DOCUMENT ORGAN REFERENCIA
Document annexat Serveis Urbans GSUR2024000160

i ifi 16 - . . - SIGNATURES
8?ig;ﬁ:a%tilurtg§é\l/erlﬂcacm. ¢1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aa33 1.~ ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56
Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressi6: 05/12/2024 16:30:39
Pagina 1 de 255

_

PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA DE
CLIMATITZACIO DE LES OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE
FIGUERES

Avinguda de Salvador Dali i Domenech, 107

Situacié: 17600 Figueres (Girona)

Promotor: Nom o Raé6 Social: AJUNTAMENT DE FIGUERES
CIFINIF: P-1707200-J
Adreca: Plaga de I’Ajuntament, 12
Poblacié: Figueres
CP: 17600 Provincia: Girona
Telefon: 972032200 @:gsanvicens@figueres.org

Autor de la memoria: Nom: Albert Juan Casademont — Jordi Manich Codina
Titulacié: Enginyer Industrial
Adreca: Ctra Palamés, 191
Localitat: Celra
Codi postal: 17460 Provincia: Girona
Teléfon: 667.39.20.78 Fax:
N° col-legiat: 17010 - 18.357 E-mail: jordi@co2en.cat

1 ¢1350d63-551f-41cf-8f84-0ecalcodaasd” |

~

Data de presentacio: Novembre de 2023

eseiy

.

[ LEED
AP

www.co2en.com

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES

€1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aa33




DOCUMENT
Document annexat

ORGAN
Serveis Urbans

REFERENCIA
GSUR2024000160

Codi Segur de Verificaci6: c1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressio: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 2 de 255

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES




DOCUMENT ORGAN REFERENCIA
Document annexat Serveis Urbans GSUR2024000160

" e il ~ 3 3 - SIGNATURES

8ﬁ3;§?%?atg§§/ermcacm. ¢1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33 12 ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56
Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressio: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 3 de 255

INDEX GENERAL

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES




DOCUMENT ORGAN REFERENCIA
Document annexat Serveis Urbans GSUR2024000160

. e il ~ 3 - - SIGNATURES

g(r)igleﬁ?(g:li‘lztggavenﬂcama ¢1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33 12 ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56
Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 4 de 255

<_
4
oD
o
[q=1
S
=
o
O
o L INTRODUCCIO oo seeeeeeee s e 2
B
csl> 11 DADES GENERALS........ooi ittt ettt st ss sttt ettt 2
c?i_o 1.1.1 ANTECEDENTS 2
L1 ANTECEDENTS .ottt ettt
1
9 112 OBUIECTE ..ttt 2
=
<I._ 1.1.3 ABAST DEL PROJECTE ..ottt 3
— 1.2 DADES BASIQUES........ooieiveeeeieesieeseees st 4
Lo
"‘.’ B TITULAR DE LA INSTAL-LACIO wooocivvocssiisess s ssssssssssssssssssssssssss s 4
oD
] B TECNICS AUTORS DEL PROJECTE ..oooiioiiveisieesisesiesssisssssssssssssssss s sssssssssssssassssssssssssssassesans 4
Lo .
c;) EEl TECNICS COL-LABORADORS DEL PROJECTE .....ccoviiiiincrneeersrnesnsenessssnsessssssssesssssssssssssssssessssesnens 4
(4]
( — B DADES DE L'EMPRESA. ..ottt ettt sttt ettt ettt es et 4
B EMPLACAMENT DE L'OBRA ..ottt sttt ettt sttt 4
B DOCUMENTACIO DE REFERENCIA......cooouuutmmmmmmmssnsseseeessesssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssnns 5
2 LEDIFICT .ttt 5
2.1 EMPLAGAMENT ...ttt 7
3 ANTECEDENTS | INSTAL-LACIO ACTUAL ...covvvrmmrriiriesssssissssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssss 8
31 Descripcid del sistema de climatitzacio i problemes deteCtatS ... 8
4 INSTAL-LACIO PROPOSADA .........ooimenesseerssesssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssasssssssssssssssssnnne 9
4.1 Determinacit dels equUIPS @ INSEAIJAI..........ciiiiceccs et 9
4.2 CONICIONS T8 TISSENY ....vveeieeieireereieseeie ettt ettt s ettt 9
4.3 MEtOdE dE CAICUI CLTD ...vvieiieiicieiiiisisie sttt bbbttt 10
4.4 ReSUM delS QUIPS PrOPOSALS ......vvuvrvririseiiseisersseesiesessssssssessessssesssssssessssss e sassessssessessssessssessessssessnsassns 12
4.5 CAlCUI XArXa 08 CONMUUCTES .....ouveuveececeeirieetsesesessss st 13
- 4.6 INSEAlACIO BlECIICA ... ..cvvivieeeeiei ettt bbbt esea st 14
s A7 CIEMS U8 CAICUL ........oeoeeeeveeeeeeee oo eeseeeee e eesseesesese s e s s eseeeesseee e sssee s eeseneeees 15
g 4.8 Calcul de 1a SECCIO Per ESCAIfAMENT ........ccciveriirieiie s eb et 15
£ 4.9 Calcul de la secci6 per caiguda de tENSIO ..........ccoveeivrieirinirisess et nsnes 16
§ 4,10  Sistemes de ProteCCil de INIES ......c..vvieiiieriiiieiisiee et 17
1]
% 4,11 ProtecCi® CONtra CONTACES GIMECIES......vvvrivrrieiirereisireiesre et et 17
©
ns
2 412 Protecci6 contra CONACLES INGIMECLES ........ovvviiiviviiiecrei s 17
LL\g
Bz
cE
o3
3
23
23
g




DOCUMENT ORGAN REFERENCIA
Document annexat Serveis Urbans GSUR2024000160

" e il ~ 3 3 - SIGNATURES

8ﬁggﬁ?%?atg§évenﬂcamo. ¢1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33 12 ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56
Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 5 de 255

(e
[4
(o)
lar)
[q =1
[q =1
v 7 . .
<8 4.13  Proteccié contra CONtACIES INAITECIES ......cevviviriiiieeee sttt st bbbt bers 17
—
g 4.14  Proteccit CoNtra SODIE INLENSILALS. ........ccovivriiiiieiie et bbb bbb bbb bbbttt ettt 18
D
c’.’ 4.15  CirCUit d& POSAA @ TEITA .....vvvreeeeirrieiri ettt nseaes s nnes 18
O
i 416 ReQUIACIO I CONMIOL ....vvviivriciescisieicies ettt bbbt en 18
1
S S Vo ]| IR/ = T3 [0 1T 18
(&)
—
S 5 FASES PROPOSADES .......cooiititccetsts ettt bttt sttt ettt sttt ettt 19
—
S 6  ORDRE DE PRIORITAT ENTRE ELS DOCUMENTS BASICS ....eooveeverrierseesseseessseseseesseenesenssessseeeseeses s 21
Lo
CJ:, 7 NORMATIVA | ALTRES REFERENCIES.......oeoieeeeeerseerieeseeosseesssesssassssssssssesssesasssesessssssssesssessssssenssessssnssenes 21
=
= R = =1 U] VI =ele) o) [[o 22
oD
-— LT 010 ]\ N0 I U1 (01T 23
(&b
|

~

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES




DOCUMENT
Document annexat

ORGAN REFERENCIA
Serveis Urbans GSUR2024000160

Codi Segur de Verificaci6: c1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 6 de 255

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DE LES MEMORIA EXECUTIVA
OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

DOCUMENT N°1: MEMORIA DESCRIPTIVA |
EXECUTIVA

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Titular: Ajuntament de Figueres
Autors: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP




DOCUMENT ORGAN REFERENCIA
Document annexat Serveis Urbans GSUR2024000160

. e il ~ 3 - - SIGNATURES

g(r)igleﬁ?(g:li‘lztggavenﬂcama ¢1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33 12 ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56
Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 7 de 255

_

PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DE LES MEMORIA EXECUTIVA
OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES

1 INTRODUCCIO

1.1 DADES GENERALS

111 ANTECEDENTS

El present document es redacta en compliment de I'encarrec realitzat per I'Ajuntament de Figueres al técnic que
subscriu, per retirar la instal-lacié de climatitzacié existent a I'edifici de la Guardia Urbana de Figueres i instal-lar un nou

sistema de climatitzacié per poder donar les condicions de confort que es requereixen. També es preveu la instal-lacié

I ¢1350d63-551f-41cf-8f84-0ecalcodaadd” |

d’un sistema de ventilacid mitjancant recuperacio de calor per tal d’adecuar I'edifci a la normativa vigent.

~

A Tinici de I'encarrec, els tecnics que subscriuen el present document realitzen una visita per comprovar l'estat de
I'edifici i la instal-lacié de climatitzacié existent. De la visita s’extreuen els models de maquinaria existent, la seva posicio

i la voluntat per part del contractant en quant a les noves ubicacions de les unitats exteriors.

Durant la visita, la part contractant afirma que el confort termic actual no és massa correcte i per tant, caldra fer un

analisi de les necessitats térmiques actuals per poder determinar les poténcies de climatitzacio.

112 OBJECTE

Des de les oficines de la Guardia Urbana de Figueres ens han transmes la problematica que tenen a nivell de
climatitzacid (refrigeracio i calefaccié) en tots els espais que disposen. A més a més, se’ns comenta la manca de

renovacio d'aire que hi ha.

L'objecte del present document és el de descriure la solucid utilitzada que permeti la remodelacié del sistema de

climatitzacié i millori les condicions termiques i de confort dels espais de treball i auditori o sala de formacid.

Titular: Ajuntament de Figueres 2
Autors: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES




DOCUMENT
Document annexat

ORGAN REFERENCIA
Serveis Urbans GSUR2024000160

Codi Segur de Verificaci6: c1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressio: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 8 de 255

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DE LES MEMORIA EXECUTIVA
OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

1.1.3 ABAST DEL PROJECTE

La descripcio del present projecte també incloura el seguent:
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1.2 DADES BASIQUES

B TITULAR DE LA INSTAL-LACIO
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Taula de superficies

Estanca Superficie dtil
Vestibul 25,77 m?
Despatx 06 28,30 m?
Despatx 07 92,08 m?
Bany 8,02 m2
Despatx 08 67,99 m?
Despatx 09 32,85 m?
Despatx 10 25,47 m?
Despatx 11 17,89 m?
Despatx 12 18,91 m?
Despatx 13 14,72 m2
Despatx 14 8,29 m?
Aparcament 497,40 m?
Magatzem 02 41,05 m?
Distribuidor principal 59,58 m2
Arxiu 7,85 m2
Escala 5,90 m2
Bany adaptat 4,16 m?
Quadre general 11,03 m?
TOTAL SUP. CONSTRUIDA
PLANTA BAIXA 1.254,35 m?
Planta sota rasant
Sala d'actes 53,99 m?
Magatzem 27,28 m?
Distribuidor soterrani _ 56,18 m2
TOTAL SUP. CONSTRUIDA
PLANTA SOTA RASANT 137,45 m?
TOTAL SUPERFICIE
CONSTRUIDA 1.380,77 m?
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2.1 EMPLAGCAMENT

L'emplagament del present projecte es troba situat I'Avinguda de Salvador Dali i Doménech, 107, del municipi de
Figueres veure més detall al planol de situacid i emplagament.

S e

s £, DEL MESTRE MANUEL DE ALA

&
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interior de risc.

instal-lacié.

necessaris per a la correcta ventilacio.

Els dos equips equips que hi ha son de la marca Roca,
model BCV020-25, de 25 kW de poténcia frigorifica i 27,5

kW de calorifica. El refrigerant que utilitzen és el R-22, prohibit a dia d’avui.

3 ANTECEDENTS I INSTAL-LACIO ACTUAL

3.1 Descripci6 del sistema de climatitzacio i problemes detectats

Actualment les oficines disposen d'un sistema de climatitzacio a partir de 2 unitats bomba de calor partides, essent la
unitat interior de tipus conductes. La unitat exterior es troba localitzada dins una sala tecnica que disposa dels espais

Una de les unitats interiors distribueix I'aire a través d'una xarxa de conductes a tots els espais de la planta baixa. L'altra

unitat dona climatitzacio als espais de la planta inferior, sobretot, a I'aula de formacio.

A dia d'avui, es troben que la instal-lacié no pot cobrir les demandes termiques que hi ha per poder mantenir unes
condicions de temperatura adequades. Tampoc es disposa de cap sistema de renovacio d'aire, fet que comporta un aire

Finalment, no hi ha cap sistema de control que permeti fixar i controlar les variables critiques de funcionament de la

Per aquest motiu es proposa un canvi de maquinaria de produccié, podent incloure un sistema de refrigeracio i

calefaccio, amb la renovacié d'aire adient i que permeti, també, un control independitzat de les sales.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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d'aquestes oficines.

disseny:

4 INSTAL-LACIO PROPOSADA

Per compensar les demandes termiques que presenten els diferents espais de planta baixa es planteja instal-lar una
bomba de calor d’expansi6 directa (VRV) unida, mitjancant canonades frigorifiques, a les diferents unitats interiors. El
refrigerant que s'utilitza és el R-410A. La unitat exterior anira col-locada a la coberta de I'edifici adjacent, on ja hi ha
maquinaria de climatitzacio per altres espais. Les unitats interiors, al no poder disposar d'algada disponible dins el fals

sostre, i a fi de poder oferir el maxim confort possible, es decideix instal-lar unitats de tipus cassette angular o cassette

Com la sala de la planta inferior disposa d'un Us diferent a la resta d’espais, sobretot en quant a temporalitat, es
decideix instal-lar un equip indepent de la resta. Sera una bomba de calor d’expansié directa amb una unitat interior de
tipus conducte. El refrigerant que s'utilitza és el R-32. La unitat exterior anird col-locada a la zona d'aparcament

En guant al sistema de ventilaci6, també s'opta per sistemes independents per als espais de planta baixa del de planta
soterrani, tot i que les solucions seran idéntiques. El sistema proposat es basa amb un recuperador de calor, de tipus
sensible, que, mitjangant una xarxa de conductes, anird aportant l'aire fresc als diferents espais. L'aire viciat es
canalitzara a traves de reixes a les portes de cada espai per poder-lo recollir al passadis i conduir-lo de nou al
recuperador de calor. Aquests equips es col-locaran on actualment es troben les unitats de climatitzacid, en una sala
especifica, des d’on, a través d'un pas cap a la coberta, es captara i s'expulsara I'aire de renovacio. A fi de maximitzar
I'eficiencia energetica del sistema de ventilacid, els equips podran modular el cabal que mouen a partir de la lectura que

faci una sonda de concentraci6 de CO; col-locada en el conducte de retorn.

A nivell de control, tot i disposar-se d'un sistema centralitzat, cada espai també podra tenir la possibilitat de poder

gestionar-se de forma individual.
4.1 Determinaci6 dels equips a instal-lar

Per determinar la potencia térmica a instal-lar, aixi com I'aire de renovacid a tractar, el primer pas sera fer un calcul de

les necessitats termiques en base a les condicions esmentades anteriorment.

4.2 Condicions de disseny

Per a la determinacio de les carregues térmiques dels diferents espais a climatitzar partirem de les seglients dades de

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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- FIGUERES:  Altitud: 95 msnm

Cond. Exteriors Cond. Interiors
T(°C) HR(%) T(°C) HR(%)
Estiu 33 58 24 50-60
Hivern -3 95 21 30-40

Els nivells de ventilacié que s’han considerat son els que indica el RITE per al tipus d'activitat que es desenvolupa:

I ¢1350d63-551f-41cf-8f84-0ecalcodaadd” |

~

espais amb ocupacio temporal, IDA-3; espais amb ocupacié permanent, IDA-2.

En la carrega de ventilacid ja s’ha tingut en compte que s'instal-lara un recuperador de calor de tipus entalpic amb

eficiéncia sensible del 70%.

Pel calcul de l'ocupaci6 s’ha tingut en compte la informacio facilitada pel tecnic de I'Ajuntament, en base al calcul

d'ocupacio per complir amb els requeriments de seguretat.

43  Metode de calcul CLTD

Com a sistema de calcul de carregues térmiques es fa servir el metode dASHRAE anomenat CLTD (Cooling Load

Temperature Difference).

Aquest metode té en compte les inércies térmiques dels diferents paraments i permet determinar I'evolucié de la
demanda hora a hora de cada dia representatiu de cada mes, aixo permet optimitzar la dimensié dels equips de
producci6, en considera el maxim real de la demanda en cada moment i no la suma de maxims de cada carrega per

separat.

S'ha fet servit com a eina de calcul el programa CAR_TER desenvolupat pel CERC de la UPC.
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- ESTIU

4.4  Resum necessitats termiques

GU Figueres

-551f-41cf-8f84-Oeealco4aads T

T.int . ESTIU
Local (°C) SUp(Z”' Ocup. Vegm' 1-lum. (W) e INTERNES VENTILA(t\:IIvO) TOTALS
A (m?) (pers) (m*/h) W) ; ; ;
Est | Hv sensible latent total sensible latent total sensible latent total
Caporal 24| 21 8 1] 45 119 500 1338, 75 1413] 20, 326 345 1358 401 1758
Agent 24| 21 9 1] 45 132 500 1560 75 1635 20 326 345 1580 401 1980
Sala Control 24| 21 13 2 90, 192 500 1997 150 2147 39, 651 690 2036 801! 2838
(e} Atenci6 Public 24 21 13 2 90 188 500 1933 150 2083 39 651 690 1972 801 2774
O Recepci6 24| 21 20 4 115 306 o 2688 300 2988 50 832 82| 2738 1132 3874
e Atenci6 2 24| 21 7 2 % 105 soof 1076 1507 1206| 61 645 70| 1137 795 1931
8 Atenci6 1 24| 21 8] 2] 90 113 500) 914 150 1064 61 645 706 975, 795 1770
o TAG 24| 21 13 2] 90 192 500 1277 150 1427 61 645 706 1338 795 2133
— Inspector Cap 24| 21 21 3 135 317, 750 2091 225 2316 92 967 1059 2183 1192 3375
[ Oficina suport 24| 21 30, 4 180 456 750 3181 300 3481 149 1282 1432 3330 1582 4913
[r— Cecopal 24| 21 26, 10 288 393; 500 2280 750! 3030 196 2063 2258 2476 2813 5288
’ Deco-lliures 24| 21 32, 5 225 486 750 2672 375, 3047 153, 1612 1764 2824 1987 4811
Unitat de suport i auxili 24| 21 23 3] 135 341 750 1900 225 2125 92, 967 1059 1992 1192 3184
Sotsinspector 24| 21 16 1 45 244 750| 1525 75 1600 31 322 353| 1556 397 1953
Unitat de mobilitat 24| 21 22 3] 135 327, 750) 1869 225 2094 92, 967 1059 1960 1192 3152
Unitat atenci6 a les persones | 24| 21 13 2 90, 201 750 1498 150 1648| 61 645 706 1559 795 2354]
Unitat policia administrativa | 24| 21 12 1 45 173 500 1107 75 1182 31 322 353 1137 397 1534
Informes 24| 21 10 2 90, 153 500 1136 150 1286 61 645 706 1197 795 1992
Caps de torn 24| 21 13 1] 45 193 500 1142 75 1217| 31 322 353 1172 397, 1570
Office 26| 21 26 10 288 387, 1000 2825 750 3575 142, 1793 1935 2967 2543 5511
Sala d'actes 24| 21 54 25 720 810; 1000 4553 1000 5553 598 5129 5727] 5151 6129 11280
TOTALS: 388 86 3076 5826 12750) 40562| 5575 46137| 2076/ 21758 23834 42639 27333 69971
- HIVERN

GU Figueres

T.int s o o Vent Eaui HIVERN (W)
Local (°C) uPi : cup- 53" © lum. W) YRS rerues VENTILACIO TOTALS
(m?) (pers) (m>/h) w) = - .
Est | Hiv sensible sensible latent total sensible latent total
Caporal 24| 21 8 1 45! 119 500 490 386 244 630) 877 244 1120
Agent 24| 21 9 1 45, 132 500 542 386 2a4] 630 928 244 1172
Sala Control 24| 21 13 2 90| 192 500) 761] 773 487 1260 1534, 487 2021
Atenci6 Pablic 24| 21 13 2 90, 188 500 747 773 487] 1260 1520 487 2008
Recepcié 24| 21 20| 4 115 306 0 1209 988 623 1610 2197, 623 2819
Atenci6 2 24| 21 7 2 90 105 500 520 773 487] 1260 1293 487 1781
Atenci6 1 24| 21 8| 2 90| 113 500) 172] 773 4877 1260 945 487 1432]
TAG 24| 21 13 2 90 192 500 653 773 487] 1260 1426 487 1914
Inspector Cap 24| 21 21 3 135 317 750) 1168| 1159 731 1890 2328 731 3059
Oficina suport 24| 21 30; 4 180] 456 750 1856 1546 o747 2520 3402 974 4376
Cecopal 24| 21 26 10 288 393 500 745 2474 1559' 4033} 3219 1559 4778
Deco-lliures 24| 21 32 5 225 486 750 1285 1932 12187 3151 3218 1218 4436
Unitat de suport i auxili 24| 21 23] 3 135 341 750 690 1159 7317 1890 1849 731 2580
= Sotsinspector 24| 21 16, 1] 45 244 750 543 386 2047 630 930 244 1173
g’ Unitat de mobilitat 24| 21 22 3 135 327 750) 669 1159 731] 1890 1829 731 2559
s Unitat atenci6 a les persones | 24| 21 13, 2 90 201! 750 477 773 487 1260 1250 487 1737
o Unitat policia administrativa | 24| 21 12 1 45, 173 500 433 386 2447 630 820 244 1063
:§ Informes 24| 21] 10 2 90, 153] 500 403 773 487 1260 1176 487 1663
g Caps de torn 24| 21] 13 1 45 193] 500) 446 386 204 630 833 244 1077|
E’ Office 26| 21 26! 10 288 387 1000 1174 2474 1559' 4033} 3648 1559 5207
15 Sala d'actes 24| 21] 54 25 720] 810] 1000 2364 6184 38987 10082 8548 3898 12446
% TOTALS: 388 86 3076 5826 12750] 17349 26419 16653| 43071 43767 16653| 60420}
S
9}
-]
o
R
€
@
=]
T
0o
was
&3
S
05
[y . . .
wd Titular: Ajuntament de Figueres 1
e é Autors: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP
63
23
ca
58
T
<<




DOCUMENT ORGAN REFERENCIA
Document annexat Serveis Urbans GSUR2024000160

" e il g s 3 - SIGNATURES
Sﬂghﬁ?%?ﬂtgﬁﬁlenﬂcac'o' ¢1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33 12 ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56
Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressi6: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 17 de 255

PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DE LES MEMORIA EXECUTIVA
OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES

45 Resum dels equips proposats

GU Figueres - Unitats Interiors

-551f-41cf-8f84-Oeealco4aads T

- Pfrig Pcal Cabal max Pdi Consum
Quantat 4o qwy  (miny o) (kw)

Caporal FXKQ-25 1 28 | 32 660 - 0,07 K7-1V | 215x1110x710 33

Agent FXKQ-25 1 28 | 32 660 - 0,07 K7-1V | 215x1110x710 33

Sala Control FXKQ-25 1 28 | 32 660 - 0,07 K7-1V | 215x1110x710 33

Atenci6 Public FXKQ-25 1 28 | 32 660 - 0,07 K7-1V | 215x1110x710 33

Recepcio FXKQ-32 1 36 | 40 660 - 0,07 K7-1V | 215x1110x710 33

oD Atenci6 2 FXKQ-25 1 28 | 32 660 - 0,07 K7-1V | 215x1110x710 33
O Atencid 1 FXKQ-25 1 28 | 32 660 - 0,07 K7-1V | 215x1110x710 33
8 TAG FXKQ-25 1 | 28]32] 660 - 007 | K7-1V| 215x1110x710 | 33
Wep} Inspector Cap FXKQ-32 1 36 | 40 660 - 0,07 K7-1V | 215x1110x710 33
(e ] Oficina suport FXKQ-25 2 28 | 32 660 - 0,07 K7-1vV | 215x1110x710 33
TI) Cecopal FXKQ-25 2 28 | 32 660 - 0,07 K7-1vV | 215x1110x710 33
Deco-lliures FXKQ-25 2 28 | 32 660 - 0,07 K7-1v | 215x1110x710 33

,_ Unitat de suport i auxili FXKQ-32 1 36 | 40 660 - 0,07 K7-1vV | 215x1110x710 33
Sotsinspector FXKQ-25 1 28 | 32 660 - 0,07 K7-1vV | 215x1110x710 33

Unitat de mobilitat FXKQ-32 1 36 | 40 660 - 0,07 K7-1vV | 215x1110x710 33

Unitat atenci6 a les persones FXKQ-25 1 28 | 32 660 - 0,07 K7-1V 215x1110x710 33

Unitat policia administrativa FXKQ-25 1 28 | 32 660 - 0,07 K7-1vV | 215x1110x710 33

Informes FXKQ-25 1 28 | 32 660 - 0,07 K7-1vV | 215x1110x710 33

Caps de torn FXKQ-25 1 28 | 32 660 - 0,07 K7-1vV | 215x1110x710 33

Office FXKQ-25 2 28 | 32 660 - 0,07 K7-1v | 215x1110x710 33

Distribuidor FXKQ-32 2 36 | 40 660 - 0,07 K7-1v | 215x1110x710 33

Sala d'actes ADEA125 1 12,1 | 13,5 2040 150 - Cond 245x1400x800 46

GU Figueres - Unitats Exteriors

Pfrig Pcal 0 Nivell Consum

&w)  (kw) eSO M) oohor @BA) (KW)
RXYQ24U 1V/380V 68,0

Salad'actes AZAS125MV1 1 12,1 | 135 1/220V 57,0 5,3 R-32 990x940x380 70

Quantitat

Refrig

GU Figueres - Ventilacio
Pfrig Pcal Cabal Pressio Consum . Dimensions
Efic (%)
(KW) (kW)  (m3/h) (Pa) (KW) (mm)
CADB-HE D 27 ECOWATT 06 1750x970x1270
[ cADB-HE D 12 ECOWATT | [ -] -] [ [ 09 [ 81 [ 1325x770x1020 | 180 |

Equip Quantitat

[RdC sala Actes

A fi de minimitzar el soroll que aquests poden emetre o que es pugui transmetre per la propia xarxa de conductes, les
unitats es seleccionen per donar les prestacions a velocitat mitjana del ventilador.
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2

Dh

lineal

I ¢1350d63-551f-41cf-8f84-0ecalcodaadd” |

~

2

Q=vS=vp5 p v=

N

Re, =

(a.b)O,GZS

Deq = 137

(a + b)0,25

formula de Darcy-Weishach

4Q P Dh
pD

4.6 Calcul xarxa de conductes

El sistema utilitzat en el dimensionat de xarxes de conductes és el de friccid constant (equifriccio).
Per tal de garantir el cabal en cada tram s’incorporara un element regulador de cabal abans de cada unitat terminal.

La péerdua de carrega lineal d'aire a velocitat circulant per un tram de longitud L i diametre D s'estima a partir de la

=f£rv— (mm c.a.)
D 29

| si I'expressem en funcié del cabal Q que ha de circular pel conducte veiem que és inversament proporcional a la

cinquena poténcia del diametre.

2
fLrEQ—

2 hineal = E 2 g (mm C'a')

©

Per a coeficient de friccio f es fa servir, per la seva precisio, la formula experimental de Colebrook

o
1. 0,86In§7/D+ 2,51 %
37 Re,fz

On e és la rugositat absoluta de la superficie (en m), que per als conductes circulars de xapa galvanitzada és de 0,7

mm, i Rep és el nombre adimensional de Reynolds:

rvD § <2400 P Laminar
m { >10000 P Turbulent

En conductes rectangulars s'ha d'utilitzar el diametre equivalent Deq (en cap cas I'hidraulic Dy) que correspon al d'un

conducte circular pel qual, quan circula el mateix cabal d'aire, té idéntiques pérdues de carrega.

Per al dimensionament de la xarxa de conductes a instal-lar a la zona de venda, s'ha utilitzat el programa RED_COND
desenvolupat pel CER&C (Centre Experimental de Refrigeracié i Climatitzacié) de la Universitat Politecnica de
Catalunya, el qual realitza el predimensionat utilitzant el métode de friccio constant, posteriorment permet optimitzar-lo

mitjangant un proceés iteratiu sobre cadascun dels trams de la xarxa, a fi de reduir tant la quantitat de material emprada

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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proporcionar-los.
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seves respectives potencies:

en la construccid com la mida i posicio de tancament dels registres, indicant a més la pérdua de carrega que han de

Com que la pérdua de carrega és una funci6 quadratica de la velocitat de pas de l'aire per dins el conducte, aixi com

també el nivell sonor, aquests es dimensionaran per tal que aguesta velocitat no superi els 5 m/s.

4.7 Instal-laci6 eléctrica

La instal-lacio eléctrica existent a I'edifici és trifasica a 400V. Per tal d'alimentar els nous equips incorporats, s'instal-lara
un nou sub-quadre del qual penjaran totes les noves carregues. Es preveu la ubicacio del quadre de proteccions relatiu

als diferents equips del sistema térmic al costat del quadre electric general existent.

La instal-laci6 interior anira per falsos sostres amb tub flexible corrugtat exempt d’halogens. Tot el cablejat de la nova

instal-lacio es realitzara amb cable AFUMEX.

La instal-lacié eléctrica consistira en el circuit d’alimentacio dels diferents equips de climatitzaci6 i altres incorporats en

aquest projecte. A la taula segient es llisten les carregues que s'alimentaran des del nou subquadre incorporat amb les

Quadre individual 1

N de circuit Tipus de circuit Recinte Potencia Electrica [W]
R S T
C14 (UE VRV 8) C14 (UE VRV 8) - 2604.2 2604.2 2604.2
C14(2) (UE VRV 16) C14(2) (UE VRV 16) - 7008.3 7008.3 7008.3
C13 (1x1) C13 (1x1) - - 3750.0 -
C13(2) (CADB-HE-D-12) C13(2) (CADB-HE-D-12) - - - 1350.0
C13(4) (Ul VRV) C13(4) (Ul VRV) - - - 1687.5
C13(3) (Ul VRV) C13(3) (U VRV) - 22875 - -
C13(5) (CADB-HE-D-27) C13(5) (CADB-HE-D-27) - 2275.0 - -

La unitat interior de la zona del soterrani s'alimentara
Veure més detalls als planols de les instal-lacions eléctriques annexes al present projecte.
En tot cas es seguiran les prescripcions del REBT.

Les linies s'executaran amb cablejat de coure flexible de classe 5, tipus lliure d’haldgens de reduida emissio de fums i
opacitat segons normes UNE 21.123 i UNE 21.1002, amb aillament 0,6/1 kV, tipus RZ1-K (AS). Els elements de

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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4.8 Criteris de calcul
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- Escalfament

major resultant.

conducci6 de cables seran de caracteristiques equivalents als classificats com “no propagadors de la flama” d'acord
amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1.

Si no es disposa de proteccid contra sobretensions permanents i transitories en el quadre general de l'edifici,
s'instal-lara un dispositiu de proteccio per tal d'evitar els danys que una actuacié d’aquest tipus pot generar sobre les

plaques de control dels diferents elements que formen les instal-lacions termiques.

El Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio (REBT) exigeix que les seccions d'un conductor es calculin per:

- Caiguda de tensio
Una vegada calculades per ambdds conceptes, es tria la major que troba resultat.

En el nostre cas es calcula la seccid per tres metodes. En primer lloc, per caiguda de tensi6, emprant per a aixo el
métode dels moments eléctrics. A l'aplicar-lo, es prenen com valors maxims permesos de caiguda de tensio el 3% per a
enllumenat i el 5% per a forga. En segon lloc, també per caiguda de tensid, pero tenint en compte, en aguesta ocasid, la

maxima caiguda permesa per al tram estudiat. En tercer i Ultim lloc, per escalfament. Es tria d'igual manera la secci6

4.9 Calcul de la secci6 per escalfament

Consisteix a trobar la intensitat de corrent que circula per la linia, utilitzant les segiients expressions.

- Distribucié monofasica:
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Sent:

Un= Tensié nominal de linia (V)

4.11 Sistemes de proteccio de linies

Els conductes i derivacions individuals estan protegits per fusibles d'acord amb el REBT i les normes de la companyia

subministradora.

En els quadres de distribucio s'instal-la els oportuns interruptors automatics i magnetotermics de limitacié de potencia i

diferencials.

Totes les linies estan protegides contra possibles fallades de corrents de curtcircuit i de corrents de defecte. A aquesta fi
s'utilitzen interruptors automatics de limitacié de corrent de curtcircuit i interruptors diferencials. Utilitzant-se elements
amb poder de tall de ruptura de 5 kA per a intensitats nominals inferiors o iguals a 32 A i de 15 kA per a intensitats
majors.La corba de tall sera del tipus H per als circuits d'enllumenat i del tipus G per als de forgca motriu.

La sensibilitat dels diferencials sera de 30 mA per a enllumenat i usos assimilables a domestics, i de 300 mA per a forca

motriu.

D'acord amb les disposicions del REBT, si hi hagués dos interruptors diferencials muntats en serie, l'interruptor més

allunyat del punt de consum estara equipat amb un dispositiu de retard en el tall.

4.12 Proteccid contra contactes directes

S'empren materials adequats, amb recobriments adequats aillants, que conservin les seves propietats temporalment.

Les parts actives de la instal-lacié, s'allunyaran prou del contacte fortuit amb qualsevol persona. Es cuidaran les

distancies de seguretat en els volums de proteccié en zones humides i serveis.

4.13 Proteccio contra contactes indirectes

Es realitzen mitjancant la posta a terra de les masses, associades a un dispositiu de tall, sensible a la intensitat de

defecte.
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de consigna.

Com dispositiu de tall i proteccid s'instal-len interruptors diferencials, és a dir, dispositius que provoquen l'obertura
automatica de la instal-lacio defectuosa en el cas de produir-se un defecte a terra.

La sensibilitat de cada interruptor diferencial es reflecteix a 'esquema de principi de la instal-lacié.
4.14 Proteccio contra sobre intensitats

S'instal-len a l'origen de cada circuit interruptors automatics de tall omnipolar, amb corba térmica de tall i degudament

4.15 Circuit de posada a terra

La instal-laci6 del circuit de posada a terra s'adapta en tot a la instruccié ITC BT 18. El valor maxim de terra sera de 37
Ohms, no acceptant-se valors superiors als quals puguin originar tensions de defecte superiors a 24 V, tenint en compte

que la sensibilitat més desfavorable dels interruptors diferencials sera de 300 mA.
4.16 Regulacié i Control

A part de la propia regulacio que incorpora cada unitat interior, la instal-lacié disposa d'un sistema de gestio i control
centralitzat que permet, entre d'altres, establir els horaris de funcionament, controlar i assignar temperatures de

consigna, verificar estats de funcionament dels diferents equips i controlar.

El sistema de ventilacié també disposa del seu propi control, permetent regular el funcionament segons diversos tipus

El sistema de climatitzaci6 anira connectat a la central d’alarma contra-incendis que haura d'enviar una senyal d'aturada

del sistema en cas d'alarma de foc.
4.17 Sorolls i vibracions

Per tal de reduir al maxim la transmissié de sorolls externs cap a tercers, les unitats de producci6 disposaran de

sistemes de maxima reduccid del so (aillament acustic dels compressors, ventiladors de baix nivell sonor, ...).

Addicionalment, tant els climatitzadors com la bomba de calor, es recolzaran sobre silent-blocks (o lonetes de goma)

que minimitzin impacte acustic a tercers i impedeixin la transmissi6 de vibracions.

A més a més, per minimitzar el soroll transmes pels ventiladors dels climatitzadors cap a la sala, s'instal-laran

silenciadors en cadascun d'ells.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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5 FASES PROPOSADES

La instal-lacié s’ha dissenyat de manera que entorpeixi en la menor mesura possible el funcionament de les oficines.
Tanmateix, al ser una remodelacié complerta del sistema de climatitzacio i ventilacié, s’haura d'actuar a tots els espais i
per tant, es fara dificil poder compaginar les tasques de I'obra amb la feina quotidiana dels agents de la GU. A fi de
compatibilitzar les obres amb les tasques que es realitzen en les oficines es preveu sectoritzar els espais, de forma que,
una zona estara habilitada per a I'obra i 'altra per poder seguir treballant. En alguns espais que no podran ser
sectoritzats, caldra concretar amb el personal que hi treballa com i quan es podra intervenir. El planol segiient mostra
com quedaria la sectoritzacid i els passos que s’han de practicar:

I ¢1350d63-551f-41cf-8f84-0ecalcodaadd” |
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no podria passar ningu.

El cronograma proposat podria ser:

D'aqui a que sigui recomanable traslladar tot el personal a uns altres espais mentre es realitzen les obres. Ja sols, per
desmuntar la instal-lacié actual, cal desmuntar tot el fals sostre del passadis central, per tant, per motius de seguretat,

Per tant, a fi de minimitzar riscos i reduir la durara de la intervencid, sera necessari desallotjar totes les oficines i que es

pugui treballar de forma continuada des de I'enderroc de la instal-lacio existent fins al final de la posada en marxa.

PLANIFICACIO EXECUCIO REMODELACIO CLIMA GU FIGUERES

Replanteig obra gral
Comanda equips

TASCA SETMANA 1| SETMANA 2 | SETMANA 3 | SETMANA 4

SETMANA 5

SETMANA 6

SETMANA 7

SETMANA 8

SETMANA 9

SETMANA 10|

Proteccid espais

Desmuntatge instal-lacié actual

Instal-laci6 sistema VRV

Instal-laci sistema ventilacié

Proves i posta en marxa

Remats finals

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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6 ORDRE DE PRIORITAT ENTRE ELS DOCUMENTS BASICS

Davant de possibles discrepancies entre documents, I'ordre de prioritat dels mateixos sera:

1. Planols
2. Memoria
3. Amidaments

Davant la mancanca d’alguna informacié o detall en algun dels documents, prevaldra el document que

I'aspecte deficient a la resta.

7 NORMATIVA | ALTRES REFERENCIES

El present projecte s’ha realitzat d’acord amb les seglients normatives:

- Reglament d’Instal-lacions Térmiques en Edificis (RITE) i les seves Instruccions Técniques Compler
(IT), segons Reial Decret 1027/2007 de 2Didesdeves posteriors revisions i correccions.

- Document basic d’estalvi d’energia (DB-HE), del Codi Técnic de I'Edificacié aprovat en el RD 314/2C
de marg i les seves posteriors revisions i correccions.

- Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC i la seva transposicio en el RD 809/2021, de 21 de set

- Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost i BOE numero 224
setembre de 2002 (Nou Reglament de Baixai Tens&)jes posteriors revisions i correccions.

- Reglament de seguretat per a plantes i instal-lacions frigorifiques Reial Decret 552/2019 de 27 de se
les seves posteriors revisions i correccions.

- Real Decreto 486/1977, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones minimas de segurida
en los lugares de Trabajo.

La instal-lacié ha de complir totes aquestes normes i endemés totes aquelles d’obligat compliment.
Altres referéncies consultades:

- ASHRAE Handbook: Applications, 2015. Capitol 23: “Museums, Galleries, Archives, and Libraries”
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8 RESUM ECONOMIC

Un cop analitzats tots els aspectes técnics associats al present projecte, incloent també totes les partides d
planols, annexes técnics i un cop redactats i cal@isaspéaotats del present projecte, el pressupost total de I'obr:
U H V Xteegvcentsl Qi kent WUHQWD YXLW HXURYV DPE WUHQWD X FqQQWLPVNI

I ¢1350d63-551f-41cf-8f84-0ecalcodaadd” |

Capitol 1 Actuacions previes i ajudes 32 €
Capitol 2 Mitjans d’elevacio 761,69 €
Caitol3 Sistema de climatitzacio 143.844,57 €
/ Caitod Sistema de Ventilacié 20.329,19 €
Caitolb Electriques 10.483,92 €
Caitolé Control Centralitzat 3.500,00 €
Captd 7 Seguretat i Salut 1.529,10 €
Capitol 87aris 4,149,50 €
Presspost d'execucio material 2 . 29¢
13%cde despeses generals 2 .10, 6€
6% de benefici industrial 1. ,66€
Suma Ya
21%IVA 5 , €
Pressupost d'execucié psontracte 39. , €
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CONCLUSIONS

Un cop analitzat el present projecte, format per la memoria técnica, I'estat d’amidaments, el pressupost vinculat als
mateixos, els planols de construcci6, esquemes frigorifics i electrics, el plec de condicions, aixi com diversos annexos
complementaris, es disposa de tota la informacid técnica necessaria per a I'execucio de la instal-lacid climatitzacio
objectes del mateix. Es interessant destacar la preséncia d’annexos al present projecte, son importants que s'executin

per el correcte funcionament i gestié futura de les instal-lacions.
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ANNEX N°TCALCULS
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1 CARREGUES TERMIQUSBELECCIO D’EQUIPS

GU Figueres

P Superf. Ocup. Vent. Equips ESTUA)
Local (°C) 2 N 3 um. (W) INTERNES VENTILACIO TOTALS
; (m®) (pers) (m*h) W) = ; ;
Est  Hiv sensible latent total sensible latent total sensible latent total
(] Caporal 24 21 8 1 45 119 500 1338 75 1413 20 326 345 1358 401 1758
o Agent 24] 21 9 1 45 132 500 1560 75 1639 20 326 349 1580 401 1980)
e Sala Control 24| 21 13 2 % 192 soo| 1907 150" 2144 39 651  e6od 2036 801 2838
Lfo) Atencio Public 24] 21 13 2 90 188 500 1933 150" 208 39 651 690 1972 801 2774
oS Recepci6 24| 21 20 4 115 306 of 2688 300 298 50 832 882 2738 1132 3871
-— Atencio 2 24] 21 7 2 90 105 500 1076 150" 122 61 645 704 1137 795 1931
< Atencio 1 24] 21 8 2 90 113 500) 914 150" 1064 61 645 704 975 795  1770)
— TAG 24/ 21 13 2 90 192 500 1277 150" 1427 61 645 704  133¢ 795 2133
’ Inspector Cap 24| 21 21 3] 135 317 750 2091 225 2314 92 967 1059 2183 1192 3375
Oficina suport 24| 21 30 4 180 456 750 3181 300 3481 149 1282 1437  333( 1582 4913
Cecopal 24] 21 26 10 288 393 500 2280 750 3030 196 2063 2259 2476 2813 528§
Deco-lliures 24] 21 32 5 225 486 750| 2672 375 3047 153 1612 1764 2824 1987 4811
Unitat de suport i auxili 24| 21 23 3 135, 341 750] 1900 225 2124 92| 967 1059 1992 1192 3184
Sotsinspector 24] 21 16 1 45 244 750| 1525 75 160Q 31 322 353 1556 397 1953]
Unitat de mobilitat 24] 21 22 3 135, 327 750] 1869 225 2094 92| 967 1059 1960 1192 3152
Unitat atenci6 a les persones 24| 21 13 2 90, 201 750) 1498 150 1644 61 645 704 155¢ 795 2354
Unitat policia administrati 24/ 21 12 1 45 173 500 1107 75 1187 31 322 359 1137 397 1534
Informes 24] 21 10 2 90 153 500 113 150" 1284 61 645 708 1197 795 1992
Caps de torn 24] 21 13 1 45 193 500 1142 75 1217 31 322 353 1172 397 1570)
Office 26| 21 26 10 288 387 1000 2825 7500 3579 142 1793 1939 2967 2543 5511
Sala d'actes 24/ 21 54 25 720 810 1000 4553 100" 5553 598 5129 5727 5151 6129 11280
TOTALS: 388 86 3076 5826 1275 40562 5575 46137 2076 21758 23834 42639 27333 69971

- HIVERN

GU Figueres

Autor: Jordi Manich Codiibert JuaBasademont

T.int _ HIVERN (W)
Local (°C) SuPezﬁ' el Veam. 1llum. (W) Eauips 1 oS VENTILACIO TOTALS
(m*) (pers) (m*/h) w) . ; .
Est | Hiv sensible sensible latent total sensible latent total
Caporal 24| 21 8 1 45 119 500 490 386 244 630 877 244 1120
Agent 24| 21] 9 1 45 132 500) 542 386 244" 630 928 244 1172]
Sala Control 24| 21 13, 2 90 192 500 761 773 487 126( 1534 487 2021
Atenci6 Public 24| 21] 13 2| 90 188 500) 747 773 487 1260 152¢ 487 2008
Recepci6 24| 21 20 4 115 306 0] 1209 988 623  161( 2197 623 2819
Atenci6 2 24| 21] 7 2| 90 105 500) 520 773 4877 1260 1293 487 1781
Atenci6 1 24| 21 8 2 90 113 500 172 773 487 126( 945 487 1432
TAG 24| 21] 13 2| 90 192 500) 653 773 4877 1260 142¢ 487 1914]
Inspector Cap 24| 21 21 3 135] 317, 750 1169 115¢ 7317 189( 2328 731 3059
Oficina suport 24| 21 30 4 180! 456 750 1856 154€ 974 252Q 3402 974 4376
. Cecopal 24| 21 26 10 288 393 500) 745 2474 155¢° 4033 3219 1559 4778
.g Deco-lliures 24| 21 32 5 225 486 750) 1284 1937 121§ 3151 3218 1218 4436
2 Unitat de suport i auxili 24| 21 23 3 135] 341 750 690 115¢ 7317 189 184¢ 731 2580
_Z Sotsinspector 24| 21] 16 1 45 244 750) 543 386 2047 630 930 244 1173]
5 Unitat de mobilitat 24| 21 22 3 135] 327, 750 669 115¢ 7317 189 1829 731 2559
g Unitat atenci6 a les persones 24| 21] 13 2| 90 201 750) 4717 773 4877 1260 1250 487, 1737]
) Unitat policia administrativa 24| 21 12 1 45, 173 500 433 386 2047 630 820 244 1063
g Informes 24| 21 10 2 90! 153 500 403 773 487' 1264 117€ 487 1663|
g Caps de torn 24| 21 13 1 45, 193 500 444 386 2047 630 833 244 1077
8 Office 26| 21 26, 10 288 387 1000 1174 2474 155¢° 4033 3648 1559 5207
e Sala dactes 24 21 54 25 720 810 1000) 2364 6184 3808 10084 8548 3808 12446
g TOTALS: 388 86 3076 5826 1275( 17349 26419 16653 43071 43767 16653 6042
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1.1 Resum dels equips proposats

GU Figueres - Unitats Interiors

Pfrig Pcal Cabal max

Quantitat W) | (kw) (mih)

Pdisp
(Pa)

Consum

(kW)

-551f-41cf-8f84-Oeealco4aads T

Caporal FXKQ-25 1 28| 32 660 0,07 K7-1 215x1110x71Q 3]

Agent FXKQ-25 1 28| 32 660 - 0,07 K7-1  215x1110x71Q 3

Sala Control FXKQ-25 1 28| 32 660 - 0,07 K7-1 215x1110x710 3

Atenci6 Public FXKQ-25 1 28| 32 660 - 0,07 K7-1 215x1110x71Q 3]

Recepci6 FXKQ-32 1 36| 40 660 - 0,07 K7-1 215x1110x71Q 3]

Atenci6 2 FXKQ-25 1 28| 32 660 - 0,07 K7-1 215x1110x71Q 3]

g Atenci6 1 FXKQ-25 1 28| 32 660 - 0,07 K7-1V  215x1110x71Q 3
- TAG FXKQ-25 1 28| 32 660 - 0,07 K7-1 215x1110x71Q 3
o Inspector Cap FXKQ-32 1 36| 4,0 660 - 0,07 K7-1 215x1110x710 3]
CI—S)) Oficina suport FXKQ-25 2 28| 32 660 - 0,07 K7-1 215x1110x71Q 3]
— Cecopal FXKQ-25 2 28| 32 660 - 0,07 K7-1 215x1110x71Q 3
[ ] Deco-lliures FXKQ-25 2 28| 32 660 - 0,07 K7-1  215x1110x71Q 3
,_ Unitat de suport i auxili FXKQ-32 1 36| 40 660 - 0,07 K7-1 215x1110x71Q 3]
Sotsinspector FXKQ-25 1 28| 32 660 - 0,07 K7-1 215x1110x71Q 3]

Unitat de mobilitat FXKQ-32 1 36| 40 660 - 0,07 K7-1 215x1110x71Q 3]

Unitat atenci6 a les persones FXKQ-25 1 28| 3,2 660 - 0,07 K7-1\ 215x1110x710 3]

Unitat policia administrativa FXKQ-25 1 28| 32 660 - 0,07 K7-1 215x1110x71Q 3

Informes FXKQ-25 1 28| 32 660 - 0,07 K7-1 215x1110x71Q 3]

Caps de torn FXKQ-25 1 28| 32 660 - 0,07 K7-1 215x1110x71Q 3

Office FXKQ-25 2 28| 32 660 - 0,07 K7-1 215x1110x71Q 3]

Distribuidor FXKQ-32 2 36| 40 660 - 0,07 K7-1  215x1110x71Q 3

Sala d'actes ADEA125 1 12,1| 13,5 2040 150 - Cond| 245x1400x800 46

Planta Baixa

GU Figueres - Unitats Exteriors

Pfrig  Pcal
(kw)  (kw)
RXYQ24U 1V/380V

Quantitat

Tensi6 (V)

Nivell

sonor (dBA)

Consum

(KW)

Sala d'actes

CADB-HE D 27 ECOWATT 1

AZAS125MV1 1 12,1| 13,5] 1/220V

GU Figueres - Ventilacié

Quantitat "y gew)  (m3lh)

57,0

Pfrig Pcal Cabal Pressio

(Pa)

Efic (%)

Dimensions
(mm)

[RdC Sala Actes

capB-HED12ECOWhTT 1 [ - [ - ] [

[ 0,9

81 |

1325x770x102p

14
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PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DE ANNEX:
LES OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES CALCULS

3 SISTEMA VRV

Detalles del informe

Version de la aplicac2023.1.18.2

Detalles del proyecto

Nombre del proyect®2922678 GUARDIA URBANBUERES

Nombre soluciéon: RO 786772

~

Nombre del cliente:

Referencia cliente:

Referencia peticion:

Numero proyecto: 1100368/1348675

La salida del software VRV Xpress se basa en tablas de capagetadrigaikia se relacionan con el Estandar de
la Industria Japonesa. El software VRV Xpress proporciona una seleccién de unidades exteriores e interiort
eficiencia 6ptima para adaptarse a los requisitos de carga de refrigeracion y calefaccion.

Promotor: AjuntamenFEidgieres
Encarrec: Ajuntament de Figueres 3
Autor: Jordi Manich Codiibert JuaBasademont

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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4 Lista de materiales

Modelo
RXYQ24U
FXKQ25MA
FXKQ32MA
KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T
KHRQ22M75T
DCC601A51

BHFQ22P1007
BRC1E53A
BYK45F

I ¢1350d63-551f-41cf-8f84-0ecalcodaadd” |

~

Cantidad Descripcion

1
23
4
11
4
10
1
1

1
23
27

RXY&J (VRV IV Non Continuous Heating)

FXKQ Ceiling mounted corner cassette

FXKQ Ceiling mounted corner cassette

Kit de junta Refnet

Kit de junta Refnet

Kit de junta Refnet

Kit de junta Refnet

Easy monitoring and control of VRV systems via tablet or Dai
Cloud Service

Outdoor unit multi connection piping kit for 2 modules
Remote controller

Decoration panel

Autor: Jordi Manich Codiibert JuaBasademont

Tuberia Liquido Succion Total
m m m
1/4" 57,0 0,0 57,0
3/8" 8,5 0,0 8,5
1/2" 19,0 57,0 76,0
5/8" 7,5 8,5 16,0
3/4" 52,5 7,5 60,0
7/8" 0,0 11,5 11,5
11/8" 0,0 19,5 19,5
13/8" 0,0 40,5 40,5
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Abreviatura
Nombre
Ud.Interior
Tmp C
RqTC

Max TC

Rqg SC
Tevap

Max SC
PIC

Tmp H

Rq HC
Max HC
PIH

Nivel sonoro
Fase

MCA

MOP
AnxAIxPf
Peso

I ¢1350d63-551f-41cf-8f84-0ecalcodaadd” |
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5 Detalles de la unidad interior

5.1 Cuadro de abreviaturas

Descripcion

Nombre del dispositivo

Nombre del modelo delispositivo

Condiciones de interior en refrigeracion

Capacidad de refrigeracion total requerida
Capacidad de refrigeracion total disponible
Capacidad de refrigeracion sensible requerida
Temperatura devaporacion de la bateria de la unidad interior
Capacidad de refrigeracion sensible disponible
Entrada de energia en modo de enfriamiento a 50Hz
Temperatura interior en calefaccion

Capacidad de calefaccion necesaria

Capacidad de calefaccién disponible

Entrada de energia en modo calefaccion a 50Hz
Nivel de presion sonora bajo y alto

Alimentacién (tensién y fases)

Amperios minimos del circuito

Proteccién Maxima d8obrecorriente
AnchoxAltoxProfundo

Peso del dispositivo

Promotor: AjuntamenFidrieres

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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O LES OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES CALCULS
=
(9=
D
D
S Ud. ext. RXYQ24U = RXYQ16U + RXYQ8U
=
‘?2 Datos de capacidad en condiciones y relacion de conexién (117%) introducidos
P
S Nombre Ud.Interior Refrigeracion
g TmpC RgTC Max TC Rg SC Tevap Max SC PIC
S *C kW kw kw © kw kw
y— (DBT/RH)
S Cecopal FXKQ25MA | 25,0/50% nl/a 2,6 n/a 6,0 2,2 | 0,066
Lo Cecopal FXKQ25MA | 25,0/50% n/a 2,6 n/a 6,0 2,2 | 0,066
ch DecolLliures FXKQ25MA | 25,0/50% | n/a 2,6 n/a 6,0 2,2 | 0,066
% DecolLliures FXKQ25MA | 25,0/50% | n/a 2,6 n/a 6,0 2,2 | 0,066
o Oficina de suport FXKQ25MA | 25,0/50% nl/a 2,6 n/a 6,0 2,2 |0,066
£ Oficina de suport FXKQ25MA | 25,0/50% | n/a 2,6 nla | 6,0 2,2 | 0,066
t') Distribuidor 03 FXKQ25MA | 25,0/50% n/a 2,6 n/a 6,0 2,2 0,066
( — Unitat de suport i auxili FXKQ32MA | 25,0/50%  n/a 3.4 n/a 6,0 2,5 0,066
Inspector cap FXKQ32MA | 25,0/50% | n/a 3,4 n/a 6,0 2,5 | 0,066
Sotsinspector FXKQ25MA | 25,0/50% | n/a 2,6 n/a 6,0 2,2 0,066
TAG FXKQ25MA | 25,0/50% nl/a 2,6 n/a 6,0 2,2 10,066
Atencio 1 FXKQ25MA | 25,0/50% nl/a 2,6 n/a 6,0 2,2 0,066
Atenci6 2 FXKQ25MA | 25,0/50% nl/a 2,6 n/a 6,0 2,2 0,066
Unitat de mobilitat FXKQ32MA | 25,0/50% | n/a 3,4 n/a 6,0 2,5 0,066
Unitat Atencio a les persones FXKQ25MA | 25,0/50% | n/a 2,6 n/a 6,0 2,2 | 0,066
Recepcié FXKQ32MA | 25,0/50% nl/a 3,4 n/a 6,0 2,5 |0,066
Unitat policia administrativa FXKQ25MA | 25,0/50% | n/a 2,6 n/a 6,0 2,2 | 0,066
Informes FXKQ25MA | 25,0/50% | n/a 2,6 n/a 6,0 2,2 | 0,066
Atenci6 public FXKQ25MA | 25,0/50% n/a 2,6 n/a 6,0 2,2 | 0,066
Sala control FXKQ25MA | 25,0/50% nl/a 2,6 n/a 6,0 2,2 | 0,066
Caporal FXKQ25MA | 25,0/50% nl/a 2,6 n/a 6,0 2,2 0,066
Caps de torn FXKQ25MA | 25,0/50% nl/a 2,6 n/a 6,0 2,2 | 0,066
Distribuidor 02 FXKQ25MA | 25,0/50% n/a 2,6 n/a 6,0 2,2 0,066
Espai fotocopiadora FXKQ25MA | 25,0/50% | n/a 2,6 n/a 6,0 2,2 | 0,066
Agent FXKQ25MA | 25,0/50% n/a 2,6 n/a 6,0 2,2 | 0,066
Cuina Office FXKQ25MA | 25,0/50% n/a 2,6 n/a 6,0 2,2 0,066
Cuina Office FXKQ25MA | 25,0/50% n/a 2,6 n/a 6,0 2,2 0,066
0,0
Nombre Ud.Interior Calefaccion
Tmp H Rqg HC Max HC PIH
©
& °C KW KW KW
2 Cecopal FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
g Cecopal FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
% DecolLliures FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
s DecoLliures FXKQ25MA 21,0 n/a 31 0,046
3 Oficina de suport FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
g Oficina de suport FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
s Distribuidor 03 FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
5 Unitat de suport i auxili FXKQ32MA 21,0 n/a 3,9 0,046
" f Inspector cap FXKQ32MA 21,0 n/a 3,9 0,046
E% Sotsinspector FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
ik
5%
ZE Promotor: AjuntamenEiggieres
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O LES OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES CALCULS
=
(9=
D
D
S Nombre Ud.Interior Calefaccion
S R Tmp H Rq HC Max HC PIH
OO
v °C kW kW kw
\-II— TAG FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
g Atenci6 1 FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
-t Atenci6 2 FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
y— Unitat de mobilitat FXKQ32MA 21,0 n/a 3,9 0,046
S Unitat Atencio a les persones FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
Lo Recepcié FXKQ32MA 21,0 n/a 3,9 0,046
CY'D Unitat policia administrativa FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
% Informes FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
{2 Atenci6 public FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
CLS)) Sala control FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
f') Caporal FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
( — Caps de torn FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
Distribuidor 02 FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
Espai fotocopiadora FXKQ25MA 21,0 n/a 31 0,046
Agent FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
Cuina Office FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
Cuina Office FXKQ25MA 21,0 n/a 3,1 0,046
n/a
Nombre Ud.Interior HabitaciénNivel sonorc Fase MCA MOP AnxAIxPf  |Pesc
dBA A mm kg
Cecopal FXKQ25M, 33-38 220V 1pk 0,3 [Factory St(1.110 x 215 x 71 31,0
Cecopal FXKQ25M| 33-38 220V 1pk 0,3 |Factory St|1.110 x 215 x 7131,0
DecolLliures FXKQ25M| 33-38 220V 1pk 0,3 |[Factory St|1.110 x 215 x 7131,0
Decolliures FXKQ25M, 33-38 220V 1ph 0,3 [Factory St(1.110 x 215 x 71 31,0
Oficina de suport FXKQ25M| 33-38 220V 1pk 0,3 |[Factory St{1.110 x 215 x 7131,0
Oficina de suport FXKQ25M, 33-38 220V 1pk 0,3 [Factory St{1.110 x 215 x 71 31,0
Distribuidor 03 FXKQ25M, 33-38 220V 1pk 0,3 [Factory St{1.110 x 215 x 71 31,0
Unitat de suport i auxili FXKQ32M. 33-38 220V 1ph 0,3 [Factory St1.110 x 215 x 71 31,0
Inspector cap FXKQ32M, 33-38 220V 1ph 0,3 [Factory St1.110 x 215 x 71 31,0
Sotsinspector FXKQ25M, 33-38 220V 1ph 0,3 [Factory St1.110 x 215 x 71 31,0
TAG FXKQ25M, 33-38 220V 1pk 0,3 |Factory St|1.110 x 215 x 7131,0
Atenci6 1 FXKQ25M., 33-38 220V 1pk 0,3 |Factory St{1.110 x 215 x 7131,0
Atencio 2 FXKQ25M. 33-38 220V 1ph 0,3 [Factory St1.110 x 215 x 71 31,0
Unitat de mobilitat FXKQ32M, 33-38 220V 1pk 0,3 [Factory St{1.110 x 215 x 71 31,0
g Unitat Atencid a les person FXKQ25M, 33-38 220V 1ph 0,3 [Factory St(1.110 x 215 x 71 31,0
= Recepcié FXKQ32M, 33-38 220V 1pk 0,3 [Factory St{1.110 x 215 x 71 31,0
;§ Unitat policia administrative FXKQ25M. 33-38 220V 1ph 0,3 |Factory St(1.110 x 215 x 71 31,0
g Informes FXKQ25M, 33-38 220V 1pk 0,3 [Factory St(1.110 x 215 x 71 31,0
2 Atenci6 public FXKQ25M, 33-38 220V 1pk 0,3 [Factory St(1.110 x 215 x 71 31,0
2 Sala control FXKQ25M. 33-38 220V 1ph 0,3 [Factory St1.110 x 215 x 71 31,0
g Caporal FXKQ25M, 33-38 220V 1pk 0,3 [Factory St{1.110 x 215 x 71 31,0
3 Caps de torn FXKQ25M. 33-38 220V 1ph 0,3 [Factory St1.110 x 215 x 71 31,0
8 Distribuidor 02 FXKQ25M| 33-38 220V 1pk 0,3 |[Factory St{1.110 x 215 x 7131,0
§ Espai fotocopiadora FXKQ25M., 33-38 220V 1ph 0,3 [Factory St(1.110 x 215 x 71 31,0
$§ Agent FXKQ25M, 33-38 220V 1pk 0,3 [Factory St(1.110 x 215 x 71 31,0
z3 Cuina Office FXKQ25M, 33-38 220V 1pk 0,3 [Factory St(1.110 x 215 x 71 31,0
s
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Nombre

Cuina Office

Observaciones
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6.1

Abreviatura
Nombre
Modelo

CR

Tmp C
WFR

CcC

Rq CC

PIC

Ca

OutC

Tmp H

HC

Rq HC

PIH

InH

OutH
Tuberia
Carga refrigerante

Ex Refr

Ud.InteriorHabitacionNivel sonorc Fase MCA MOP AnxAIxPf  Pesc
dBA A mm kg
FXKQ25M| 33-38 220V 1pk 0,3 |[Factory St(1.110 x 215 x 7131,0

Cargaoperacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 72,9kW para refrigeracion y 86,9kW para calefaccion. Sin
embargo, la seleccion de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeracion de 61,2 RW (= 84%
y para el calefaccion de 52,1 kW (= 60%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a
niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

Posicion exterior respecto a la interior
Unidad exterior colocaaal mismo nivel que las unidades interiores.

Area minima de habitacion

Area de habitacion minima para cumplir con el limite de toxicidad: 40.80 m2. Altura de habitacién considerada: 2,5 m.

6 Detalles de la unidad exterior

Cuadro debreviaturas

Descripcion

Nombre del dispositivo

Nombre del modelo del dispositivo

Relacion de conexion

Condiciones exteriores de refrigeracion

Caudal de agua por médulo de unidad exterior

Capacidad de refrigeracién disponible

Capacidad de refrigeracién requerida

Entrada de alimentacion en modo refrigeracion

Temperatura de entrada de agua en modo refrigeracion

Temperatura de salida del agua en el modoefiégeracion

Condiciones exteriores de calefaccion (temperatura del bulbo seco / HR)
Capacidad de calefaccion disponible (capacidad de calefaccion integrad:
Capacidad de calefaccion necesaria

Entrada de potencia en modalefaccion

Temperatura de entrada de agua en modo de calefaccion

Temperatura de salida del agua en modo de calefaccion

Mayor distancia de la unidad interior a la unidad exterior

Carga estandar del refrigerante defdbrica (longitud real de la tuberia de
16.4ft) sin la carga adicional del refrigerant. Para el calculo de la carga de
refrigerante adicional, consulte el cuadro de datos

Carga adicional de refrigerante

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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—
(93
D
D
S Fase Alimentacion (tension y fases)
s Iy MCA Amperios minimos del circuito
q_: MOP Proteccién Maxima de Sobrecorriente
o FLA Entrada del motor del ventilador
"IL—> RLA Amperios de funcionamiento nominales
— AnxAIxPf AnchoxAltoxProfundo
:ll Peso Peso del dispositivo
S EER Valor EER en la condicidgominal
Lo IEER Valor IEER en condicion nominal
|_r|> COP47 COP en condiciones nominales ya temperatura ambiente de 8°C
8 COP17 COP en condiciones nominales ya temperatura ambieni&®Ge
]
[ ]
L
(g
— i
U 6.2 Detalles ud. Exterior
,—
Nombre Modelo CR Refrigeracion Calefaccion Tuberia
Tmp C CcC Rg CC Tmp H HC | RqHC
% °C kw kw °C kw | kW m
(DBT/RH)
Ud. ext. |RXYQ24U 116,7 32,2 61,5 61,2 -1,9/86% | 52,9 | 52,1 92,5
Nombre  Modelo Fase MCA MOP RLA FLA AnxAIxPf Peso
A A A A mm kg
Ud. ext. RXYQ24U 400V
3Nph
A -RXYQ16U 31,0 40,0 18,0 1.240 x 275,0
1.685 x 765
B -RXYQ8U 16,1 20,0 7,2 930 x1.685 198,0
X 765
6.3 Datos de sonido
Nombre Modelo Potencia sonora Presién sonora
e Refrigeracion Calefaccion Refrigeracion Calefaccion
i) dBA dBA dBA dBA
2 Ud.ext. RXYQ24U 86 70 64 -
S
8
g
=
:
kS
3
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—
[q =1
D
q’ . . . .
< 6.4 Eficiencia estacional
=
S
(o'e) Nombre Modelo {s.ncalefaccion {sc SCOP SEER CSPF
1 refrigeracion
O % %
-t Ud. ext. RXYQ24U 167,0 269,9 4,30 6,80 -
1
S
LOD
Lo Para mas informaciomttps://energylabel.daikin.eu/
1
(o]
O
L 6.5 Informacion de refrigerante
(e ]
—
o Nombre Modelo Tipo de GWP | Cargade fabric Carga extra TCO2
( m— refrigerante kg kg equivalente
Ud. ext. RXYQ24U R410A 2087.5 17,20 27,64 93.6

Ud. ext. RXYQ24U = RXYQ16U + RXYQ8U

Modelo Cantidad
RXYQ24U 1
FXKQ25MA 23
FXKQ32MA 4
KHRQ22M20T 11
KHRQ22M29T9 4
KHRQ22M64T 10
KHRQ22M75T 1
BHFQ22P1007 1
BRCI1E53A 23
BYK45F 27
Liquido
Tuberia m
1/4" 57,0
3/8" 8,5
1/2" 19,0
5/8" 7,5
3/4" 52,5
7/8" 0,0
11/8" 0,0
1 3/8" 0,0

Lossistemas contienen gases fluorados de efecto invernadero.

El cargo adicional se calcula en funcién de las longitudes de tuberia especificadas. Esto puede diferir de las longitudes
de tuberia reales en el sitio y por lo tanto también de la carga reabadicy el equivalente real de TCO2.

Descripcién

RXYQJ (VRV IV Non Continuous Heating)
FXKQ Ceiling mounted corner cassette
FXKQ Ceiling mounted cornerassette

Kit de junta Refnet

Kit de junta Refnet

Kit de junta Refnet

Kit de junta Refnet

Outdoor unit multi connection piping kit for 2 modules
Remotecontroller

Decoration panel

Succion Total
m m
0,0 57,0
0,0 8,5
57,0 76,0
8,5 16,0
7,5 60,0
11,5 11,5
19,5 19,5
40,5 40,5

Promotor: AjuntamenFidrieres
Encarrec: Ajuntament de Figueres

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Concepto

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado minimo 30 cm de lineas de fuerza

F1F2 IN/OUT, utilice cables de &dilpg5 a 1,25 mm?2 sin apantallar.

el de las unidades interiores.

9 Controladores centralizados

Nota: En los casos que se requiera apantallado, este solo debe conectarse a tierra en el lado de la unidad ext

IGrupo global

IControladores Globales

Grupo de control

IControladores del Grupo lUnidades exterior
Intelligent Tablet (# 1) uUd. ext. (27)
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Grupo de control

ud. ext. (27)
R OUT F1, F2

Intelligent Tablet
DCC601A51

I ¢1350d63-551f-41cf-8f84-0ecalcodaadd” |
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11 Recomendaciones

11.1 Interruptor contra corrientes residuales

RCCB de acuerdo con la regulacién local.

consulte el "manual generaledayriones de seguridad" entregado con la unidad.

Para una mejor proteccion de las instalaciones contra el riesgo de incendio, el suministro de energia de la:
interiores y exteriores debe prsegon un disyuntor de corriente residual. Para la proteccién contra incenc
recomendamos una sensibilidad de 300 mA. El RCCB seleccionado debe ser del tipo B, adecuado para disf

inversor e indicado por los simbolos que figuran adrorieutetien seleccionar otras caracteristicas eléctricas de

Para obtener una lista completa de todas las precauciones de seguridad, advertencias y puntos de atencién
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Autor: Jordi Manich Codiibert JuaBasademont

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES

14




DOCUMENT
Document annexat

ORGAN REFERENCIA
Serveis Urbans GSUR2024000160

Codi Segur de Verificaci6: c1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 45 de 255

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DE ANNEX:
LES OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES CALCULS

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

12 DIFUSIO D’AIRE

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Promotor: AjuntamenFEidgieres
Encarrec: Ajuntament de Figueres
Autor: Jordi Manich Codiibert JuaBasademont

15




DOCUMENT
Document annexat

ORGAN REFERENCIA
Serveis Urbans GSUR2024000160

Codi Segur de Verificaci6: c1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 46 de 255

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DE ANNEX:
LES OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES CALCULS

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Promotor: AjuntamenFEidgieres
Encarrec: Ajuntament de Figueres
Autor: Jordi Manich Codiibert JuaBasademont

16




DOCUMENT
Document annexat

ORGAN REFERENCIA
Serveis Urbans GSUR2024000160

Codi Segur de Verificaci6: c1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 47 de 255

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DE ANNEX:
LES OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES CALCULS

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Promotor: AjuntamenFEidgieres
Encarrec: Ajuntament de Figueres
Autor: Jordi Manich Codiibert JuaBasademont

17




DOCUMENT
Document annexat

ORGAN REFERENCIA
Serveis Urbans GSUR2024000160

Codi Segur de Verificaci6: c1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 48 de 255

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DE ANNEX:
LES OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES CALCULS

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Promotor: AjuntamenFEidgieres
Encarrec: Ajuntament de Figueres
Autor: Jordi Manich Codiibert JuaBasademont

18




DOCUMENT
Document annexat

ORGAN REFERENCIA
Serveis Urbans GSUR2024000160

Codi Segur de Verificaci6: c1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 49 de 255

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DE ANNEX:
LES OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES CALCULS

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Promotor: AjuntamenFEidgieres
Encarrec: Ajuntament de Figueres
Autor: Jordi Manich Codiibert JuaBasademont

19




DOCUMENT
Document annexat

ORGAN REFERENCIA
Serveis Urbans GSUR2024000160

Codi Segur de Verificaci6: c1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 50 de 255

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

(e
v
()
(g
S
i PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DE ANNEX:
<8 LES OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES CALCULS
~—
[q=1
D
=
[ 13 ELECTRICITAT
s I}
O
b oy
1
‘-I‘:—_> 1. DISTRIBUCIO DE FASES
~—
r La distribuci6 de les fases s'ha realitzat de manera que la carrega esta el més equilibrada possible.
1
= CPML
LO Poténcia Eléctrica
LO Planta Esquema Peaic[W] W]
! R s T
oD
O 0 CPML - 12358.3 12358.3 12358.3
= 0 Quadre individual 1 37075.0 12358.3 12358.3 12358.3
LO
()
~—
(&
/— Quadre individual 1
Poténcia Eléctrica
Ne° de circuit Tipus de circuit Recinte (Wi
R S T
C14 (UE VRV 8) C14 (UR/RV 8) - 2604.2 2604.2 2604.2
C14(2) (UE VRV 16) C14(2) (UE VRV 16) - 7008.3 | 7008.3 | 7008.3
C13 (1x1) C13 (1x1) - - 3750.0 -
C13(2) (CARBED-12) C13(2) (CARBED12) - - - 1350.0
C13(4) (Ul VRV) C13(4) (Ul VRV) - - - 1687.5
C13(3) (Ul VRV) C13(3) (Ul VRV) - 2287.5 - -
C13(5) (CARBED-27) C13(5) (CABBED-27) - 2275.0 - -
2. CALCULS
Els resultats obtinguts es resumeixen en les seguents taules:
Derivacions individuals
Dades de calcul
Pcac | Longitud . le b c.d.t| c.d4c
Planta Esquema Linia
: kw)|  (m) A | A )] )
0 Quadre individual 1 37.08| 4.75 RZ1K (AS) Multi Ge&b,d1,al 5G10 53.51| 70.40| 0.23| 0.23
£
2
S Descripcio de les instal-lacions
;g .. ] c .z Iz Rinc 2
E Esquema Linia Tipus de instal-lacié A) FGgrup ) (A)
[}
£ Quadréndividual 1 RZ1K (AS) Multi Cs&b,d1,al 5G10 Tub enterrat D=63 mm 70.40, 1.00 | - | 70.40
3
S
o)
h= Sobrecarrega i curtcircuit
o
s Proteccions
£ . le ; 3 b e | e locp | tecp | ticop |  Lmax
E Esquema Lina @ e @) @ e @ e m
@% Quadréndividual 1 RZ1K (AS) Multi Gsab,d1,al 5G10 53.51 63 100.80| 70.40| 100| 12.000| 3.930| 0.13| 0.04| 144.30
w e
Lo
w'e
5%
ZE Promotor: AjuntamenEiggieres
<§:§ Encarrec: Ajuntament de Figueres 20
Eg Autor: Jordi Manich Codiibert Jua@asademont
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Instal-lacié interior

Dades de calcul de Quadre individual 1
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Peaic | Longitud - le Iz | c.d.t| c.d4c
Esquema Linia
i (kw) (m) ‘ (A) ‘ (A) | (%) | (%)
Quadre individual 1
Subgrupo 1
C14 (UE VRV 8) 7.81| 4282 | RZ1K (AS) Multi Gsab,d1,al 562.5 | 11.28] 22.00| 1.69| 1.92
Subgrupo 2
3 C14(2) (UEVRV 16) | 21.03| 4358 | RZ1K (AS) Multi Gsab,d1,al 5G6 | 30.35| 39.00 2.04| 2.27
] Subgrupo 3
W C13(1x1) 375 6831 | RZIK (AS) Multi Gsab,d1,a1 3G4 | 16.30] 32.00 4.88| 5.11
— Subgrupo 4
/ o C13(2) (CADBED-12) 1.35| 59.00 RZ1K (AS) Multi Gsb,d1,al 3G2.5 | 5.87 | 30.00| 2.34| 2.57
C13(4) (Ul VRV) 1.69| 69.10 RZ1K (AS) Multi Gedb,d1,al 3G2.5 | 7.34 | 24.00| 1.99| 2.22
Subgrupo 5
C13(3) (Ul VRV) 229 | 65.36 RZ1K (AS) Multi Geab,d1,al 3G2.5 | 9.95 | 24.00| 1.16| 1.39
C13(5) (CARBED-27) 2.27 59.32 RZ1K (AS) Multi Gsab,d1,al 3G2.5 9.89 | 30.00| 4.01| 4.24
Descripci6 de lesstal-lacions
L. q q a2 Iz Rinc| 1%z
Esquema Linia Tipus de instal-lacié (A) Fagrup %) (A)
C14 (UE VRV 8) | RZ1K (AS) Multi Gsab,d1,al 5G2. Tub superficial D=20 mm 22.0q 1.00| - |22.00
C14(2) (UE VRV 16| RZIK (AS) Multi Gsab,d1,al1 5G6 Tubsuperficial D=25 mm 39.0¢ 1.00| - [39.00
C13 (1x1) RZ1K (AS) Multi Gsab,d1,al 3G4 Tub superficial D=20 mm 32.0¢ 1.00| - |32.0(¢
C13(2) (CARBED-12) | RZ1K (AS) Multi Gsab,d1,al 3G2, Safata llisa 50x75 mm 30.0¢ 1.00| - [30.00
C13(4) (UIVRV) | RZ1K (AS) Multi Gsab,d1,al 3G2, Safata llisa 50x75 mm 30.0¢ 1.00| - |30.0(¢
Tub encastat, en una paret de maconeria D=24.00 1.00| - |24.0C
C13(3) (UI VRV) | RZIK (AS) Multi Gsab,d1,al 3G2. Safata llisa 50x75 mm 30.0¢ 1.00| - |30.0(
Tubencastat, en una paret de magoneria D=224.00 1.00| - |24.0C
C13(5) (CARBED-27) | RZ1K (AS) Multi Gsab,d1,al 3G2, Safata llisa 50x75 mm 30.0¢ 1.00| - |30.0(¢
Sobrecarrega i curtcircuit ‘quadre individual 1'
Proteccions
ICP: In
P lc Guard: In Iz I, leu lece legy ticee | Ticey
e=glee iR ) Aut: In, curva @@ ey A e © e
. Dif: In, sens, n° polos
§ Teleruptor: In, n° polos
=) Quadre individual 1 | IGA: 63 (bobina)
_Z Subgrupo 1 | Dif: 40, 300, 4 polos
5 C14 (UE VRV 8) RZIK (AS) Multi Geab,d1,a1 5G2.5 | 11.28] Guard: 14 20.30] 22.00| 15 | 7.893] 0.275] 0.03] 1.69
2 Subgrupo 2 | Dif. 40, 300, 4 polos
; C14(2) (UE VRV 16) RZIK (AS) Multi Gsab,d1,a1 566 | 3035 Aut: 32 {C'B} 46.40] 39.00] 10 | 7.893] 0.504] 0.03] 2.08
2 Subgrupo 3 | Dift 25, 30,2 polos
3 C13 (1x1) RZIK (AS) Multi Gsab,d1,a13G4 | 16.30| Aut: 20 {C'B} 20.00| 32.00| 10 | 7.893] 0.276] 0.03 4.30
o Subgrupo 4 Dif: 25, 30, 2 polos
§ C13(2{CADBHED-12) RZ1K (AS) Multi Gsab,d1,al 3G2.5 5.87 Aut: 10 {C',B, D} 14.50] 30.00] 10 | 7.893] 0.203] 0.03] 3.09
s C13(4) (Ul VRV) RZ1K (AS) Multi Gsab,d1,a1 3G2.5 7.34 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50| 24.00| 10 | 7.893| 0.238] 0.03| 2.26
fé Subgrupo 5 Dif 25, 30, 2 polos
S C13(3) (Ul VRV) RZ1K (AS) Multi Gsab,d1,a1 3G25 | 9.95 Aut: 10 {C',B',D} 14.50] 24.00] 10 | 7.893] 0.380] 0.03] 0.88
we C13(5) (CABBED-27) RZ1K (AS) Multi Gsab,d1,a1 3G25 | 9.89 Aut: 10 {C',B',D} 14.50| 30.00| 10 | 7.893| 0.202] 0.03] 3.12
w o
3%
W on
w'o
8
ZE Promotor: AjuntamenEiggieres
<§:§ Encarrec: Ajuntament de Figueres 21
Eg
=H
<2
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Llegenda
c.d.t caiguda de tensi6 (%)
c.d.4c caiguda de tensi6 acumulada (%)

le

lz

Fagru factor deorreccié per agrupament

Rinc

intensitat de calcul del circuit (A)

intensitat maxima admissible del conductor en les con
d'instal-lacié (A)

percentatge de reducci6 de la intensitat admissible pe
en zona de risc d'incendi o explosié (%)

intensitat maxima admissible corregida del conductor
condicions d'instal-laci6 (A)

intensitat de funcionament de la proteccié (A)

poder de tall de la protecci6 (kA)

intensitat de curtcircuit a l'inici de la linia (kA)
intensitat de curtcircuit al final de la linia (kA)
longitud maxima de la linia protegidapelefesirtcircuit (4
poténcia de calcul (kW)

temps que el conductor suporta la intensitat de curtcir
de la linia (s)
temps que el conductor suporta la intensitat de curtcir
de la linia (s)
tempgle fusi6 del fusible per a la intensitat de curtcircy
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olo 2 DADES TECNIQUEEL'EMPLAQVENT.......c.ciiveveteeeeteemememseeeeteteseeetesesseeeenssesessesssesessseesmmmen 1
()
i 1.1 L 1T (=SSP 2..
1
L 1.2 Normativa aplicable sobre seguretat en el centre.de treball.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiiiiiicceens 2
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PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DE ANNEX:
LES OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
1.1 Objecte

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut esta redactat per donar el compliment al Reial Decret 1627/1¢
d’'Octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccid, en e

Llei 3/1995 del 8 de Novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

D’acord amb l'article 3 del R.D 1627/1997, si a I'obra intera@mpreday 0 una empresa i treballadors autonoms,

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

més d’un treballadors autdonom, el Promotor haura d’assignar un Coordinador en matéria de Seguretat i S

oD

= I'execuci6 de I'obra. Aquesta designacié haura de ser objecte d’'un contracte exprés.

Lo

_.CJ D’acad amb I'article 7 del citat R.D, I'Estudi Basic de Seguretat i Salut és servir de base per a que el contracti
[

( — el corresponent Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el que s’analitzara, estudiara, desenvolupara i com

les previsiom®ntingudes en aquest document, en funcié del propi sistema d’execuci6 de I'obra.

1.2 Normativa aplicable sobre seguretat en el centre de treball

En aquest punt es relaciona la Normativa espanyola que inclou apartats relacionats amb la seguretat en e
treball. Aquestes Normes s’han utilitzat per posar les mesures preventives en la present avaluacié amb el fi d’

riscos detectats, aquestes es nombren a continuacio:

Llei de Prevencié de Riscos Laborals Llei 31/95 081195 J.ESTAT 104195
Reglament dels Serveis de Prevenci6 RD 39/97 170197 M.Treball 310197
Disposicions minimes de Seguretat i Salut en Obra de QoRira6@a/97 241097 VARIS 251097
(transposicié Directiva 92/57/CEE)
Model del llibre ideidencies ORDRE 200986 M.Treball 131086
Correcci6 d'errors - - - 131086
Model de notificacié d’accidents de treball ORDRE 200986 291287
Reglament Seguretat i Higiene en el treball de Construccip ORDRE 200552 M.Treball 150652
Modificacié ORDRE 191253 M.Treball 2141253
Complementari ORDRE 020966 M.Treball 011066
Quadre de Malalties Professionals RD 1995/78 - - 250878
§ Ordenanca general de seguretat i higiene en el treball ORDRE 090371 M.Treball 160371
? Correcci6 d’errors (derogats Titols I'i I; Cap | a V) - - - 060471
Q
£ Ordenanga treball d’industries construccio, vidre, ceramica ORDRE 280879 M.Treball -
% Anterior no derogada ORDRE 280870 M.Treball 090970
g Correcci6 d’errors - - - 174070
£
§ Modificacié (no derogada), Ordr@728- ORDRE 270773 M.Treball -
g Interpretacioé de varis articles ORDRE 211170 M.Treball 281170
_§ Interpretacié de varis articles RESOLUCIO 2441170 DGT 0541270
=4
< Senyalitzacié i altres mesures en obres fixes en vie§ PRDBE& 310887 M.Treball -
ﬂ-; poblacions
Q.
ok Protecci6 de riscos derivats de exposicié a sorolls RD 1316/89 271089 - 021189
©
35
Lo
w'e
o
= . .
Z5 Promotor: AjuntamenEidgieres
<§:§ Encarrec: Ajuntament de Figueres 2
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1.3 Caracteristiques de la instal-lacié

|
v
oD
()]
[q =3
LS PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DE ANNEX:
O LES OFICINES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
O
~—
(93
D
D
c,|> Disposicions minimes de seguretat i salut sobre manipuRDI@8¥#97 230497 M.Treball 230497
<t carregues (Directiva 90/269/CEE)
q_:: Reglaments sobre treballs amb riscos d’aminat ORDRE 311084 M.Treball 071184
x.’ Correcci6 d’errors - - - 221184
(_)I Normes Complementaries ORDRE 070187 M.Treball 150187
ﬁ_" Model llibre de registre ORDRE 221287 M.Treball 291287
Y 1 Estatut de treballadors LLEI 8/80 010380 M.Treball -
- Regulaci6 de la jornada laboral RD 2001/83 280783 - 030883
Lfl) Formaci6 de comités de seguretat D.423/71 110371 M.Treball 160371
()]
o
=]
o
L
(g
~—
O
—_—

Es tracta d’'una instal-lacié de climatitzacid, on la produccio de fred / calor es realitza mitjangant unitats conc

~

d’expansio directa. Una xarxa de canonades de refrigerant arriba a cadalarataueveptnaben a I'interior de
cada local a tractar. Per a la ventilacié es disposaran d’uns equips especials amb recuperaci6 de calor, i aqu

ventilacio, es distribuira a l'interior de les sales a través d'una xarxa de conductes.
2.1.1 Temps d'exa&ucio

Com es preveu executar per fases, la durada de cada fase es pdidegtimanes) i el nombre de persones

treballant simultaniament se2addd un maxim 8eperaris.
2.1.2 Unitats constructives que composen l'obra

Les fases d’execucid’olera seran:

1. Instal-lacié de la calefaccid: canonades, conductes, unitats exteriors i unitats interior
2. Instal-lacioé eléctrica
3. Ajudes de ram de paleta

1.4  Avaluacié6 dels riscos professionals

L’'avaluacio de risc es realitzara de tal manera que s'identificara les possibles perills que pugin aparéixer er

dels oficis, per posteriorment anar indicant una série de recomanacions per evitar aquests perills en I'execucic
2.1.3 Riscos en les instal-lacions de climatitzacié

Aquest procés congistn la ubicacié de la maquinaria al seu lloc, a la instal-lacié de les canonades de coure fi
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i al seu aillament.

Els riscos més freqiients, la probabilitat de que es materialitzi i la seva gravetat s'especifiquen a continuacio.

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

RISCOS Probabilitat Gravetat Avaluacié

Caiguda de persones a diferent nivell Baixa Molt greu Mig

Caiguda de persones al mateix nivell. Mitjana Greu Mig

Caiguda de objectes. Mitjana Greu Mig

Projeccié de fragments o particules. Mitjana Lleu Baix

% Contactes térmics. Baixa Greu Baix

e Contactes eléctrics directes e indirectes. Mitjana Greu Mig

L(o) Exposici6 a radiacions per soldadura. Mitjana Greu Mig

c;.) Sobreesforgos. Mitjana Greu Mig

’: Talls en extremitats en el us de maquinaria de tall. Baixa Greu Mig

2.14

Aquest treballs consisteix en la connexié eléctrica dels equips productors de fred i les seves unitat interiors

Riscos en les instal-lacions eléctriques

també de tots els equips destinats a la ventilacio.

Els riscos més freqiients, la posgibilifaé es materialitzin i la seva gravetat s'especifica a continuacio.

2.1.5

RISCOS Probabilitat Gravetat Avaluaci6é
Caiguda de persones a diferent nivell Baixa Molt greu Mig
Caiguda de persones al mateix nivell. Mitjana Greu Mig
Caiguda de objectes. Mitjana Greu Mig
Contactes eléctrics directes e indirectes. Mitjana Greu Mig

Riscos en les ajudes de ram de paleta

Aquest procés consisteix en la formacio de suports-peitsaleXacucio de forats, bancada per a les unitats exterior:

i unitats de ventilacio i acabats als llocs a on s'actua.

Els riscos més freqiients, la possibilitat de que es materialitzin i la seva gravetat s'especifica a continuacio.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES

RISCOS Probabilitat Gravetat Avaluacié
Caiguda de persones a diferent nivell. Baixa Molt greu Mig
Caiguda de persones al mateix nivell. Mitjana Greu Mig
Talls en extremitats inferiors i superiors. Baixa Greu Mig
Caiguda de objectes. Mitjana Greu Mig
Contactes electrics. Mitjana Greu Mig
Caiguda d'objectes. Mitjana Greu Mig
Sobreesforgos. Baixa Greu Baix
Esquitxades a la cara. Mitjana Lleu Baix
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1.5 Definici6 de les mesures de proteccio i prevencié
2.1.6 Instal-laci6 de climatitzacié

Les normes basiques de seguretat que s'han de tenir en compte sén:

i ordenats.

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

Donat que instal-laci6 es realitzara en espais a on s’esta efectuant els treballs propis del centre, aquest espais es mantindran

La col-locacié de les unitats exteriors en coberta es fara mitjangant un transpalet.

Les eines electriques quétslattindran doble aillament.

No s'utilitzaran eines manuals desgastades.

Les bombones de gas es retiraran de la proximitat de qualsevol font de calor i es protegira del sol.
Quan es mecanitzin les canonades de coure, els tubs han d'estar ben assegurats.

S'ha d'evitar portar polseres, cadenes, collars i similars per al risc de contacte que suposen.

sempre pel

Les proteccions personals seran:

Casc de seguretat.
Guants de cuir i lona.
Sabates de seguretat.

Ulleres de protecci6.

Mono de treball.

Les proteccions col-lectives seran:

Extintors

Escales normalitzades.

Plataformes de treball normalitzades.

2.1.7 Instal-lacions eléctriques

Les normes basiques de seguretat que s'han de tenir en compte sén:

Les zones de treball es mantindran netes i ordenades.
Les eines electriques que s'usin tindran doble aillament.

No s'utilitzaran eines manuals desgastades.

S'ha de evitar portar polseres, cadenes, etc, pel risc de contacte que suposen.

Les proves a les instal-lacions eléctriques que es facin amb tensio, es faran després de comprovar'llegssbilitstaldaiiddr tensié a
circuits no pnstos i el acabat general.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Les proteccions personals seran:

Casc de seguretat.
Guants de cuir i lona.
Sabates de seguretat.
Ulleres de protecci6.

Catifa aillant.

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

Lesproteccions col-lectives seran:

Extintors.

Cinta de balisament.

1 ¢1350063
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Escales normalitzades.

Plataformes de treball normalitzades.

2.1.8 Ajudes de ram de paleta

Les normes basiques de seguretat que s’han de tenir en compte sén:

Les zones de treball es mantindranarelesades.

Els paletes treballaran amb guants de goma.

Les proteccions personals seran:

Casc de seguretat.
Guants de cuir i lona.
Guants de goma.
Sabates de seguretat.

Ulleres de protecci6.

Mono de treball.

Les proteccions col-lectives seran:

Extintors.

Escales normalitzades.

Plataformes de treball normalitzades.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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on Sactuara.
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instal-lacié definitiva.
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1.6 Instal-lacions provisionals
2.1.9 Instal-lacio eléctrica

La instal-lacié eléctrica provisional de I'obra és molt simple perque s'utilitzara la instal-lacio existaist als difere

Els riscos, les normes basiques de seguretat i les proteccions personals i colelectives s6n les mateixes ¢

2.1.10 Instal-lacio contra incendis

Donades les caracteristiques de la instal-lacio a l'interior d'espais amb mobiliari, papers, cortiners, etc. s'hat

molta cura amb la possibilitat de generar un incendi.

A cada zona a on s’actui hi haura un extintor polivalent ABC de 12 kg, allunyant préviament de les zones d'ac

mobiliari i material queifsign un risc d'incendi.

Davant qualsevol incidéncia s'avisara immediatament als bombers.

1.7 Magquinaria i mitjans auxiliars
2.1.11 Mitjans auxiliars

Els mitjans a utilitzar seran:

Bastides normalitzades.

Plataformes de treball.

Escales de ma.

Els riscos mé®qlents son:

- Caiguda del materials.

Escales de ma.

Bastides normalitzades i plataforma de treball.
- Caiguda de bastida incorrectament muntada.

- Caiguda de persones en bastida sense barana.

- Caiguda de persones per mala col-locaci6.

- Caiguda per trencaments de graons.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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-Lliscament de la base.

- Cops amb l'escala incorrectament transportada.

Les normes basiques de seguretat a tenir en compte son:

Bastides normalitzades i plataforma de treball.

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

No es dipositaran carregues violentament solia.la bast
No s'acumulara massa carrega 0 masses persones sobre la bastida.
La plataforma de treball sera amb “zarpas".

Escala de ma.

1 ¢1350063
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Estara fora de la zona de pas.

El recolzament inferior sera de goma.

Les proteccions personals:

Les especificades en cada.tasca

Les proteccions col-lectives seran:

Es balitzardes zones a on estiguin situades les bastides i escales de manera que qualsevol personal alié a la instaklguas consjderi bar

2.1.12 Maquines

- Eines mecaniques:
Els riscos més freqiients soén:

Tall i amputacions a les extremitats superiors.
Contacte eltic.

Trencament del disc.

Projecci6 de particules.

Incendi.

Les proteccions personals seran:

Cascos de seguretat.

Guants de cuir.

Ulleres de protecci6 contra impactes.

Les proteccions col-lectives seran:
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Extintor manual.

Zona especifica i acotada per a la maquinaria.

- Eines electriques:

Els riscos més freqiients soén:

Contacte eléctric

Projecci6 de particules.

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

¥ Generacio6 de pols o similar.
]
% Soroll.
(]
S Talls.
,—

Les normes basiques de seguretat a tenir en compte son:

Totes les eines eléectriques tiddda aillament.

El personal que I'utilitzi ha de coneixer les instruccionslpsr utilitzar

Les eines seran revisades periodicament.

La desconnexi6 de les eines, no es fara mai estirant el cable bruscament.

Mai s'utilitzara les eines eléctriques'sedsk ¢orresponent.

Les proteccions personal seran:

Cascs de seguretat.

Guants de cuir.

Proteccions auditives oculars.

Les proteccions col-lectives seran:

Les zones de treball netes i ordenades.

Manegues d'alimentacié en bon estat.

de I'obra.

1.8 Plade seguretat i salut

El contractista esta obligat pel RD 555/86 i pel RD 1267/1997 a elaborar un Pla de Seguretat i Salut analitzar
i complementant les previsions fetes en aquest estudi, d'acord als seus sistemes d'execucio de I'obra. Les
alternatives de prevencio que el contractista proposi amb la seva justificacié técnica no implicara mai una dis
els nivells de proteccio. Aquesta proposta alternativa incloura la seva valoracié econdmica que no significa une

de I'imeprt total. Aquest Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut abar

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Aquest Pla de Seguretat podra ser modificat pel contractista en el curs de I'obra, els que intervinguin en I'o
presentar per escrit suggeriments i alternatives que hauran de ser aprovades pel Coordinador de Seguretat i

efecte, el Pla de Seguretat i Salut estara a I'obra permanentment a disposicié de tots els que intervinguin.

1.9 Plec de condicions

2.1.13 Condicions dels mitjans de proteccio

Tots es elements o peces de proteccié personal o col-lectiva tindran fixat un periode de loglalgiudiingihant

Quan per les condicions del treball es produeixen un deteriorament mes rapid d'un equip determinat, aquest ¢

~

independentment de la duracié prevista.

Tot aquell element que hagi arribat a una situacio limit o sigui, al maxim per el qual fou concebut (pef) exemple,

sera rebutjat i substituit.

L’element que tingui una folganga superior a I'admesa pel fabricant sera refusat.
L'Us d'un equip de proteccié mai potser un risc en si mateix.

Proteccions personals:

Qualsevol element de proteccié personal s'ajustara a la “Norma de Homologacié del Ministerio del Trabajo (O.

BOE 29.05.74grspre que existeixin al mercat.
En els casos que no existeixi norma d'homologacio oficial sera de la qualitat adequada a les seves prestacior

Proteccions col-lectives:

Plataforma de treball:

Tindran com a minim 60 cm d'amplaria i les situades a mes de 2 m de terra tindran baranes de 90 cm diaidapaullisto intermig
Escala de ma:

Haura de tenir sabates antilliscants.

Extintors:

Seran de pols, polivalents i haurevisse periodicament.

2.1.14 Disposicions legals d’aplicacio:

Disposicions basiques:
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Treballs prohibits a menors:

Seguretat de les maquines:

Senyalitzacié de seguretat:

Indistas molestes, insalubres, nocives o perilloses:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. Real Decreto 1627/1997 (t
257 del 25 de octubre de 1997).

Prevencion de riesgos labonaggs31/1995 (BOE del 10 de noviembre de 1995).
Reglamento de los servicios de prevencion. Real Decreto 39/1997 (BOE del 17 de enero de 1997).

Ordenanza General de seguridad e higiene en el trabajo . Orden del 9 de marzo de 1971. (BOE del 1
marzo de 1971).

Reglamento General de higiene y seguridad en el trabajo (cap. VII, andamios). Orden del 31 de enert
(BOE del 3 de febrero de 1940).

Reglamento Electrotécnico para Baja tension. Decreto 2413/1973 (BOE num. 242 del 978 yctubre d
Real Decreto 2295/1985 (BOE num. 297 del 12 de diciembre de 1985).

Decreto del 26 de julio de 1957 (BOE del 26 de agosto de 1957) que fija los trabajos prohibidos a mer

Reglamento geoteccién de maquinas. Real Decreto 1495/1986 (BOE del 21 de julio de 1986).

Proteccién de maquinas (estados miembros de la UE). Real Decreto 1435/1992 (BOE del 11 de dici
1992). Real Decreto 56/1995 que modifica el anterior (BOE del@d&)rer

Reglamento de aparatos de elevacion y mantenimiento de los mismos. Real Decreto 2291/1985 (BOE
diciembre de 1985).

Reglamento de aparatds elevadores para obras. O.M. del 23 de mayo de 1977 (BOtede714).de junio
(Modificaciones en el BOE del 7 de marzo de 1981 y el 16 de noviembre de 1981).

Disposiciones minimas de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997 (B!
de abril de 1997).

Reglamento sobre industrias molestas, insalubres o peligrosas. Decreto 2424/1961 (BOE del 7 de dic
1.961).

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Treballs amb risc d'amiant:

- Reglamento de seguridad de trabajos con riesgos de raemadéd .30 de octubre de 1984 (BOE del 7 de
noviembre de 1.984). Orden del 7 de enero de 1987 (BOE del 15 de enero de 1987) que establece

complementarias.

Equips de proteccié individual:

- Disposiciones minimas relativas a la utilizaciémgb@jdesde los equipos de proteccion individual. Real
Decreto 773/1997 (BOE del 12 de julio de 1997).

- Comercializacion y libre circulaciéon intracomunitaria de los equipos de proteccién individual. Real
1407/1992 (BOE del 28 de noviembre deMbt@f)ado por Orden del 16 de mayo de 1995 y por Real
Decreto 159/1995 del 3 de febrero de 1995. Modificacién del periodo transitorio. Orden del 6 de mayt
(BOE del 1 de junio de 1994).

Equips de treball:

- Disposiciones minimas de seguridadi yaea la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabaj
Real Decreto 1215/1997 (BOE del 7 de agosto de 1997).

Resolucions obligatories de "Normas Técnicas Reglamentarias para diferentes medios de proteccion de los tre
- M.T-1 Casco no metalico. (B.O.E. 30/12/74).
- M.T-2 Protectores auditivos. (B.O.E. 01/09/95).
- M.T-3 Pantallas para soldadores. (B.O.E. 02/09/75 Mod. BOE 24/10/75).
- M.T-4 Guantes aislantes de electricidad. (B.O.E. 03/09/95 Mod. B.O.E. 24/10/75).
- M.T-5Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos. (B.O.E. 04/09/75 Mod. B.O.E. 27/10/75).
- M.T-6 Banquetas aislantes de maniobras. (B.O.E. 05/09/75 Mod. B.O.E. 28/10/75).

- M.T=7 Equipos de proteccion personal de vias respiratorias y normas aptadoessyfadales. (B.O.E.
06/09/75 Mod. B.O.E. 29/10/75).

- M.T-8 Equipos de proteccion personal de vias respiratorias y filtros mecanicos. (B.O.E. 08/09/75 Moc
30/10/75).
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- M.T= 9 Equipos de proteccién personal de vias respiratorias y mascarilla autofiltrante. (B.O.E.09/9/
B.O.E. 31/10/75).

M.T- 10 Equipos de proteccion personal de vias respiratorias: filtro quimico y mixtos contra amoniaco
10/09/75 Mod. B.O.E. 01/11/75).

- M.T-=13 Cinturones de sujecion. (B.O.E. 02/09/77).
- M.T-16 Gafas de montura universal para protecciéon contra impacto. (B.O.E. 17/08/78).
- M.T=17 Oculares de proteccion contra impacto. (B.O.E. 07/02/89).

- M.T=21 Cinturon de suspension. (B.O.E. 16/03/81).

~

- M.T=22 Cinturones de caidB<0.E. 17/03/81).
- M.T=25 Plantillas de proteccion contra riesgos de perforacion. (B.O.E. 13/10/81).

- M.T-26 Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales en trabajos eléctricos de baja tensior
10/10/81).

- M.T-27 Bota impermeabk agua y a la humedad. (B.O.E. 22/12/81).
2.1.15 Serveis de prevencio

Serveis de seguretat i salut:

Un cop designat pel promotor de Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucio i realitzats el o el
seguretat i salut pels contractistes, aquests quedaran a I'obra conjuntament amb el llibre d'incidencies. El Coo
Seguretat i Salut fara constar en el llibre d'incidéncies els incompliments de les prescripcions del Pla. De cad

el Coordinador lliurara una copia a la Ingpdcetdadl en un termini de 24 hores.
A tots els treballadors se’ls donara formacioé en matéria de prevencio de riscos laborals.
Serveis medics:

L'empresa constructora tindra ben definit i en coneixement de tots els encarregats i caps d'obra els serveis r
propers, que hauran d'atendre a un accidentat. Aquesta informacié figurara en el llibre de Registre de Segure

estara visible al taulell d'anuncis.

Als treballadors abans d'entrar a treballar se li demanara I'aptitud del recdicgpedsnteebalié que hauran de

realitzar.
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La farmaciola de I'obra es renovara mensualment i es reposara immediatament el que es consumeixi. Hi h
oxigenada, alcohol de 96°, tintura de iode, amencuaimoniac, gasa esteril, cotd hidro§), esperadrap,
antiespasmodic, tonics cardiacs d'urgéncies, bosses d'aigua, guants esterilitzats, xeringues, termometre clil

tisores, etc.
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1.10 Grafics generals de seguretat

Andamis de fagana. Perspectiva

Barana cantonera
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Travesser
Diagonal de punt fixe
Rodapeu.

Passador

1 ¢1350063

Plataforma amb trampeta

~

Diagonal amb brida

Barana

© ® N0k~ wDd PR

Escala d’alumini

Iy
o

Marc

N
=

Suport d'iniciacio

=
N

Placa

N
w

Plataforma metal-lica
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Andamis de fagana. Detalls
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A. PERSPECTIVA.

© ® N o o s~ w0 DR

=
NoPo

Placa.

Diagonal.
Larguero.

Barana.

Barana cantonera.
Marc.

Plataforma.

Plataforma amb trampeta.

Rodapeu.
Rodapeu.
Suplement de barana.

Peu de barana.

B. DETALL.
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Andamis metal-lics sobre rodes.  Perspectiva
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1. Suplement telescopic opcional.

L =1/5 H quan H sigui menor de
7,5 m.

L =1/4 quan H sigui superior de
7,5 m.

OBSERVACIONS: En els castillets
d’andamis mobils les rodes
disposaran d’enclavaments
(mordasses o passadors de

fixacio).
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Escales de ma. Detalls
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A. ESCALES DE MA

1. Punt de recolzament

2. Graons ensamblats

3. Travessers d’'una sola peca

4. Base

5. Finsa5m. Per aescales simples
Fins a 7 m. Per a escales

reforcades

6. Minim 1 m.

B. MECANISMES ANTILLISCANTS.

C. SUBJECCIO EN LA PART
SUPERIOR.
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Tanques. Tanca peatonal

A. Planta.
B. Algat.
C. Perfil.
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Instal-lacions eléctrica. Esquema Tipus

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.
1. Armaride distribuci6 general, fabricat en

material aillant.

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

Comandament de tall general, exterior.

Armari interior a I'edifici (petita poténcia).

2. Linia subterrania.
(o]
3 3.  Muntants.
= 4. Presa de terra.
OO‘: 5. Aillament reforc¢at.
—
O 6. Aillament reforcat.
,—

7.

8.

9.

Armari interior a I'edifici (gran poténcia).
10. Connexi6 terres de proteccié en espera
per al edifici definitiu.

11. Anell en el fons de I'excavacio.

12. Conductor de protecci6 incorporat a les
canalitzacions i cables.

13. Circuit de posta a terra.

A. Armari de distribucié protegit a I'entrada
per un dispositiu diferencial de mitjana
sensibilitat retardat per alimentar les diferents
maquines de poténcia exteriors a I'edifici.

B. Armari de distribuci6 protegit a I'entrada
per un dispositiu diferencial de mitjana
sensibilitat retardat per alimentar els diferents

muntants.
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Instal-lacions eléctriques. Instal-lacio eléctrica provisional
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1. Connexi6 a l'armari de distribuci6 general.
2. Presa de terra o conjunt de tomes de terra
interconnectades.

3. Pis.

4. Pis.

5. Planta baixa.

6

Anell protector soterrani.
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LLISTAT DE PLANOLS

Planol d’'emplacament i situacio de la instal-lacié
3ODQWD %DL[D (TXLSV
30DQWD %DL[D &RQGXFWHYV
3O0DQWD 6RWHUUDQL
30DQWD &REHUWD

(VITXHPHV IULJRUtILFV

~

'"HWDOOV
30DQWD %DL[D (OHFWULFLWDW

30DbQWD &REHUWD (OHFWULFLWDW (VTXHPD 8QLILODU
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PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA
DE CLIMATITZACIO DE LES OFICINES DE LA
GUARDIA URBANA DE FIGUERES

DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

1.1 Condicions generals

L'oferta es realitzara segons la descripcié de la present sol-licitud.

Agquesta oferta es fara sense cap carrec i la mateixa es cenyira al reflectit. No obstant aix0, el sol-licitant en

part podra fer constar les variacions i suggeriments que estimi oportunes.

Els preus de les diferents partides seran unitaris i totals, franc lloc d’obra, aixi com el muntatge complet, impa
a excepcio de I''VA.

Modificacions en les quantitats no ocasionaran mai variacions en els preus unitaris

~

Els preus seran fixos i no se sotmetran a cap revisio.
El licitant s’informara de tots els aspectes que conté la present oferta

El Conmtictant es reserva el dret de reduir el volum a contractar, de no realitzar alguns dels treballs aixi comr
encarregar els treballs a qualsevol altra empresa

Els costos i salaris dels preus unitaris hauran de correspondre a les tarifesovigenitdeerealitzar la instal-lacié.

Tots els costos de transport, posada a punt de la maquinaria i reparacio de desperfectes aixi com el submir

posada a punt d’elements auxiliars (bastides, proteccions, etc...) s’inclouran als preus unitaris.

Totes les causes que puguin retardar o tenir una influencia sobre subministres (qualitat, terminis, espet
tecniques, etc...) haura de comigscamb temps suficient i per escrit a la Propietat. El contractista sera respons

d’aquestes rachacions, si aquestes variacions arriben a la Direccio d’obra massa tard-lest a solventar

L’instal-lador té la responsabilitat de I'eliminacié dels enderrocs. En cas de no realitzar I'eliminacf eéseteja, la |
reserva el dret de contractamaaaltra empresa per a efelgu&n aquests casos els costos aniran a carrec del
contractista.

Amb el lliurament de I'oferta el licitant exposa i manifesta que s’ha informat completament de totes les dades
gue concerneixen a la sevaaofees reclamacions posteriors al lliurament de I'oferta que es derivin de

caracteristiques de I'obra, no seran considerades.

Cas d’ampliae el treball adjudicat I'ofertant mantindra els preus unitaris. Els descomptes acordats a la total
treballs que s’encarreguin i que no estiguin contemplats en aquesta oferta.

L’instal-lador disposara del carnet expedit pel Ministeri d’'Industria validats per de Comunitat Autondomica or
instal-lacié i que li acreditin el poder signar els deitbeitissal-lacio.

Promotor: Ajuntament de Figueres
Encarrec: Ajuntament de Figueres 2
Autor: Jordi Manich Codiaibert Juan Casademont
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Amb la finalitat de legalitzar i obtenir els permisos de funcionament, en la data sol-licitada per la

direccié facultativa, subministrara els butlletins signats i segellats aixi com un contracte de
manteniment de la instal-lacié per un periode d’'un any, valids per a presentar al Ministeri d’Industria

o la Delegacié Comunitaria.

Cap canvi als treballs pot realtzesense el corresponent comunicat per escrit de la Propietat. Si s’exect
modificacions sense la corresponent aid@#eata, s’entén que renuncia a la seva compensacié independentm

de qui hagués ordenat la seva realitzacio.

1.2 Preliminars técnics particulars per a la instal-lacié de condicionament, calefaccio i

ventilacio.

I ¢1350d63-551f-41cf-8f84-0ecalcodaadd” |

f Abast dels preus unitaris

~

Segons l'espedtficen les condicions generals, amb la liquidacié per facturaci6 només es facturaran els el

efectivament instal-lats i liquidats als preus unitaris de I'oferta.

Pel que, aquests haurien d’incloure a més del cost de materials i muntatge tots els costos complementaris i g

particular els preus unitaris inclouran:

x Control de les dimensions reals de la zona d’'ubicaci6 de les instal-lacions i comprovacié de la seva corres
amb les instal-lacions projectades.

X Suports, accessoeces de forma als preus unitaris de conducte de planxa

x Planols de muntatge realitzats sobre la base dels planols de projecte, ajustats a les dimensions reals d
coordinats amb I'execucio de la resta d’industrials

X Subministrament i muntatge dels equips i materials relacionats, incloent tots els elements auxiliars neces:

funcionament impecable de la instal-laci6 segons els parametres funcionals que s’especifiquen, encar

s’esmentin especificament en la relacid, de matertals p@écularment)

Suports, esmorteidors de dilatacid, antivibratoris, segellats, distanciadors i proteccions contra la corrosio,

Planols de socols bancades, desaigles, i forats en obra.

Preséncia a les reunions d’'obra, aixi com la deguda asimtinataége amb la direccié de 'obra.

Embalatges, duanes, transports.

Descarregues i moviment de materials en obra.

Bastides necessaries per al muntatge.

Caseta d'obra i magatzem de materials.

Regulacid, ajustament i posada en marxa.

Impostos.

Plecs dhstruccions per duplicat i planols reproduibles de I'estat final de la instal-laci6.

Esquemes eléctrics de comandament i de maniobra per a que 'industrial eléctric realitzi els cablejats.

Direccid, control, supervisio del cablejat i connexiéddantitiabra.

Pintura d’imprimacié a tots els elements que ho requereixen.

Butlletins signats aixi com un contracte de manteniment durant un any, a requeriment de la direcci6 faculte

per tramitar els permisos oficials de posada en mata@d dedh instal-lacio.

X X X X X X X X X X X X X X
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D f Normes per a la realitzacié de I'oferta.
1
O P i qualitat
- reus i qualitats.
g—
1
\-IL—> x Es donaran els preus unitaris, ajustats a la descripcio, qualitats i marques relacionades a cada partida.
<I|' x Enels casos que s’admeten qualitats alternatives, indicats “o similar” i en els quals no s’especifiqui la marce
L definira la seva elecci6 a I'espai corresponent.
Lol x S'inclouran altres dades sol-licitades, si es sol-liciten, a més, les caracteristiques funcionals dels
L‘.’ equips oferts. Es definiran emplenant els espais assenyalats amb (X) a la relacié de materials
oD
<o . . .y . ]
8 X La resta de les dades sol-licitades, es facilitaran una vegada contractada la instal-lacié i elaborats els
Lo muntatge segons elsinis establerts
o - Limits de les prestacions.
|

~

El subministrament i responsabilitat de I'industrial comprén tots els conceptes relacionats a I' “Abast dels pret

Els limitis de la instal-lacié son, tal com es detalla en els planols i esquemes, els seglents:
x Desaiglies. Connexio a baixants en connexions de las maquines.
x Electricitat: Alimentacié a quadre electric en sala de maquines.

- Exclusions:

S’exclouen del present lot les segiients partides i conceptes:

x Treballs d’obra civil.

Aillaments dels s

x Forats de parets, regates en terra i tabics per a conductes i canonades a condicié de que els planols cort
siguin remesos a temps a la direcci6 d'obra.

x Els forats en fals sostre per a la col-locacid dels difusors i reixes.

X Subministrament d’energia eléctrica per I'obra fins els locals de treball. Quadres de proteccié, cablejats i ¢
partir d’'aquest punt seran per compte de l'instal-lador.

X Subministrament d’aigua per I'obra fins els locals de treball, a partir d’aquest punt les canonades, valvuler
elements seran per compte de I'adjudicatari.

x

- Proves, recepcié, i garanties.

- Recepcions parcials:

X A l'acabament dels treballs s’efectuara la recepcié provisional dels mateixos
x Préviament s’hauran realitzat praxaals, tenint en compte les necessitats de posada en servei de la constru
per etapes i els impediments de la realitzacié de les proves que suposara el desenvolupament de I'obra.
X Se citen expressament les proves d’estanqueitat i pressié dedekstaxesd
x Prova d’estanqueitat conductes i canonades. Finalitzat el muntatge de conductes aixi com les connexi
centrals i abans de I'aillament i del muntatge dels falsos sostres es procedira a un assaig de fuites mitjar
artificiaLes fuites nominals dels circuits han de complir el disposat per la ITE.
x En cas de dubte i a criteri de la direccié d’'obra, es procedira a un assaig quantitatiu consistent en el segi
- Estaparan totes les entrades i sortides d’aire
- S’aplicara un ventilador patr6 a la xarxa donant a cabal nul 1.500 Pa
- Lafuita maxima de la totalitat de la xarxa sota aquestes condicions sera inferior al 4% del cabal
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a per a conductes circulars, i inferior al 6 per cent per als de secci6 rectangular.
SH
1 . -
s Iy - Recepcit6 provisional:
o
oo X A l'acabament dels treballs s’efectuara la recepcié provisional
q'_ X Les proves i comprovacions a realitzar seran les suficients per a demostrar el funcionament impecak
— instal-lacions segons les regles de la tecnica, les especificacairnetergndiinents i parametres contractats.
-t x El contractista es fara carrec de tots els subministraments, eines, aparells de mesura i materials espec
q'_ proves necessaries, aixi com de la ma d’obra qualificada per a efectuar les operaciDeslaenzexde
LOFI manera es realitzaran les proves que requereixin els distints Organismes Oficials. Les despeses correspon
|_rI> a carrec del contractista.
o x De la recepcié provisional s'aixecara acta completa i signada per la propietdirda diregotéadicsta.
% x Es portaran a terme les seglients comprovacions i proves.
Lo - Control de conformitat de la memoria.
c_.’ - Control de conformitat amb les normes i reglaments vigents.
/ o - Les mesures d’'aillament per la part electrica.

El control de lesndicions de col-locaci6 dels aparells i dels sistemes d'uni6 dels elements.
- Proves d’estanqueitat.
- Proves de rendiment amidant: pressions, cabals temperatures i qualsevol altre parametre espec
els punts de consum.
- Proves de funcionament a régimal.
- Mesuralel consum eléctric de cadascuna de les fases dels motors.
- Control dels punts de consigna, de les seves desviacions sistematiques, errors de resposta, osc
i el seu esmorteiment de tots els servomecanismes.
- Control de totes les maniobres, de les seves sequéncies, seguretats i enclavaments.
- Mesura dels sorolls i vibracions.
- Mesura de velocitats d’aire als ambients tractats.
- Comprovaci6 de cabals i pressions de totes les bombes i ventiladors.
- Comprovacio6 de les alineacions de lesgsémss de bombes i maquines.
- Comprovacié de potéencies calorifiques de tots els intercanvis i elements productors de calori o
X Seran a carrec del contractista les rectificacions que resultin necessaries després d’aquestes comprovaciol
x Ladireccié d'obra determinara un termini perqué el contractista pugui realitzar els ajustaments i recti
necessaries.
x AL final d’'aguest termini es realitzara un nou control.
X La recepcio provisional es dictaminara solament després de vernifiutatltotalrde totes les instal-lacions.

- Recepcié definitiva

Es fara un any després de la recepcid provisional i es dictaminara després d’haver comprovat el perfecte fur
de les instal-lacions, i després d’haver arreglat gopéséotio indicada per la direccid d’obra.

- Posada en servei

X Llinstal-lador subministrara tres exemplars de tots els planols de revisio i instruccions de funcionament r
per a la posada en servei i explotacio de la instablaiti@ijAsiporformatic).

x L'esquema de principi de funcionament se subministraran per a cada local técnic, protegits mitjant
enquadernacio indeleble i conservadora.

x Els planols reflectiran qualsevol modificacio feta durant la realitzacio.

x Es posara a la disposici6 de la propietat personal qualificat per a assegurar la formacio del personal de m:
i d’explotacio.
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- Garanties i responsabilitats

x El contractista haura de mantenir la seva instal-lacié en estat de funcionament durant el periode compres
de les obres i la recepci6 definitiva.

x Durant aquest periode, reemplacara pel seu compte cada element defectués, per defecte del fabricant, de
del material o desgast anormal.

x L'instal-lador sera responsable de qualsevol accident provocat per la seva instal-lacié, sent responsable
instal-lacié respecte a les normes vigents.

x Haura d’indicar a la direccié d’obres qualsevol anomalia, incompatibilitat o contradiccié en el present expe
X No podra justificar per causa d’'un error, oblit o imprecisié del present pressupost descriptiu, el submin
instal-lacié incompleta, en estat de marxa defectuosa i en contradiccid amb els reglaments i normes vigen

1.3 Elements del sistema

~

f Aparells autonoms bomba de calor

L'aparell automoestara format per bastidor, construit amb perfils d’acer, recobert amb plafons, construits er
d’acer d’'1,5 mm de gruix, facilment desmuntables, per la seva mida i pel sistema de fixacié dels mateixos, d

gue permetin I'accés a I'equifpiseels costats

Tots els plafons estaran recoberts en la seva cara interior per aillament termic acustic, format a base de plar
de vidre de 25 mm de gruix, densitat de ¥i%akgéart que esta en contacte amb Il'aire recobert aibbavéé de f

vidre. En la seva cara exterior, estaran pintats i assecats al forn.

En seu interior, estaran ubicats el compressor de tipus hermétic, muntat sobre amortidors, bateria d’expansio
a refrigeracié i deshumectacio d’aire, bateria deacidndescalfament d’aire. A més, disposara de ventiladors

centrifugs per a circulacio d'aire en els circuits interior i exterior.

La unio entre el compressor, la bateria d’expansio directa i la bateria de condensacid s’efectua mitgngant circ

que porta incorporats cadascun els segients elements:

- Valvula termostatica d’expansio amb compensador extern de pressions.
- Valvula solenoide.

- Pressostat d'alta.

- Pressostat de baixa.

- Filtres assecadors.

- Espiells indicadors d’humitat.

- Valvules de retencid.

- Recipients de liquid amb valvula de seguretat.

- Intercanviador de calor.

Promotor: Ajuntament de Figueres
Encarrec: Ajuntament de Figueres 6
Autor: Jordi Manich Codiaibert Juan Casademont

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES




DOCUMENT
Document annexat

ORGAN
Serveis Urbans

REFERENCIA
GSUR2024000160

Codi Segur de Verificaci6: c1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 104 de 255

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

_

PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA
DE CLIMATITZACIO DE LES OFICINES DE LA
GUARDIA URBANA DE FIGUERES

DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

Compressor
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Bateries refrigerants

Ventiladors

Filtres d’aire

Quadre eléctric

- Compressors.

Resisténcies electriques

-Valvula de 4 vies inversora de cicle.

Caracteristiques mecaniques dels elements

sobredimensionats per aconseguir una major solidesa i duracio.

antivibratoris. El motor estara directament acoblat al ventilador.

poliureta de ceél-lules obertes.

Els compressors estasgpecificament dissenyats per treballar en bomba de calor, les bieles i colls de cigonyal ¢

L’oli per a lubrificaci6 dels compressors sera especial per a compressors qustaatzaiemperde calor.

El compressor estara protegit com a minim contra temperatures de descarregues altes, contra pressions de

altes, contra fuites de refrigerant i per cabal d’aire insuficient a través de les bateries.

Disposara, a més, resisténcies de carter, que mantindran I'oli calent a temperatura uniforme.

Estaran situades en l'interior del moble i estaran construides en tub de coure i aleta d’alumini. La sepal

suficientment amplia per evitar al maimealeid de gel en les esmentades bateries.

Els ventiladors seran de tipus centrifug, permetran que s’acoblin conductes d’aire i estaran muntats sobi

En els circuits d'aire interior i exterior tindran incorporats filtres de tipus regenerable, amb manta filtrant d’e

Els esmentats filtres estaran muntats amb marc metal-lic i seran faciiment desmuntietite sldd'adarbéx

Les resistencies electriques per a calefaccio seran del tipus-nig i, croenestaran protegides per sonda de
temperatura i enclavament eléctric amb els ventiladors d’'impulsié d’aire, el que provoca la desconnexié eléectri

automatica en cas d’augment de la temperatura o aturada dels ventiladors d'impulsio.

Un quadre eléctric integrat en la unitat climatitzadora, la qual tindra en el seu interior els elementobe protect

dels motors de la instal-lacid, com contactors, fusibles, relés térmics cadascun dels seglents elements:
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- Ventiladors impulsié d’'aire. Condensadors.
- Resisténcies electriques.

Plafé de control
En el quadre de control a distancia s’efectuen les seguents funcions:

a) Regular la temperatura que es desitgi.

b) Commutar les posicions de fred o calor, automaticament.

c) Detectar a través d’una llum pilot si hi ha anomalies en I'equip.

d) Fer funmnar les resistencies eléctriques desconnectant la resta de la unitat.

Hauran de complir les normes:

~

UNEEN 378L // UNEEN 372 // UNEN 378
f Bombes centrifugues en linia
S'instal-laran en els llocs indicats en els planolssaejaseantaradigtiques en ells indicats.
Seran bombes centrifugues, de rotor sec amb motor directament acoblat, formant un bloc compacte.
L'estanquitat a I'eix, sera per mitja de tancament mecanic tipus DIN 24.960.
L'eix de la bomba sera d'acer inoxidable amb egsgtetaod de bronze en l'eix.

Els motors seran trifasics 2.900 / 1.450 r.p.m, no emprar bombes de 2.900 r.p.m sense mesures especials d'ins
tipus de proteccio IP 44/54 i classe d'aillament B.

Carcassa de la bomba en fosa gris i la pressio de treball maxima admissible sera de 16 bar fins a 120 °C, am
10 °C fins +140 ° C.

Cada bomba estara aillada entre dues claus, inatalilante retencio i filtre amb tamis en forma de cartutx.
Totes les bombes han de portar una placa de caracteristiques de funcionament de la bomba a més de la placi
La placa estara marcada de forma indeleble i situada en lloc facilment accessible sobre la carcassa o el mota

Es disposara en la impulsi6 de la bomba una valvula de retencié que impedira el retorn d'aigua cap a la bomba

d'atur.
A les entrades d'impulsié i retorn es muntaran valvules de seccionament per al desmuntatge de la bomba "en

S'utilitzaran els sistemes elastics que calguin per no transmetre pibresidianedsatge.

Promotor: Ajuntament de Figueres
Encarrec: Ajuntament de Figueres 8
Autor: Jordi Manich Codiaibert Juan Casademont

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES




DOCUMENT
Document annexat

ORGAN REFERENCIA
Serveis Urbans GSUR2024000160

Codi Segur de Verificaci6: c1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 106 de 255

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

_

PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA
DE CLIMATITZACIO DE LES OFICINES DE LA
GUARDIA URBANA DE FIGUERES

DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

X Unitats interiors
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~

Carcassa i envoltant

Bateries

Ventilador

Filtre d’'aire

Per al control de la pressio de la bomba es col-locara canonada de connexié entre aspiracio i impulsié de la ir

inclusié de manometre intercalat entre valvules de tall.
Aquests manometres estaran escalats paecisia adequada a el regim de pressions a controlar.

L'alineacio entre eixos de bomba i motor acoblats, ha d'estar perfectament acoblada i s'han de comprovar sen

canvii un motor o es desmunti I'acoblament.

Les unitats intesiqrer a tractament d’aire de locals poden estar formades pels segients elements: carcassa m
bateries, ventilador, filtre d'aire, comandaments eléectrics i valvules de regulacié. La unitat podra anar muntai

horitzontal o vertical, i padhar acabat amb una xapa envoltant decorativa també metal-lica.

La carcassa de la unitat sera de xapa d’acer galvanitzada amb un gruix minim d’1l mm.

Si les unitats s'instal-len en execucio vista, disposaran d'un elemestaratialtaetal-lic, acabat amb pintura al
forn o lacat, que incorporara una reixa per a la impulsi6 d’aire. L'esmentada reixa podra ser d’alumini o plastice

ultim cas, el plastic haura de ser no combustible.

Les unitats disposaranalhateries d’intercanvi de tipus expansio directa. Les bateries estaran construides en
coure amb aletes d’alumini. Per evitar la formacié de condensats en la superficie de la carcassa, s'aillara terr

mateix al voltant de la zona de bateries.

La unitat incorporara una safata de recollida de condensats de capacitat suficient, amb connexié de desgua
safata anira aillada térmicament en la seva part exterior per evitar la formacié de condensats en la cara ex
mateixa. La saé de recollida de condensats es perllongara fins a les valvules de tall i regulacié de les batel

recollir qualsevol possible degoteig de les valvules.

La unitat impulsara aire per una o dues turbines centrifugues d’alumini, de doble aspiracio, amb motor incol
velocitats, amb condensador permanent i proteccio termica amb rearmament automatic. La tensié d’alimentac
V, monofasica, 50 Hz. El grup-westtlador anira fixat a la carcassa a través de suspermiess piastyitar la

transmissié de vibracions.
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El filtre d’aire sera del tipus pla, de material rentable, amb marc metal-lic, facilment desmuntable sense ne:
desmuntar I'envoltant. EI material del filtre haura de ser d& dadsididdt. No s’acceptaran filtres del tipus

rebutjable i/o amb marc de cartré. L'eficacia minima del filtre sera EUA4.
Comandaments eléctrics i regulacio

El bloc de comandaments de la unitat podra-$estalidari amb I'aparell o instd-lde forma mural. La unitat

disposara d'un commutador manual de velocitats. Disposara també d’'un termostat per a la regulacio de la ter

Criteris d'instal-lacié

~

a) Subjecci6 a sostre: La unitat es suspendra del sostre amb barres metaidicpibBlrigidess fixaran
al fan-coil a través de juntes elastiques per absorbir vibracions.

b) Subjeccié a paret o sol: La unitat es fixara a la paret o al sol de forma rigida i solidaria.

¢) Embocadures i reixes d’impulsié per a la unitat sense envoltant: Es realitzaran en planxa de fibra
recoberta interior i exteriorment amb pel-licula d’alumini o amb planxa de xapa galvanitzada aillada int

amb escuma flexible de 13 mm de gruix, per aconseguir aillament térmic i acustic.

Les reixes'ithpulsio per a la unitat sense envoltant seran d’alumini acabat en color RAL a definir. Les
seran amb lamel-les regulables per a doble deflexié si van muntades en fals sostre o paret, i seran amk

fixes i rectificador de direcci6 dade siuntades en fals sol o en ampit de finestra.

d) Retorn d'aire: Per a les unitats en execucio vista, el retorn es realitzara de forma lliure per la part c

la unitat. En aquest cas, s’ha de mantenir una obertura minima lliure de 10 cm de connexié amb I'amk

Per a les unitats sense envoltant (execucio oculta), el retorn es realitzara a través d’una reixa o obert

parament entre 'ambient tractat i 'espai on es trobi la unitat.

Si s’hi instal-la una reixa de retorn, aquesta sera d’alumini acabat en color RAL a definir, i sera de lame

L’area lliure minima de pas per al retorn haura de ser al menys la mateixa que la de la reixa d’impulsi¢

En general, I'espai on &alla unitat oculta actuara com a plénum de retorn, i no es conduira la reixa de r
fins a la unitat. No obstant, si aquest espai no pot actuar com a tal pléenum (per comunicar a varies
perque és de grans dimensions, i la distancia entre la reixa de-ratibésirablarlevada), sera necessari
conduir el retorn d’aire des de la reixa o obertura fins la part darrera de la unitat, amb un conducte aill:

caracteristiques constructives que per a 'embocadura d’'impulsié.
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eléctrica.
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la lectu.

1 m de la unitat.

En cagl'instal-lar conducte de retorn la unitat, la connexié amb el conducte es realitzara de manera qu

d’aire pugui registsaramb facilitat.

e) Accés: Les unitats situades en fals sostre, fals sol o dintre de mobles disposaran d’un accés sufi

poder realitzar un bon manteniment, incloent la reposicié de filtres i verificacions de valvuleria i in

f) Desguassos: El tub de desguas de condensats sera de diametre minim 32 mm, de PVC rigid, amb
flexible a safatd.gr la disposicio de la unitat i baixants és possible, es connectaran varis desguassos
unitat al baixant a través d’un mateix sifé conjunt. Els desguassos es connectaran preferentment a be
tipus pluvial, per minimitzar la possibilitalsdglars i desifonatges. Si aix0 no és possible, cada unital
disposara de sif6 individual. El tancament minim dels sifons sera de 7 cm per als sifons individuals i

per als sifons que recullen varies unitats.

h) Alimentaci6 eléctrica: L'alinieetactrica i de control a la unitat es realitzara amb tub de PVC flexible dc

capa i con racords de connexié.

i) Selecci6 dels equips: Les caracteristiques que s’especifiquen per als equips (poténcia de fred i ca

d’aire, nivell sonor), §mpan sempre a la velocitat mitja del ventilador.
Les condicions de seleccio seran en general les segiients:

Estiu: Ambient: 27 °C, 48 % HR

Hivern: Ambient: 20 °C

El nivell de pressi6 sonor maxim admissible sera l'indicat en projecte, pezthesupapaaa 45 dBA a

j) Elements vistos: El tipus i acabat (color) dels elements vistos (reixes, comandaments) hauran de ser
a I'aprovacio prévia de la Direccié Facultativa. La posicié del comandament, quaets’eiaklden par
ser aprovada per la Direccio Facultativa. En general, haursel@rsfadaments que no siguin exteriors,
a una altura d'1,5 m, lluny de corrents d’aire o focus puntuals de calor o radiaci6 solar directa, que podri

[) Aire primari: Quan la unitat rebi una aportaci6 d’aire primari a través d’'un conducte, aquest es cont
plenum de retorn o al conducte de retorn, segons els casos. En el conducte d’'aire primari s'instal:

comporta de regulacié petaajekcabal d’'aire que s’aporta.
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x Conductes de xapa galvanitzada

- Dimensions
Les dimensions dels conductes de xapa galvanitzada s’ajustaran als indicats eENaIén@ & circular)
i UNEEN 1505 (seccio6 rectangular).

- Classificacio
La resigincia estructural d’'un conducte i la seva estanquitat a les fuites d’aire depenen de la pressio6 de l'aire al
El soroll, les vibracions i les pérdues per friccié depenen de la velocitat de I'aire en el conducte.

Els conductes es classifiquenrd’acla maxima pressioé en exercici de l'aire i a la maxima velocitat de la mat:

segons la seglent taula:

/
Classe de conducteq Pressié maxima en Velocitat maxima

exercici (Pa) (m/s)

B.1 (Baixa) 150 (1) 10,0

B.2 (Baixa) 250 (1) 12,5

B.3 (Baixa) 500 (1) 12,5

M.1 (Mitja) 750 (1) 20,0

M.2 (Mitja) 1.000 (2) )

M.3 (Mitja) 1.500 (2) )

A.l (Alta) 2.500 (2) 3)

(1) Pressi6 positiva o0 negativa
(2) Pressi6 positiva
(3) Velocitat usualment superior als 10 m/s

Quan existeixi la possibilitat d’'un tancament rapid d’'una comporta, s'instal-lara un dispositiu de descarrt
sobrepressio que es crearia 0 bé una xarxa de conductes amb classificacio suficient per a suportar la sobrepres

presumible.

- Estanquitat
Per a la obtenci6 de la estanquitat dels conductes segons s’indica en la nbd@B8UENEdOSssari segellar les

unions en la forma indicada a continuacié:
-Classe B.1, B.2 i B.3: Segellar unions transversals.
-Classe M.1i M.2: Segidkunions transversals i les unions longitudinals.

- Classe M.3 i A.1: Segellar tots els elements d’unio transversal i longitudinal, les connexions, les car

els cargols, etc...
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Un cop acabada la xarxa de conductes es provara el grau de estanquitat de la instal-lacié tal com indica la r
10010488, complimentaset el full de prova de conductes descrita en I'annex D de I'esmentada norma.

- Conductes rectangulars: gruixos de xapa, unions i reforcos

Els gruixos nominals de xapa i els disténcies de reforgos transversals, incloses les unions transversals gt
aquestes constitueixen un reforg, estan donats en funcié de la classe de conducte i de la seva dimensi

transversal, bas@@ en les segiients limitacions:
- la deflexié ména permesa als membres dels reforgos transversals no sera mai superior a 6 mm.

- les unions transversals han de ser capaces de resistir una pressio igual a 1,5 vegades la maxima p

treball que defineix la classe, sense ds®pramanentmentedir.

~

-la deflexi6 maxima permesa per a les xapes dels conductes rectangulars és la seglent:

10 mm per a conductes de fins a 300 mm de costat,
12 mm per a conductes de fins a 450 mm de costat,
16 mm per a conductes de fins a 600 mm de costat,
20 nm per a conductes de més de 600 mm de costat,

Els gruixos, unions i reforgcos permesos es detallen en la norri®288EN®@s permet I'Us de les unions
transversals UT.12, UT.12-R1,-B2.1PIT.14, per alschaies de la classe M.2, M.3 i A.1.

El matritzat a punta de diamant o amb ondulacio6 transversal es prescriu per a conductes amb un costat maj

500 mm, a menys que tinguin un aillament interior o exterior del tipus rigid, solidament ancorat a les xapes de

El matritzatgunta de diamant o amb ondulacio transversal no afecta els requeriments de reforgos transvers:

tant, no pot considesarsubstitutiu dels reforcos.

Es recomana que els conductes amb pressié negativa no tinguin matritzat; si el tenen, la deflexié ha de e

I'interior.

Els refor¢os fets mitjangant xapa d’acer de gruix nominal igual o inferior a 1,5 mm, hauran de ser galvanitzats;

fets mitjancant perfils normalitzats de gruix superior a 'esmentat anteriorment podran ser d’acer negre.

En 'apartat 9.3 de la norma UNE 188.282onen alguns detalls d’'unions transversals, amb o sense reforg, po

i plafons d’accés, connexions, bateries en conductes, canvis de seccid, aspes, derivacions i corbes.
Les unions de conductes amb el climatitzador, es realitzaran amb maniguet elastic ignifug d’execucié intempg

En el pas de conductes junt a elements metal-lics o d’obra que ofereixin la possibilitat d’'un contacte fortuit, e:

un aillament entre conducte i elemenitaela transmissié de vibracions.
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Totes les corbes en conductes amb un costat de més de 500 mm portaran aletes direccionals.

- Conductes circulars: gruixos de xapa, unions i reforcos

Les unions longitudinals per a conductes circulars poden ser:

-UL.1: Engatellada en espiral

- UL.1IR: Engatellada-reforgada en espiral

- UL.2: Engatellada longitudinal

- UL.3: Soldada

-UL.4: Sobreposada i enribetada o soldada a punts cada 50 mm.

D’acord a la pressio de exercici de la xarxa de conductes, els tipus d’unions longitudinals que es poden fer se

~

gue s’indiguen en la seguent taula:

Classe Conducte Tipus d'uni6 longitudinal

B.1 Totes

B.2 Totes

B.3 Totes, menys UL.4

M.1 Totes, menys UL.4

M.2 Totes, menys UL.4

M.3 Totes, menys UL.4

Al Només UL.1, UIR1 UL.2

Els gruixos nominals de xapa en decimes de mil-limetre per a conductes circulars de la classe B.1, B.2 i B.3
la seglent taula:

. Pressio6 positiva. Uni6 longitudinal Pressi6 negativa. Uni6 longitudinal Peces
Diametre (mm Espiral reEf(s)’r):;l:(;a Soldada Espiral reEfz?(I;r:(lja Soldada especials
<=200 4 4 5 5 4
201 a 350 5 4 6 6 5
351 a 600 6 5 7 7 6
601 a 900 7 6 8 8 7 10 10
901 a 1200 8 7 10 10 8 12 12
1201 a 1500 10 8 12 12 10 12 (1) 12
1501 a 2000 - - 15 - - 15 (1) 15

(1) Maxima pressié negativa de 250 Pa.

Els gruixos nominals de xapa en décimes de mil-limetre per a conductes circulars de la classe M.1, M.2, M

mostren en la segient taula:

Unié Longitudinal Peces
Espiral Espiral Soldada especials

Diametre (mm)
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reforcada ) 2

<= 200 6 5 7 6 8
201 a 350 6 5 10
351 a 600 7 6 10
601 a 900 8 7 10 8 10
901 a 1200 10 8 10 10 12
1201 a 1500 12 10 12 12 12
1501 a 2000 - - - 15 15

(1) Amb uni6 transversal a maniguet o banda sobreposada.

(2) Amb uni6 transversal a brida.
Per a les unions transversals es fara servir la unié a banda sobreposada, la unié amb maniguet o la unié a t
UNE 1000288 es mostren els detalls de les unions descrites. La unié amb banda sobreposada només s'utilit:

conductes amb umidditudinal soldada.

~

Les unions a maniguet o amb banda podrarsetiérgure per a diametres de fingrar®per als conductes de
classe B.1, B.2 i B.3 i de fins a 600 mm per als conductes de classe M.1, M.2, M.3i A.1.

Per a diametres superiors als indicats es recomanable utilitzar la uni6 a brida.

En la norma UNE 21288 es donen detalls de peces especials i connexions flexibles per a conductes circulars

- Suports dels conductes horitzontals

Els suports de conductes en xapa galvanitzddeag'ajadlo indicat en la normaBINE2236.

El sistema de suport d’'un conducte tindra les dimensions dels elements que li constitueixen i estara espaiat de

que sigui capac de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seniailxinenttet seu propi pes.
El sistema de suport es compon d’ancoratge, tirants i fixacid del conducte al suport.

El sistema d’ancoratglptat no haura d’afeblir la estructura de I'edifici i la relacié entre la carrega que grava

I'element d’ancoratge i la carrega que determioarti@medel mateix, no haura de ser mai inferior a 1:4.

Els tirants seran fleixos de xapa d’acer galvanitzat, o bé platines o barres d’acer no tractat superficialment.
seran galvanitzades si treballen en ambients corrosiusepaotdgpittura anticorrosiva aquelles parts del suport

gue hagin perdut el galvanitzat a conseqiiéncia de la seva mecanitzacio. L'angle maxim entre la vertical i el

10. No s'utilitzaran filferros com suports definitius o permanents.

Per a la fixacié del conducte als tirants podraseutifiigols rosgapa o reblons, només per a conductes de la
classe B.1, B.2 i B.3. En aquest cas, la penetracioé en el conducte deu ser evitada en lo possiblelgSiseconducte
M.1, M.2, M.3i

A.1 deuran fixae als tirants a través dels seus elements de refor¢ o descansaran en un perfil que s’uneix al

Promotor: Ajuntament de Figueres
Encarrec: Ajuntament de Figueres 15
Autor: Jordi Manich Codiaibert Juan Casademont

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES




DOCUMENT
Document annexat

ORGAN REFERENCIA
Serveis Urbans GSUR2024000160

Codi Segur de Verificaci6: c1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33
Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 113 de 255

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

_

DE CLIMATITZACIO DE L

GUARDIA URBANA DE FIGUERES

PROJECTE DE REMODELACIO DEL SISTEMA

DOCUMENT 3:

ES OFICINES DE LA PLEC DE CONDICIONS

d’aquestes classes.

'annex Ae la norma U

I ¢1350d63-551f-41cf-8f84-0ecalcodaadd” |

~

NEN 12236.

per als conductes circulars. La seccio del collaret sera igual a la del tirant.

Diametre (mm) Platines (mm)
<= 600 1x25x(8)
601 a 900 1x25x(12)
901 a 1200 1x25x (15)
1201 a 1500 2x25x(12)
1501 a 2000 2x25x (15)

Es recomana emplacar els suports a prop de les unions transversals.

Suports dels conductes verticals

meitat del pes.

X Conductes en pl

Els conductes verticals es suportaran per mitja de perfils a un forjat o a una paret vertical.
La distancia maxima permesa entre suports verticals es conformara als seglients criteris:

-Fins a 8 m (2 pisos) per a caglamttangulars de fins a 2 m de perimetre.

i B.3 i quan les dimensions no ultrapassen els 750 mm en costat.

través dels seus reforcos transversals per mitja de barres o perfils.

anxa de fibra de vidre

Dimensions

mitjancant elements roscats. En cap cas s’admetra la unié del suport per mitja de cargolsdacteblons als

Per a conductes rectangulars, I'espaiament maxim entre suports contigus i la seccié de les barres o platines
del perimetre del conducte rectangular i de la secci6 de los tirants s’estableix en la taulElEd 12286ma U
Sempre que sigui possible s’emplagaran els suports a prop de les unions transversals del conducte. Quan

suma de costats o semiperimetre sigui superior a 4,8 m es necessari realitzar un estudi de pesos seguint e

En la seglent taula s’indiquen les seccions necessaries dels fleixos per a una distancia maxima entre supor

-Fins a4 m (1 pis) per a conductes de dimensions superiors a les esmentades per al cas anterior.

En els punts d’ancoratge a la paret, s’adoptara un factor de seguretat de 1 a 4 i unes car@pigesmbe Baccio i t

La fixacio del conducte al suport s’efectuara per mitja de cargols rosca-xapa o reblons per a conductes de clas

Per a dimensions superiors olpsrctasses M.1, M.2, M.3i A.1, la fixaci6 es fara por mitja de soldadures a punt

Les dimensions dels conductes de planxadievidre s’'ajustaran als indicats en la norild UNIS.
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Camp d’aplicacié dels conductes de fibra de vidre

Només es permetra muntar sistemes amb conductes rectangulars en fibra de vidre, per la circulacié forcada
pressions negatives o pesitde fins a 500 Pa (Classe B.1 -150 Pa; Cl2&eMa2 Classe B5®O Pa), velocitats
de fins a 10 m/s, temperatures maximes en |'exterior del conducte de 65 °C i en I'interior de 120 °C.

No esta permeés utilitzar planxes de fibra de Mdigepéents aplicacions:

- Conductes d’extraccio de campanes o cabines de fums (cuines, laboratoris, ...),
- Conductes d’extraccio d’aire contenint gasos corrosius o solids en suspensio,
- Conductes instal-lats en I'exterior de I'edifici,

- Conducteanterrats,

~

- Com elements per formar climatitzadors,

- Prop de bateries d’escalfament amb temperatura superficial superior a 50 °C, a menys que la distanc
entre la bateria i la planxa sigui de 200 mm.

- Per conductes verticals de més dd’aaua.

- Caracteristigues de la planxa de fibra de vidre

La planxa esta constituida per fibres de vidre inerts i inorganiques, lligades per una resina sintética termoendi

La cara de la planxa que constituira I'exterior del conducte tinaréeningueyéstla funcié de barrera de vapor i

proteccio de les fibres. La cara interior esta acabada amb una combinacié de alumini amb paper o vinil.
Les caracteristiques de rigidesa, resisténcia al foc i a la fatiga hauran de complir I'indid& £0da5ttma
La planxa de fibra de vidre i els seus acabats interior i exterior, haura de complir amb les segiients condicions

-L'absorcio d’humitat no excedira el 2% en pes o el 0,18% en volum, el menor entre els dos, a una ter

seca de 5@°i una humitat relativa del 95% durant 96 hores.

- La resistéencia al pas del vapor de I'acabat exterior haura de ser tal que maispuzuidgmedaions

en l'interior de I'estructura de la planxa i en tot cas mai infé/iea@fs&P0

- Bls metalls en contacte amb la planxa no s’han de corroir de forma apreciable.

- L'erosio de les fibres per efecte del pas de 'aire ha de ser nul-la.

- L'absorci6 o formacio d’espores o bactéries ha de ser nul-la.

-La massa especifica sera superior a §@lkghnent de la classe de rigidesa de la planxa.

- La conductivitat térmica a la temperatura mitja de 0 °C haura de ser igual o \Wfegqrpe01085
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densitat de 60 kg/m.

- Els coeficients d’absorcié acustica Sabine de la planxa hauran de complir, com a minim, els segiien
0,05 a 125 Hz, 0,19 a 250 Hz, 0,51 a 500 Hz, 0,67 a 1000 Hz, 0,89 a 2000 Hz i 1,12 a 4000 Hz.

- La rugositat interior de la planxa ha de ser igual o inferior a 0,0009 m per, & deelaysupkgfcie.

- Unions
La longitud maxima d’un tram de conducte és de 1,2 m, menys el que es necessita per a les unions, quan e
interior de la seccid transversal és superior a 1 m. Si és inferior a aquest valor, és possible construir trams de

de lmgitud en una sola pega.

Per encaixar un costat en el sentit longitudinal del conducte-patoréglifEar acanaladura sobreposada o amb

~

acanaladura en V. En el primer cas, la proteccié exterior de la planxa haursedsobnsdéapara extedel
costat contigu per una dimensio igual a 1,4 vegades el gruix de la planxa i es fixara per mitja de grapes. Li
transversal es fara amb acanaladura sobreposada, la proteccid exterior de la pe¢a mascle s’ensolapara sol

femella i efsxara per mitja de grapes.
En la UNE 140584 es mostren detalls de connexi6é de aparells i equips.

- Tancament, seqgellat i reqgistres

Pel tancament i segellat de les unions longitudinals i transversals de la xarxa de conductes s'utilitzaran cintes
a la pressié (UNE 1@®) o a la calor. Les superficies sobre les quals s’aplicaran les cintes estaran perfectamer

i sequed.’amplada minima de les cintes sera de 60 mm.

D’acord amb la ITE 02.9.3. del RITE han d'sestabdatures de servei en les xarxes de conductes per facilitar la se
neteja. Les obertures o registres es situaran segons el que s'indica eri BNEaldi6t8B0ia maxima de 10 m. A

aguests efectes poden engarées obertures per a I'acoblament a unions terminals.

La xarxa de conductes es provara, segons l'indicat en la nort@4UAIE,20@gades la maxima pressid d’exercici,
havense de complir els valors de fuita maxims descrits en la norma. La deflexi6 maxima de la planxa de fi

reforcos metal-lics no haura de superar 1/100 la llum del conducte.

- Reforcos
Pels reforgcos dels conductes s'utilitzaran canals, te de dos angulars o bé te d’angular continu. Els gruixos i

d’aquests reforgos compliran amb I'establert en lall0BE ¥0funcio de la classe de conducte (B.1, B.2 0 B.3).

Per a conductes de pressio negativa en la part interior del conducte, en correspondéncia de I'esforg i cada 4(

maxim, es posara un retall en xapa galvanitzada de 50 x 150 mm i de gruix nominal de 10/10 mm.

Per a conductes de pressio positiva i de costatupgedbioa 1,5 m els reforcos es subjectaran per mitja d’une
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volandera rodona de 75 mm de diametre o quadrada de 60 mm de costat, posada en el centre del conducte
volanderes i retalls tindran les vores doblades cap el costat del coretigite gulime la superficie de la planxa.

Un métode alternatiu per a reforgar els conductes de fibra és per mitja de barres d’acer galvanitzat quan la
positiva. S'utilitzaran barres de 2 mm de diametre minim a distancies de 1200, 600 o 400 mrrseHaura de
I'especificat en les taules VI, VIl i VIl de la 1REB401h es donen el nimero de barres a cada seccio transverse

i la distancia longitudinal en funcio de la rigidesa de la planxa i la classe de conducte.

- Suports horitzontals en conductes sense reforc

I ¢1350d63-551f-41cf-8f84-0ecalcodaadd” |

~

La maxima distancia entre suports de conductes horitzontals sera:
- 2,4 m per una dimensi6 interior < 900 mm
-1,8 m per una dimensid interior entre 900 i 1500 mm
-1,2 m per una dimensid interior > 1500 mm

Només pot havera unio transversal entre dos suports, excepte si el perimetre del conducte és inferior a2 m, €

podran existir dues unions.

Els elements verticals de fixacié poden ser:
- dues platines de 25 mm d’amplada i de 0,8 mm de gruix nominal,
- dues baes de 6 mm de diametre.

Quan el conducte tingui una dimensié superior a 1,5 m haursedlingaplant addicional per evitar que el conducte

es corbi cap a l'interior quan no estigui pressuritzat.

Suports horitzontals en conductes reforcats

El suport coincidira amb el reforg. Els elements verticals estaran units mitjangant cargols al mateix suport a un

maxima de 150 mm i estaran constituits per dues platines de 12/10 mm de gruix nominal.

Quan el conducte tingui el costat més gran inferior a 600 mm, els suports que no coincideixin amb element
podran fese utilitzant una platina de, al menys, 8/10 mm de gruix nominal i 25 mm d’amplada. Entre els ar

conducte i la platina, s’instal-laran dues xapes de gruix natimah dke 800 x 100 mm, en forma d’'angle.

Per tots els suports s’hauran d'utilitzar elements galvanitzats.

- Suports verticals
Els suports verticals es posaran a una distancia maxima de 3,5 m.

Els conductes podran recgkzan un forjat mitjancanteufil pngular de 30 x 30 x 3 minim. En aquest cas, i en
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l'interior del conducte un maniguet de xapa galvanitzada, el gruix del qual complira lalo@;nealgaida 100-

minima de 150 mm.

Quan un conducte es suporta a una paret vertical, és necessari que I'ancoratge tingui lloc en correspondéncie
del conducte. De la mateixa manera en l'interior del conducte s’instal-lara un maniguet de 150 mm i gruix a|

suport sera de 30 x 30 x 3 minim.

X Conductes d’aire resistents al foc

Els conductes estaran realitzats amb plafons de fibrosilicats, incombustibles segons UNE 23.102.90, DIN 4.1(
d’una densitat minima de 45G@ilayimb un coeficient d conductivitat térmica de 0,07 2kcal/h°Cm

El gruix dels plafons sera I'atlespgons assaigs oficials realitzats per obtenir una resisténcia al foc en mi

~

determinada en projecte.

La unio de les plaques es realitzara mitjangant adhesiu especific i per aconseguir una perfecta estanquitat s’a

pasta per a juntes i gsafe subjeccio, d'acord amb les especificacions del fabricant segons assaigs realitzats.

Els conductes seran suspesos del sostre per mitja d’angulars galvanitzats de 30x30x4, abracant el conducte

part inferior i suspés al sostre mitjancant barra roscada M12 amb femelles hexagonals 63/11.4/1.83.

La subjeccid al sostre es realitzara mitjangant tacs metal-lics d’expansié de diametre 15, resistents al foc, tensi

per ancoratge sera de 500 N.
En les cantonades del conducte es munggearda proteccid, a base d’angulars galvanitzats de 40x20x0,7.
En totes les corbes s'instal-laran aletes direccionables.

En el pas dels conductes pels elements estructurals, es tindra especial atencié en segellar les juntes, am

resistent ab¢ de la mateixa composicié del conducte.

En els trams verticals s’han de tenir en compte els desplagaments verticals i transversals, per aixo es preveu

especials per repartir carregues i evitar moviments.

El material haura de posseir eficatstdels assaigs de comportament al foc segons les condicions establertes 1
norma UNE 23.093.90 i ISO 834. S’haura d’aportar certificat d'assaig realitzat pel laboratori homologat.

En els plafons aniran marcats les segiients dades:

- Identificacigel fabricant.
- Nom del producte.

- Resisténcia al foc.
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- Any de fabricacio.

- Referencia a la norma de fabricacié.

x Difusors lineals

Els difusors d’aire lineals poden ser usats per a impulsio i retorn d’'aire, s'instal-len en sost?gs idé,tooals entre
d’altura, amb temperatures d’impulsié de + 10 °C sobre la temperatura ambient. Son difusors d’alta induc

adaptables a sistemes de Volum d’'Aire Variable. Es componen del difusor i el plenum de connexio:

- Difusor
Esta format per perfils lineals d’alumini, amb diferents tipus de cantells laterals i finals segons el tipus de m
sostre i el tipus de sostre. L’acabat dels perfils sera amb pintura al forn o anoditzat de color a elegir.

~

Els difusors podran ser de 1 a 4 vies. @addesdes vies incorporaran elements per a la guia d’aire, de manera ¢
pugui orientar la sortida d’aire: horitzontal (0° i 180°) o inclinada (45° i 135°). Els elements de guidid’aire sera
negre o d’'alumini negre, i seran posicionablesatgsaldi| difusor.

- Plénum de connexid

El difusor estara fixat a un plénum de connexié construit en xapa galvanitzada, aillat interiorment amb escur
de 12 mm de gruix. El plénum incorporara una comporta de regulacio circular, d’'una fulla, accionable des de
difusor. L'alentacio al plenum es realitzara a través de connexions circulars laterals. Es disposara una conne

1.500 mm de difusor o fraccié.

- Criteris d'instal-lacio

a) Unio difuspténum: Es realitzara per mitja de cargols o reblons, i amb junéh péegarayitr el segellat de la

unio.

b) Subjeccio del conjunt: El conjunt liémson es fixara al forjat del sostre de forma independent al fals sostre.
podra recolzae en el fals sostre. El sistema de subjeccio haura de permetre #hnésdladi@ls difusors entre

si i respecte al fals sostre. S'instal-laran barres roscades tipus M4, que es fixaran a pestanyes del plenum am
contrafemella, i es fixaran en la seva part superior a uns perfils tipus omega invertits, adossats al forjat,
transversalment al difusor. Les barres es fixaran al perfil omega amb femella i contrafemella. L'anivellacio
longitudinal del difusor es realitzara en les pestanyes del plenum. L'alineacio transversal g@tdénselses realit

perfils omega adossats al forjat.

c¢) La connexi6 del conducte principal d’aire al plenum del difusor es realitzara amb conducte circular flexible
més d’'1,5 m de recorregut, instal-lat sense corbes brusques ni escanyamegunts deasuiport a sostre intermedi

si la longitud del flexible és superior a 1,0 m.

d) Selecci6 de difusors: Segons indicacions del fabricant, i amb els seguents criteris:
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Velocitat minima sortida d'aire: 3 m/s
Nivell sonor maxim: 40 dBA

Velocitat maxima d’aire en zona ocupada: 0,25 m/s

fabricats sense referéncies fiables.

Difusors per a Volum d'Aire Variable

d’aire a carregues parcials.

x Difusors de sostre rotacionals

lamel-les ajustables manualment i lamel-les destoritza

Plénum de connexid

través d’una connexio circular en un lateral del plenum.

Difusor lamel-les fixes

e) Conjunts difudlomeneres: Quan s’especifiquin conjunts integratardénsoa, sera missio del subministrador

de la llumenera integrar els difusors en la mateixa, i suportar el conjunt.
L’instal-lador déneatitzaci6é haura de revisar i aprovar el muntatgegossabledel bon comportament del difusor.

f) Aplicacié de difusors per a retorn: Quan s’emprin difusors lineals per a retorn d'aire al plenum del fa
s'instal-laran sense pléenugodaexioé ni comporta de regulacio. No es fixaran directament al fals sostre, sin6 del

amb barres roscades o als perfils del fals sostre a través de travessers.

g) Els difusors hauran de ser de primeres marques del mercat, amb les seves caracteristiques técniques ref

en catalegs actualitzats i comprovables en laboratoris del fabricant en cas de discrepancia. No s’admetrs

h) L'acabat (color) i model dels difusors hauran de ser sotmesc® ai@apacde la Direccio Facultativa.

En general, s'utilitzaran difusors normals si la regulacié d’aire variable es mantindra entre el 100 %L el 40 %. ¢

gue el cabal d'aire pugui oscil-lar entre el 100 % i el 25 %, s’hi instal-laran difusors especifics per mantenir la k

Aquests difusors especifics per a VAV incorporaran una comporta de reduccié de la seccio lliure d’'impulsi¢
difusor en funcié del cabal d’aire a impulsar. D’aquesta manera s’haura de mantenir constant la velocitat de si

del difusor, i garantir I'efecte "sefete(Coanylancara a carregues parcials.

Els difusors de sostre rotacionals gaei@n una elevada induccié de I'aire del local, amb temperatures d’impulsi
+ 10 °C sobre la temperatura ambient. Es compon de plénum de connexié i difusor, que pot ser de 3 tipus: lam

El plénum de connexié serd de xapa galvanitzada, aillat interiorment amb escuma ignifuga de 12 mm de

comporta de regulacid circular d'una fulla, accionable des del frontal del difusor. L’alimentaci6 al plenum es

Difusor d’efecte rotatiu, per a locals d’'altura entre 2,5 i 4,0 m, amb lamel-les fixes per a impulsié horitzontal,
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guadrat o circular. Construit en xapa metal-lica pintada de color a elegir.

Difusor lamel-les ajustables manualment

Difusor d'efte rotatiu i vertical, per a locals d’'altura entre 2,5 i 4,0 m, amb frontal quadrat o circular. Construit
metal-lica pintada de color a elegir. Les lamel-les del difusor sén ajustables manualment en 3 posicions: rotacic
centrifuga, taxié horitzontal centripeta, impulsio vertical sense rotacio.

Criteris d'instal-lacié

la unio.

I ¢1350d63-551f-41cf-8f84-0ecalcodaadd” |
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plénum).

a) Unio difuspténum: Es realitzara per un cargol en el centre de la part frontal del difusor, fixat al plénum. La c
del cargol anira dissimulada per uriéonbEE col-locara una junta d’estanquitat perimetral per garantir el segella

b) Subjeccié del conjunt: El conjunt-pliéinson es fixara al forjat del sostre independentment del fals sostre. No pc
recolzase en el fals sostre. Eégia de subjeccio haura de permetre I'anivellacié dels difusors respecte al fals st
S’instal-laran barres roscades tipus M4, que es fixaran a pestanyes del plenum amb femella i contrafemella,

en la seva part superior al forjat ambrteascpe.

c¢) La connexi6 del conducte principal d’aire al plenum del difusor es realitzara amb conducte circular flexible
més d’'1,5 m de recorregut, instal-lat sense corbes brusques ni escanyaments, i amb un punt de suport a sostt
si la longitud del flexible és superior a 1,0 m. No s’acceptaran connexions directes de conducte a difusor (aix

d) Selecci6 de difusors: Segons indicacions del fabricant, i amb els segiients criteris:

Nivell sonor maxim: 40 dBA
Velo@tat maxima d’aire en zona ocupada: 0,25 m/s

e) Els difusors hauran de ser de primeres marques del mercat, amb les seves caracteristiques técniques refe
en catalegs actualitzats i comprovables en laboratoris del fabricant en cas décdésadepaimaradifusors

fabricats sense referéncies fiables.

f) L’acabat (color) i model dels difusors hauran de ser sotmesos a I'aprovacio préevia de la Direccié Facultative
X Reixes d'impulsio i retorn

Les reixes per a impulsio i retorn d’aire podesianades en paraments (parets, sostres o sols) o directament sob

conductes. Estan formades per part frontal, marc i accessoris:

Part frontal
El frontal de la reixa estara format per lamel-les horitzontals, que poden ser ajustables be fowsaliedividua

lamel-les seran d’alumini o xapa d’acer, acabades amb pintura al forn o lacades. No s’acceptaran reixes en p
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- Marc i premarc
Quan aixi s'especifiqui en el projecte, les reixes disposaran de marc del mateix material i acabats que la par

llevat quan es fixi sobre guix, que sera de fusta (per evitar oxidacions).

- Accessoris

deflectores verticals ajustables individualment des del frontal de la reixa.

lamel-les oposades, regulable des del frontal de la reixa.

minima sera EU4. No s’acceptaran filtres del tipus no aprofitable i/o amb marc de cartro.

Criteris d'instal-lacié

reixes amb cargols vistos en el frontal.

equalitzadora de I'aire, amb connexié a conducteagran@pale conducte flexible circular.
c) Seleccio de reixes: segons indicacions del fabricant, amb els seguents criteris:

Velocitat maxima efectiva de sortida d’'aire: 4 m/s
Nivell sonor maxim: 40 dBA

Velocitat maxima d'aire en la zona ocypada/)

marc es realitzara amb perfils a biaix de cartabd i units de forma estanca, amb junta perimetral. Quan les reixe

sobre paraments, es col-locara un premarc en el parament, al que es fixara la reixa. El premarnissdaje xapa g

a) Les reixes d'impulsio, incorporaran en la seva part posterior un rectificador de direccié d’aire, format pe

b) Les reixes d’impulsid i retorn incorporaran &pdat g®sterior una comporta de regulacié de cabal del tipus d

¢) Opcionalment, la reixa pot incorporar un filtre d’aire en la seva part posterior. El filtre sera dehtigus pla, rer

mac metal-lic, accessible al retirar la reixa. El material del filtre haura de ser de classificacié al foc M1, i la se

a) Les reisepoden ser muntades directament sobre conducte o a través d’un premarc sobre paraments. No s'¢
la fixacioé de reixes directament a plaques de fals sostre, doncs podria provocar vinclament de les plagques. Le
fals sostre es fixaran ambrssifins a forjat o0 amb travessers als perfils del fals sostre. No s’acceptara la fixac

b) Connexié de reixes: en el cas de reixes de tipus lineal, es disposara una conmariddeadsx. 50@accio.

La connexié normal sera a conducte a través d’'una embocadura del mateix material que el conducte. L'o
I'embocadura des del conducte a la reixa no sera en principi major de 60° (30° per cada costat). L'interior de I'e
haura de ser pintat de negre per a que no pugui veure’s el conducte des de I'exterior de la reixeta. Si no és pos
'angle d'obertura de 'embocadura, s’admetran embocadures amb obertures majors (fins a 120°) si s'insta
deflectores d'aire en 'embogagmiurgarantir un bon repartiment de I'aire per tota la reixa. Com alternativa a aqi

soluci6, s’admetran connexions amb plénum de xapa galvanitzada aillada interiorment i xapa interior

d) Les reixes hauran de ser de primeres marques del mercat, amb les seves caracteristiques tecniques refere

catalegs actualitzats i comprovables en laboratoris del fabricant en cas de discrepancia. No s’admetran reixes
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mm.

galvanitzada.

senseeaferencies fiables.

e) L'acabat (color) i model de les reixes hauran de ser sotmesos a I'aprovacio préevia de la Direccié Facultativ.
X Reixes de presa i descarrega d’aire exterior

Les reixes d’intempérie per a presa i descarrega d’'aire exterioralmeaninstal-lades sobre paraments. Estan

formades per part frontal, marc i premarc.

Part frontal
El frontal de la reixa estara format per lamel-les horitzontals amb perfil especial antipluja, construides en x

galvanitzat, acabades amb paitiom o lacades. No s’acceptaran reixes en plastic.

En la part posterior incorporaran una malla antiocells, formada per tela metal-lica d’acer galvanitzat, amb mall

- Marc i premarc
Quan aixi s’especifiqui en el projecte, les reixasdigeanarc de xapa galvanitzada, amb perfils a biaix de cartak

i units de forma estanca, amb junta perimetral. Es col-locara també un premarc de fixacié en el parament, tam

Criteris d'instal-lacié

referéncies fiables.

a) Seleccio de reixes: segutisacions del fabricant, amb els seglients criteris:
Velocitat maxima efectiva de pas d’aire: 2,5 m/s

b) Les reixes hauran de ser de primeres marques del mercat, amb les seves caracteristiques técniques refere

en catalegs actualitzats i comprovables en laboratoris del fabricant en cas de discrepancia. No s’admetran rei

c¢) L’acabat (color) i model de les reixes hauran de ser sotmesos a I'aprovacio préevia de la Direccié Facultativi

d) Quan les reixetes es connectin a embocadura o a conducte, I'interior de 'embocadura haura de ser pintat
per a que no pugui e&iel conducte des de I'exterior de la reixa.

X Boques circulars de ventilacio

Les boques circulars de ventilacio tenen la seva aplicacié per a impulsié i extraccié de petits cabals d’aire. Este
per un cércol circular perimetral i un disc central. El material d’ambdds elements sera la xapa d’acer pintada

s’acceptaran boques en plastic.

El cércol circular es fixara a parament (paret o sostre) amb fixacié oculta. Per garantir un seient cdarecte, el cé
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incorporara una judiestanquitat. No s’acceptaran fixacions amb cargols vistos en la part frontal de la boca de ve

El disc central es fixara a un pont de muntatge del cércol circular a través d’un esparrec central.

La regulacié de cabal de la boca de ventileglitcasper rotacid del disc central, i fixant una femella en I'esparrec |

La connexio de la boca de ventilacid al conducte principal es realitzara amb conducte flexible circular.

Les boques de ventilacié hauran de ser de primeessdelangercat, amb les seves caracteristiques técniques
referenciades en catalegs actualitzats i comprovables en laboratoris del fabricant en cas de discrepancia. No

boques de ventilacio fabricades sense referéncies fiables.

L’acabat (colopodel de les boques de ventilacié haura de ser sotmés a I'aprovacié prévia de la Direccié Fact
f Canonades d’acer negre

Les canonades d'acer negre poden ser sense soldadura (UNE 19.052) o amb-EdldamiaEb) LbvBitudinal.
S'emprara canonatiacer negre sense soldadura en les segiients aplicacions:

« Instal-lacié de climatitzacié.
« Instal-lacié de gas natural.

« Instal-lacié d'equips de manega i ruixadors.
S'emprara canonada d'acer negre amb soldadura en les segiients aplicacions:

« Instal-lacié de climatitzacio.

« Instal-laci6 d'equips de manega i ruixadors.

Totes les canonades aniran degudament marcades amb el compliment de la norma corresponent. Les canon

llises i de secci6 circular, no presentant rugositats ni rebsees extiems.

Per climatitzacio la unié de les canonades sera soldada i, la uni6 dels accessoris, es realitzara roscada per ¢
fins a DN 50 i amb brides per a diametres superiors. S'utilitzaran accessoris adequats en canvis de direccié i (

No s'admetran els tubs corbats en calent.

Els canvis de secci6 en les canonades s'han de fer sempre mitjangant rechrtigioes tamaalitzades. Sempre

gue no hi hagi restriccions d'espai, s'utilitzaran corbes de radio ampli normalitzats.

Les caonades hauran de tallar utilitzant eines adequades i amb precisio per evitar sobreesforgos. Les un
roscades com soldades presentaran un tall net, exempts de rebaves. Els extrems de les canonades per soldar

en xamfra per facilitar i donar robustesa a el cord6 de soldadura. En les unions embridades es muntara una jt
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flux.

de goma klingerit o de I'element adequat a el fluid trasbalsat. Les unions roscades s'han de fer aplicant un lubri
a la rosca mascle, realitzargbegellat mitjancant canem o espart enrotllat en el sentit de la rosca.

Per compensar a les xarxes de canonades dels efectes deguts a canvis de temperatura s'instal-laran compe
dilatacié. Els dilatadors seran d'acer al carboni o d'acer les)ddabtepressions de treball seran com a minim les

mateixes que les dels sistemes en qué es troben instal-lats.

Les canonades s'han d'instal-lar, previ replanteig, de forma neta, anivellada i seguint un paral-lelisme amb els
de I'edifici agnys que s'indiqui el contrari. Tota la canonada, valvuleria i accessoris associats, kFamfan d'instal

separacio suficient d'altres materials per a permetre la seva facil accés i manipulacio i evitar tota mena d'inter

Les canonades es talleexactament a les dimensions establertes a peu d'obra i es col-locaran al seulloc sense

Les canonades s'emmagatzemaran en llocs on estan protegides contra els agents atmosfeérics. En la seva n
s'evitaran frecs, ragadarrossegaments que poguessin danyar la resistencia mecanica i les superficies calibre

les extremitats o les proteccions anticorrosio.

Les canonades ja siguin aillades o no, s'han d'identificar mitjancant bandes de colors, d'acoldNnb les no
100100 o UNE 1063, afegint text retolat identificant el fluid. Igualment hauran d'exhibir fletxes indidatives de

El contacte entre la conduccid i I'element de suport no ha de-sednesiteraent, sind a través d'un element
elastic no metal-lic que impedeixi el pas de vibracions cap a l'estructura i, redueixi el perill de corrosié pe
galvaniques i ponts termics. Quan la conduccié estigui termicament aillada I'aillament mai ha d'estar interr:

aquest cas laitha ha de tenir una superficie de contacte prou amplia perqué el material aillant resisteixi sense
Tot pas per forjats o paraments es realitzara protegit per un passamurs plastic que permeti la lliure dilatacio d

Els trams encastats depades en murs o envans es protegiran amb tub flexible de PVC per protegir els tubs i pe

la seva dilatacio. Les canonades no han g poaaen contacte amb guix humit, oxiclorurs i escories.

Per a les canonades de climatitzacio, es prevgadanspem els punts alts i aixetes de buidatge en els punts baixo

L'estesa horitzontal de canonades es realitzara amb una minima pendent des dels purgadors cap als punts d
Els dispositius de suport han d'estar de tal manera que garanteixin |'estabilitat i I'alineacié del tub.

Un cop finalitzada la instal-lacié de les canonades es realitzara una prova d'estanquitat per a comprovar l'a
fuites i exsudacions, a una pressio que dependra del tipus de fluid transportat i in$Ta2ldeldR Begorsegons

reglament especific per a cada instal-lacio.

Totes les proves seran efectuades en preséncia de persona delegada per la Direccié Facultativa que haura
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unions.

perfil.

seva conformitat tant a el procediment seguit com als resultats.
f Supots per a canonades

La col-locacié de grapes i abragadores per a la fixacio dels tubs als parametres es fara de manera que els t

perfectament alineats amb aquests paraments, guardin les distancies exigides i no transmetin saolls i / o v

El tipus de grapa o abracadora sera sempre de facil muntatge i desmuntatge, aixi com aillant eléctric.

Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m/s, s'interposara un element de tipus elastic sen

Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els propis tubs ¢

No podran ancesaren cap element de tipus estructural llevat que en determinades ocasions no sigui possible
solicié, per a aixo s'adoptaran les mesures preventives necessaries. La longitud d'encastament sera tal que

una perfecta fixacié de la xarxa sense possibles despreniments.

De la mateixa manera que per a les grapes i abragadores s'interpasdralastielen els mateixos casos, fins i

tot quan es tracti de suports que agrupen diversos tubs.

Els suports de les columnes i baixants abracaran enterament el tub mitjangant platina corbada en forma de <
amb orelles perforades per unisadsmhicercles mitjancant cargols i femelles, fixats a elements de la propia constr

si és possible o a perfils metal-lics disposats a I'efecte.

Els suports de les distribucions horitzontals es realitzaran mitjangant un element format per dos perfils en L u
pels extrems amb platines, deixant entre ambdds perfils una escletxa de 2 cm aproximadament suportats de
barnilla roscada ancorada a el mateix spitrox. Les canonades es recolzaran en el suport mitjangant canyes sc
perfil i de diametre immediatament superior a el de la canonada que suporta i disposant una abragadora per ¢
tub. D'aquesta manera el tub pot dilatar lliurement llevat en els punts que es determinin com a fixos. Entre la 1
brida i elb es disposara una junta de goma i es tindra cura que entre el suport en V, la vareta roscada i la f

hagi algun element antivibratori.

Els suports dels col-lectors dels baixants es realitzaran amb perfils en U suportats de sostre amb barnilla roscac

a el mateix spitrox. La subjeccié del col-lector al perfil es realitzara mitjancant platina adaptada a el tub i ce

Els suports de les canonades de fontaneria i climatitzacio portaran una junta de goma que abraci enteramen

evitar el contacte directe del tub amb el suport. En les canonades de les instal-lacions d'extincié d'incendis
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goma es sutisiira per tres capes de cinta adhesiva plastica per complir les especificacions de les comj
d'assegurances.

Tots els elements metal-lics muntats a la intempérie seran construits en perfils laminats d'acer i posteriorment ¢

els cargoléemelles, cargols, volanderes, etc. estaran construits en acer inoxidable.

Tots els elements metal-lics muntats a l'interior de I'edifici seran construits en perfils laminats d'acer i reca

pintura anticorrosiva, els cargols, femelles, camyiésespktc. estaran construits en acer i posteriorment "pavonats

La distancia maxima entre suports, per a canonades d'acer negre i acer galvanitzat, sera la indicada a la se

(prenent de referéncia els valors de la norma UNE 100152):

DIAMETRE DISTANCIA MAXIMA ENTRE SUPORTS (m)
/ CANONADA (DN) Trams verticals Trams horitzontals
15 2,5 1,8
20 3,0 2
25 3,0 2
32 3,0 2,5
40 3,5 2,5
50 3,5 3,0
65 4,5 3,0
80 4.5 3,5
100 4,5 4,0
125 4,5 4,0
150 4.5 4.5
Per a valors superiors a DN150 se seguira la norma UNE 100152

f Aillament d’escuma elastomerica i aillament amb acabat d’alumini per a intempérie

Totes les superficies i canonades estaran perfectament netes i seques amhailtbapdioar un cop que la

canonada i equips hagin estat sotmesos a les proves i assaigs de pressio.

Per aillar canonades que encara no estiguin instal-laefoerdelfmitiu, es lliscara la camisa aillant per la canonadz

abans de roselaro soldda. Un cop col-locats s’aplicara una fina capa de cola pressionant les superficies a unir

Per aillar canonades ja instal-lades es tallara la camisabgllangftaginalment amb un ganivet. Tallada la camisa
aillant s’ha d’encaixar en la canonada. El tall i les unions se segellaran amb cola aplicada uniformement i lle
pressionant les dues superficies una contra I'altra fermament durant alguns minuts després d’aplicar la cola p

segellin les cél-lules de la camisa aillant formant una barrera de vapor. S'aillaran igualment totes les valvules i

Un cop col-locat I'aillament es procedira a la proteccio i senyalitzacié de les conduccions amb dues capes

vinilica.
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f Acabat en alumini

L’aillament en els llocs indicats en amidaments s’acabara amb xapa d’alumini-manganeés, resistent a la corrc
de mecanitzae en obra amb maquines einesaatisgununtase amb cavalcaments en totes les seves juntes de
50 a 100 mm d'ampla, segons les dimensions de les canonades o aparells. Els diferents elements de la

d’assegurase amb cargols d’acer inoxidable 18/8 -@ldenchir

La proteccicl$ colzes o corbes de les canonades, tes, reduccions, fons d’aparells i superficies de forma irre:
realitzara mitjancant segments de xapa, préviament tragats, bordonejats i encadellats i muntats de forma qu

perfectament a la superieikaillament.

En cas d’aillament de valvules, brides i altres accessoris que requereixin un aillament desmuntable, es constr

~

desmuntables de xapa d’alumini, amb I'aillament fixat en el seu interior, de forma que permetin wefacil desn
cadascuna d’aquestes unitats que en el possible seran construides en dues peces Uniques. Per a fixacio de

desmuntables, s'utilitzaran tanques de palanca articulada d’alumini dur que es reblonaran a les caixes.
Els gruixos recomanables de les xapes soén:

-En aparells i canonades de diametre major i igual a 10": 1 mm.
- En canonades de diametres majors de 2" i menors de 10" 0,8 mm.

- En canonades de diametres menors de 2": 0,6 mm.

f Canonades PVC per a desguassos i baixants

Els tubs es designaran pel seu diametre nominal i seran del tipus i gruix de parets indicat en els amidaments.

Els tubs hauran de presentar interior i exteriorment una superficie regular i llisa, estant els extrems i &

perfectament nets abans de realitzar les unions.

Per a les unions de tubs, derivacions i canvis de direccio s'utilitzaran sempre accessoris prefabricats no
acceptarge els corbats en calent i perforacions en els tubs només en els casos autoritzats per la Direcci6 Fe

Per als &ixants s’utilitzaran copes o juntes de goma.

Al travessar els murs i sols s’utilitzaran maniguets que reservin al voltant del tub un espai buit anul-lar de 3
cap manera han de quedar bloquejats per murs i forjats. En els llocs quzei #gLiagidoesran peces especials

de dilatacio per deixar treballar al tub lliurement.

Els suports brides es col-locaran a distancies no superiors a 1,5 metres en trams verticals i 1,0 metres

horitzontals.

Les unions dels tubs de PVC ansnadtrerials es realitzaran sempre amb peces de llauté o amb unions a tub met:
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En els extrems de cada tram horitzontal de gran longitud es disposara d’'un tap de registre.
Altrament es disposara de tap de registre a “peu de baixant”.

Els desguassd&aparells es realitzaran amb canonada de PVC série C segons UNE 53.114. Els baixants fecals

es realitzaran amb canonada seérie “C” segons UNE 53.114.

Nomeés els baixants pluvials o ventilacions es podran realitzar amb canonada de BNCUNEESF1$dg
f Diposit d'expansié tancat no automatic

El diposit estara construit en acer d'alta resisténcia, tipus vertical, amb orificis centrats en la pads alta i ba
exterior sera d'acer timbrat resistent a la corrosié mitjancahahiatiaani pintura d'acabat apropiat.

~

La seva capacitat sera la calculada segons la norma UNE 100.155.

Els diposits tancats compliran amb el Reglament d'aparells de pressié i portaran la corresponent placa de tim
Els diposits seran provats a una pressiéo minima de 10 bar i timbrats a 6 bar per la Delegacié d'Industria corre
A la canonada d'uni6 del vas d'expansio i la instal-lacié no s*han de col-locar valvules d'interrupcié o de retenc

Els diposits tindran incorporada valvula de seguretat d'aire instal-lada a la part superior i es dotaran de clau ¢

d'aigua a la part inferior.

També disposaran de valvula per a ompliment, buidatge i mesurament de la pressio d'aire al seu interior. A I
de connexi6 d'aigua es da@od'un mandometre com a instrument de mesura per a la seva supervisié amb e

suficient perqué la lectura pugui efeetsemse esforg.

A l'interior del diposit d'aire estara muntada una bufeta construida de cautxu sintétic "butficddia @jehl estara
diposit.

A linterior de la bufeta s'emmagatzemara l'aigua procedent de I'expansid i entre la bufeta i el diposit es t

comprimit regulador.
f Entrada analogica, digital, estat i estat térmic

- Entrada analogica

Senyal per controlaesorar temperatura, pressio, humitat, cabal o qualsevol altra magnitud des d’un ordinador ¢

d’'un senyal de tensid continu de 0 a 1 V o dé @ ati@vés d'un senyal de corrent de 4 a 20 mA.

- Entrada digital
Senyal per controlar estats derfangimt des d’'un ordinador a través d’un senyal generat per un canvi d’estat d
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316.

i caixa de connexionat.

baix o viceversa a través d’'un contacte sec lliure de tensio.

- Estat

Estat térmic

f Interruptor de flux per liquids

digital) si hi ha o no pas de fluid per una conduccid.

X Termostat ambient

Es considera d’'un senyal d’estat a I'entrada digital al sistema de gestié procedent deglzatsevaaeqamb

element que precisi Unicament del cablejat per transmetre I'esmentat senyal o de la connexié d’un contacte a

Un senyal d’estat provindra essencialment d’un quadre eléctric o del quadre de control d’'un equip determinat

El senyal d’estat podra indicar I'avaria de I'element o equip connectat a la linia corresponent a través del salt

Es considerara com a estat térmic al senyal que proporcioni un contacte lliuraldetérsi@marmormalment

tancat respecte al dispar del termic associat a la connexié eléctrica del motor o maquina a controlar.

En consequéncia, el senyal provindra essencialment d’'un quadre eléctric o del quadre de control d’'un equip

precisat Gnicament del cablejat per transmetre I'esmentat senyal o de la connexié d’un contacte auxiliar.

D’aquesta forma el senyal podra indicar I'avaria de I'element o equip connectat a la linia corresponent.

L'interruptor de flux per a liquids és un controlador de pas de fluid que obre o tanca un contacte lliure de ten

Consta d'una llengiieta mobil i carcassa de connexié amb microcontacte. La llendizeter indbidsdla AISI

Termostat ambient format per element sensor de temperatura incorporant convertidor electronic de senyal, pla

El sensor proporcionara un senyal analogic de 0 a 10 V amb variacio lineal a través del convertidor electroni
El rang maxim d’amidament en temperatura estara entre 15 i 30 °C.

El termostat ha d’anar instal-lat a una altura d’1,5 m aproximadament del terra, evitant la seva insta)-laci6 toca

finestres o en llocs on la circulacié de l'aire aiguiadidsfo es produeixin condensats.
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X Pressostat diferencial d’aire en conducte

Pressostat per proporcionar indicacio digital de pressio limit diferencial entre dos punts. Format per tubs d’am
PVC en conducte, membrana captadora, conveniddiegieetronic, caixa de connexionat i poténcia d'ajust del

punt de consigna.

La sonda tancara un contacte lliure de tensio (senyal digital) quan la diferéncia de pressié entre els dos punt

sigui superior al punt de consigna.

La sonda es mard de manera que la membrana captadora quedi en posicié horitzontal, i els tubs d’amidament
en posicié sempre ascendent des de I'extrem d’amidament fins a la seva connexié a la sonda (per permetre

de possibles condensacions).

~

X Interruptor final de carrera

Element indicador de posicié per a actuadors eléctrics de valvules, compost d’element indicador, convertidor
borns de connexid.

L'interruptor ha de proporcionar un senyal digital en el moment en que I'eleneatecuadzstigoi instal-lat

enllaci la seva posicio final.

L’interruptor ha d’instaséartenint cura en l'adaptacié6 amb I'element actuador en funcié de les caracterist
d’ambdés.

X Instal-lacio eléctrica

- Conductors aillats, de tensié nominarioo @#50/750 V, col-locats sota tubs protectors o canals segons IT
BT-21, de tipus no propagador de la flama, preferentment encastats o per cel ras, especialment en I
accessibles al public.

- Conductors aillats, de tensié nominal no irB€/itB@& ¥, amb coberta de proteccid, col-locats en els buits de |
construccié segons UNE 20.460, totalment construits en materials incombustibles.

- Conductors rigids, aillats de tensié nominal no inferior a 0,6 / 1kV, armats col-locats direptastent sobre |
segons UNED.460.

- Conductors de tensié nominal no inferior a 750V, sota canals protectores de grau IP4X o superior, sego
BT-21.

X Proteccions contra sobreintensitats

Tots els circuits de la instal-lacié estaran protegits contratéesitaiBrgine puguin preseetadegudes a les
sobrecarregues dels aparells instal-lats o degudes a curtcircuits. Per a la proteccidé contra sobrecarregues, t

dispositiu de proteccié que garanteixi en tot moment la intensitat de cterqué adhtigaiper la linia.

El dispositiu de proteccié general estara constituit per un interruptor automatic de tall omnipolar. A més, com ¢
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de proteccié contra sobrecarregues s'instal-laran fusibles calibrats d'alt poder de rapttiquee daract

funcionament adequades als interruptors automatics amb corba térmica de tall.

En 'origen de tot circuit s'establira un dispositiu de proteccié contra sobreintensitats la capacitat dentall estara «
la intensitat de curtcircuit que pugui presesttagqualsevol punt d'aquest. Els dispositius de proteccié dels circu
s’instal-laran en l'origen d'aquests, aixi com en els punts en qué la intensitat admissible disminueixi per canvis

condicions d'instal-lacio, sistemauléxe tipus de conductors utilitzats.

X Proteccions contra sobreintensitats

Totes les linies eléctriques, aixi com les maquines i els accessoris metal-lics que les componen, tenen una lir

de terra, a fi de limitar la tensié que respecteugtémrpresentar en un moment donat les masses metal-liques, ai

~

com assegurar l'actuacio de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en el material

Els conductors que constitueixen les linies d'enllag amb terra, les linies principals de terra i les seves derivac

de coure electrolitic i la seva seccio sera la prescrita en el vigent Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio

Es connectaran a la terra general de I'edifici.
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Pressupost parcial n® 1 Actuacions Previes i ajudes
Ne U Descripcié

Amidament

11 U Desmuntatge d'instal-laci6 d'aire condicionat formada per unitat condensadora, unitat
evaporadora aixi com tots els conductes, difusors, reixes,linies eléctriques i tots els accessoris
que formen linstal-lacié, en local o oficina; amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camié
o contenidor i posterior transport a abocador homologat i destruccié de gas refrigerant..

Criteri de valoracié economica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i I'obturacié de
les conduccions connectades a I'element.

Inclou: Desmuntatge de I'element. Obturaci6é de les conduccions connectades a la instal-lacio.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual del
material desmuntat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Total U

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

12 M2 Repercussié per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessaries per a la correcta execucié de linstal-lacié6 de climatitzacié6 formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal-laci6 i
p/p de connexions a les xarxes eléctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal-lacions. Col-locacié de passamurs. Col-locaci6 i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal-lacions.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie construida, mesurada segons documentacié grafica
de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte.

1 ¢1350063

~

1,000

1.3 U Subministrament i muntatge bancades tipus BigFoot, d'estructura lleugera d'acer galvanitzat i
adaptable, amb potes regulables en alcada
Inclou: Replanteig i tracat de la bancada. Col-locacié del geoteéxtil. Col-locaci6 i fixacié del marc.
Col-locacié6 de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactacié del
formigé. Reglejat i anivellacié de la capa de compressié. Curat del formigé.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

370,000

Total U

14 U Ajudes de fusteria per a realitzacié de forat per ubicar reixes de pas per ventilacié en portes.
Inclis material auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.

Inclou: Execuci6 d'estries i perforacions en panells i taulers de murs i forjats, per a pas
d'instal-lacions. Col-locaci6 i fixacié de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal-lacions.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie construida, mesurada segons documentacié grafica
de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte.

1,000

Total U

15 M2 Demolici6 de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor de 4
m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i carrega manual
sobre cami6 o contenidor.

Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou la demolici6 de l'estructura metallica de
subjeccid, de les falses bigues i dels acabats.

Inclou: Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre
cami6 o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

21,000

Total m2

370,000
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Amidament

1.6 M2 Fals sostre registrable suspes, situat a una altura menor de 4 m, constituit per: ESTRUCTURA:
perfileria semivista T 24, amb sola de 24 mm d'amplaria, d'acer galvanitzat, color blanc,
comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varetes i
penjants; PANELLS: panells acustics autoportantes de llana de roca, compostos per moduls de
600x600x15 mm, acabat llis color blanc amb cantell esglaonat de 8 mm. Inclus perfils angulars,
fixacions per a I'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge. Incloses mermes

Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellacié i col-fixacié dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalitzacié dels punts d'ancoratge al
sostre. Anivellaci6 i suspensi6 dels perfils primaris i secundaris de la trama. Tall dels panells.

Col-locacié dels panells. Resolucié de trobades i punts singulars.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada entre paraments, segons documentacio
grafica de Projecte, sense descomptar buits per instal-lacions.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte, sense descomptar buits per instal-lacions.

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T
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UNE 92305.

Total m2 ... 370,000

1.7 M2 Construcci6 de caixé RF per a conduccié d'instal-lacions tallafoc, amb plaques de guix laminat,
de 78 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de I'acabat estandard (Q2), format per una
estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants
(elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposicié6 normal "N" i canals (elements
horitzontals), a la que es cargolen dues plaques en total (una placa tipus tallafoc en cada cara,
de 15 mm d'espessor cada placa). Inclis banda acustica de dilatacié autoadhesiva; fixacions
per a l'ancoratge de canals i muntants metal-lics; cargols per a la fixacié de les plaques; cinta
de paper amb refor¢ metal-lic i pasta i cinta per al tractament de junts.

Criteri de valoracié econdmica: El preu inclou la resolucié de trobades i punts singulars, pero
no inclou l'aillament a col-locar entre els muntants.

Inclou: Replanteig i tracat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col-locaci6
de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col-locacié
de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col-locaci6 i fixacié dels muntants sobre
els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixacié de les plaques per al tancament d'una de
les cares de l'enva. Fixaci6 de les plaques per al tancament de la segona cara de l'enva.
Replanteig de les caixes per a allotiament de mecanismes eléctrics i de pas d'instal-lacions, i
posterior perforacié de les plaques. Tractament de junts.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.

Total m2 ......: 7,500

1.8 Ut  Independittzacié de les sales d'actuaci6, amb passos provisionals protegits fins la zona
d'actuaci6 inclosa obertura de pas pel personal, amb tancaments fixes o practicables, i en
general cobricions varies amb cartr6, dm o plastics durs de zones de feina o bé amb xapa
d’acer ancorada als tancaments amb tacs mecanics soldats a la xapa i segellat perimetral amb
cinta per la pols, segons dictami la DF. Es facilitara panys amb clau a aquells tancaments
existens que sigui necessari i almenys un dels nous tancaments provisionals sera practicable i
es podra tancar amb pany i clau. Inclou la posterior restitucid, tot tipus de materials, sistemes, i
feines i ma d'obra auxiliar necessari.

Total Ut ......: 1,000

19 Ut  Partida d'imprevistos a justificar

Total Ut ......: 1,000

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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(L) N° U Descripcio Amidament
O
~ - . o )
(q o 2.1 U Grua autopropulsada de brag telescopic amb una capacitat d'elevacié de 30 t i 27 m d'altura
D maxima de treball.
1 Criteri de valoracié economica: El preu inclou el manteniment i I'asseguranca de responsabilitat
el civil.
O Inclou: Revisié periodica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
whl_ Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
1 Projecte.
S riteri de mesura d'obra: Amortitzacié en forma d‘alquiler diari, segons condicions definides en
() el contracte subscrit amb I'empresa suministradora.
ﬁl' Total U ......: 1,000
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Projecte.

3.1.- Climatitzacié mitjancant sistema VRV centralitzat

3.1.1 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model
RXYQ16U "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora
de I'eficiencia estacional, alimentacié trifasica (400V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 45 kW
(temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
SEER 6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de I'aire exterior en refrigeracié des
de -5 fins a 43°C, potéencia calorifica nominal 50 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de I'aire exterior en calefaccié des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat
de fins a 34 unitats interiors amb un percentatge de capacitat minim del 50% i maxim del 130%,
control mitjangant microprocessador, compressors scroll hermeéticament segellats, amb control
Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 275 kg, pressi6 sonora 64 dBA, cabal d'aire
nominal 260 m3/min, longitud total maxima de canonada frigorifica 1000 m, longitud maxima
entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferéncia maxima
d'altura d'instal-lacié 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m
si es troba per sota, longitud maxima entre el primer kit de ramificaci6 (uni6 Refnet) de
canonada frigorifica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de
2 fils de transmissi6 i control (bus D-lIl Net), pantalla de configuraci6 i software que fa que la
posada en marxa, la configuracio i la personalitzacié siguin més rapides i precises, i possibilitat
d'instal-lacié en interior com a resultat de l'alta pressi6 estatica externa d'aire, tractament
anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funcié de recuperacié de refrigerant, carrega
automatica addicional de refrigerant, prova automatica de funcionament i ajust de limitaci6 de
consum d'energia (funcié I-Demand).

Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou els elements antivibratoris de terra, la
canalitzacié ni el cablejat eléctric d'alimentacio.

Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixaci6. Connexié a les linies frigorifiques. Connexi6 a la xarxa
eléctrica. Connexid a la xarxa de desguas. Posada en marxa.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Projecte.

Total U

3.1.2 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model
RXYQ8U "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de
I'eficiéncia estacional, alimentaci6 trifasica (400V/50Hz), potencia frigorifica nominal 22,4 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
SEER 7,6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeracio
des de -5 fins a 43°C, poténcia calorifica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rang de funcionament
de temperatura de bulb sec de laire exterior en calefacci6 des de -20 fins a 15,5°C,
connectabilitat de fins a 17 unitats interiors amb un percentatge de capacitat minim del 50% i
maxim del 130%, control mitjancant microprocessador, compressor scroll herméticament
segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressi6é sonora 58
dBA, cabal d'aire nominal 162 m3/min, longitud total maxima de canonada frigorifica 1000 m,
longitud maxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents),
diferencia maxima d'altura d'instal-laci6 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les
unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud maxima entre el primer kit de ramificacié
(uni6é Refnet) de canonada frigorifica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals
F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissi6 i control (bus D-IIl Net), pantalla de configuraci6 i
software que fa que la posada en marxa, la configuracié i la personalitzacié siguin més rapides i
precises, i possibilitat d'instal-lacié en interior com a resultat de l'alta pressio estatica externa
d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funcié de recuperacié de
refrigerant, carrega automatica addicional de refrigerant, prova automatica de funcionament i
ajust de limitacié de consum d'energia (funci6 I-Demand).

Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou els elements antivibratoris de terra, la
canalitzacié ni el cablejat eléctric d'alimentacio.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié. Connexié a les linies frigorifiques. Connexi6 a la xarxa
eléctrica. Connexid a la xarxa de desguas. Posada en marxa.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000

Total U

3.1.3 U Kit connexié6 canonades unitats exteriors BHFQ22P1007 "DAIKIN" inclis aillament amb
espessor segons RITE amb proteccié mitjancant xapa d'alumini

1,000

Total U

1,000

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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3.14 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de
casset, de cantonada, de 1 via, model FXKQ25MA "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentacio
monofasica (230V/50Hz), potencia frigorifica nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de I'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), poténcia calorifica nominal 3,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum eléctric nominal en refrigeracié 66
W, consum eléctric nominal en calefaccié 46 W, pressi6 sonora a velocitat baixa 33 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 11 m3/min, de 215x1110x710 mm (de perfil baix), pes 31 kg, valvula
d'expansié electronica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissi6 i control (bus D-lIl Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientacié
vertical automatica (distribucié uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre, filtre d'aire de
succié i connexié pretallada per a I'acoblament d'un petit conducte d'impulsié. Inclou part
proporcional de connexi6 a desaiglie de condensats i connexions eléctriques i de control.
Inclis elements per a suspensié del sostre mitjancant Silenblocks.

Criteri de valoraci6 economica: El preu no inclou la canalitzacié ni el cablejat eléctric
d'alimentacio.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié. Connexi6 a les linies frigorifiques. Connexi6 a la xarxa
eléctrica. Col-locaci6 i fixacié del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa
de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexi6 a la xarxa de desguas. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Projecte.

Total U ......: 20,000

3.15 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de
casset, de cantonada, de 1 via, model FXKQ32MA "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentacio
monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de I'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), poténcia calorifica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum eléctric nominal en refrigeracié 66 W,
consum eléctric nominal en calefaccié6 46 W, pressi6 sonora a velocitat baixa 33 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 11 m3¥min, de 215x1110x710 mm (de perfil baix), pes 31 kg, valvula
d'expansié electronica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissi6 i control (bus D-lIIl Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientacié
vertical automatica (distribucié uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre, filtre d'aire de
succié i connexi6 pretallada per a I'acoblament d'un petit conducte d'impulsi6. Inclou part
proporcional de connexié a desaigie de condensats i connexions eléctriques i de control.
Inclis elements per a suspensié del sostre mitjangant Silenblocks.

Criteri de valoraci6 economica: El preu no inclou la canalitzacié ni el cablejat eléctric
d'alimentacio.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié. Connexi6 a les linies frigorifiques. Connexi6 a la xarxa
eléctrica. Col-locaci6 i fixacié del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa
de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexi6 a la xarxa de desguas. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ......: 6,000

3.1.6 U Panell decoratiu per a unitat d'aire condicionat de casset de cantonada, model BYK45F
"DAIKIN", de color blanc i 70x1240x800 mm.

d'energia.

Total U ......: 26,000

3.1.7 U Unitat de control remot multifuncié per cable Ref.: BRC1E53A "DAIKIN".

Inclou programacioé, menus, i multilenguatge. Pantalla retroil-luminada. Funcié d'estalvi

TotalU ......: 23,000

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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3.1.8 U Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable)
amb unitats connectades mitjangant bus de control DIll-net, amb un maxim de 32 unitats
interiors, format per controlador de sistema centralitzat, per a gesti6 de fins a 32 unitats
interiors i fins a 10 moduls d'unitats exteriors, model iTABController DCC601A51.

Criteri de valoraci6 economica: El preu no inclou la canalitzacié ni el cablejat eléctric
d'alimentacio.

Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacié. Col-locacio i fixacié dels accessoris. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U

3.1.9 M Cable bus de comunicacions, de manega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm2 de secci6 per fil,
sense polaritat.
Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la canalitzacié.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1,000

Total m

1 ¢1350063

~

3.1.10 Kg Carrega de la instal-laci6 amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de
refrigerant.
Inclou: Carrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teoric de la carrega, estimat a partir de la densitat aparent,
de la pressi6 i del volum a ocupar, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinara el pes de la carrega realment introduida en la
instal-lacié, segons especificacions de Projecte.

225,000

Total kg

3.1.11 M Xarxa d'evacuacio de condensats, col-locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub rigid de PVC, de 32 mm de diametre i 3 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire
condicionat amb la xarxa de petita evacuacio, el baixant, el col-lector o el caixa sifonica. També
material auxiliar para muntatge i subjeccié a l'obra, accessoris i peces especials col-locats
mitjangant unié enganxada amb adhesiu.

Inclou: Replanteig. Presentacié de tubs, accessoris i peces especials. Fixaci6 del material
auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra. Col-locaci6 i fixacié de tubs, accessoris i peces
especials.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

35,000

Total m

3.1.12 M Xarxa d'evacuacio de condensats, col-locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub rigid de PVC, de 40 mm de diametre i 3 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire
condicionat amb la xarxa de petita evacuaci, el baixant, el col-lector o el caixa sifonica. També
material auxiliar para muntatge i subjeccié a l'obra, accessoris i peces especials col-locats
mitjancant unié enganxada amb adhesiu.

Inclou: Replanteig. Presentacié de tubs, accessoris i peces especials. Fixaci6 del material
auxiliar per a muntatge i subjeccié a l'obra. Col-locaci6 i fixacié de tubs, accessoris i peces
especials.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

30,000

Total m
3.1.13.- Canonada frigorifica

31131 U Derivaci6 de linia frigorifica formada per conjunt de dues juntes Refnet aillades segons RITE,
una per a la linia de liquid i una altra per a la linia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de
Refrigerant Variable), model KHRQ22M75T "DAIKIN", amb index maxim de connexi6é d'unitats
interiors de 1000.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

60,000

Total U

1,000

PROJECTE DE MODIFICACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO | VENTILACIO DE L'EDIFICI DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES
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3.1.13.2

U

Derivacié de linia frigorifica formada per conjunt de dues juntes Refnet aillades segons RITE,
una per a la linia de liquid i una altra per a la linia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de
Refrigerant Variable), model KHRQ22M64T "DAIKIN", amb index maxim de connexié d'unitats
interiors de 639.

Inclou: Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

3.1.13.3

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

Total U ..... :

Derivacié de linia frigorifica formada per conjunt de dues juntes Refnet aillades segons RITE,
una per a la linia de liquid i una altra per a la linia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de
Refrigerant Variable), model KHRQ22M29T9 "DAIKIN", amb index maxim de connexi6 d'unitats
interiors de 289.

Inclou: Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

10,000

1 ¢1350063

~

3.1.13.4

Total U ..... :

Derivacio de linia frigorifica formada per conjunt de dues juntes Refnet aillades segons RITE,
una per a la linia de liquid i una altra per a la linia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de
Refrigerant Variable), model KHRQ22M20T "DAIKIN", amb index maxim de connexi6é d'unitats
interiors de 199.

Inclou: Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

4,000

3.1.13.5

Total U ..... :

Linia frigorifica (TRAM EXTERIOR) doble (1 3/8"-3/4") realitzada amb canonada per a gas
mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1 3/8" de diametre i 1,25 mm de gruix amb camisa
aillant d'escuma elastomeérica, de 36 mm de diametre interior i 25 mm de gruix, a for¢a de
cautxu sintetic flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de
coure sense soldadura, de 3/4" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma
elastomerica, de 19 mm de diametre interior i 20 mm de gruix, a forca de cautxu sintetic flexible,
d'estructura cel-lular tancada. Amb xapa d'alumini de proteccié

Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locacié de
I'aillament. Muntatge i fixacio de la linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

10,000

3.1.13.6

Totalm ..... :

Linia frigorifica doble (1 1/8"-3/4") realitzada amb canonada per a gas mitjancant tub de coure
sense soldadura, de 1 3/8" de diametre i 1,25 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma
elastomerica, de 36 mm de diametre interior i 25 mm de gruix, a forga de cautxu sintétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura,
de 3/4" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de 19 mm de
diametre interior i 20 mm de gruix, a forca de cautxd sintétic flexible, d'estructura cel-lular
tancada.

Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locaci6 de
l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

18,000

Totalm ..... :

40,500

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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tancada.

de Projecte.

3.1.13.7 M Linia frigorifica doble (1 1/8"-3/4") realitzada amb canonada per a gas mitjancant tub de coure
sense soldadura, de 1 1/8" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma
elastomerica, de 29 mm de diametre interior i 25 mm de gruix, a forga de cautxu sintétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura,
de 3/4" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de 19 mm de
diametre interior i 20 mm de gruix, a forga de cautxd sintétic flexible, d'estructura cel-lular

Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locaci6é de
l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

tancada.

1 ¢1350063

~

de Projecte.

Totalm ......: 12,000

31138 M Linia frigorifica doble (1 1/8"-5/8") realitzada amb canonada per a gas mitjancant tub de coure
sense soldadura, de 1 1/8" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma
elastomerica, de 29 mm de diametre interior i 25 mm de gruix, a forca de cautxu sintetic flexible,
d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura,
de 5/8" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 16 mm de
diametre interior i 20 mm de gruix, a forga de cautxt sintetic flexible, d'estructura cel-lular

Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locacié de
l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

de Projecte.

Totalm ......: 7,500

3.1.13.9 M Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense
soldadura, de 7/8" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de 23
mm de diametre interior i 20 mm de gruix, a forca de cautxi sintétic flexible, d'estructura
cellular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomerica, de 13 mm de diametre
interior i 15 mm de gruix, a for¢a de cautxt sintetic flexible, d'estructura cel-lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locaci6 de
l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

de Projecte.

Totalm ......: 11,500

3.1.1310 M Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense
soldadura, de 3/4" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de 19
mm de diametre interior i 20 mm de gruix, a forca de cautxi sintétic flexible, d'estructura
cellular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomerica, de 13 mm de diametre
interior i 15 mm de gruix, a for¢a de cautxt sintetic flexible, d'estructura cel-lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locaci6 de
l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

de Projecte.

Totalm ......: 7,500

311311 M Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense
soldadura, de 5/8" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de 16
mm de diametre interior i 20 mm de gruix, a forca de cautxi sintétic flexible, d'estructura
cellular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomerica, de 11 mm de diametre
interior i 15 mm de gruix, a forga de cautxt sintetic flexible, d'estructura cel-lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locaci6 de
l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

Totalm ......: 8,500

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Ne U Descripcié

Pressupost parcial n® 3 Sistema de climatitzacio

Amidament

de Projecte.

311312 M Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense
soldadura, de 1/2" de diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de
13 mm de diametre interior i 15 mm de gruix, a forca de cautxu sintétic flexible, d'estructura
cellular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomerica, de 7 mm de diametre
interior i 15 mm de gruix, a for¢a de cautxt sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locaci6 de
l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

3.2.- Climatitzaci6 1x1 Auditori

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

Projecte.

Totalm ...... :

3.2.1 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, serie
Active, model ADEAS125A "DAIKIN", poténcia frigorifica nominal 12,1 kW (temperatura de bulb
sec en linterior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en
I'exterior 35°C), poténcia calorifica nominal 13,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C
temperatura de bulb sec en I'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en I'exterior 6°C), diametre
de connexi6 de la canonada de liquid 3/8", diametre de connexi6é de la canonada de gas 5/8",
monofasica (230V/50Hz), SEER 4,73, SCOP 3,5, consum d'energia anual estacional en
refrigeracié 1497 kWh, consum d'energia anual estacional en calefaccié 2366 kwWh, format per
una unitat interior de sostre amb distribucié per conducte rectangular ADEA125A, amb, cabal
d'aire en refrigeraci6 a velocitat alta/baixa: 34/23,5 m3/min, cabal d'aire en calefacci6 a velocitat
alta/baixa: 34/23,5 m3min, pressié disponible a velocitat nominal/alta: 50/150 Pa, dimensions
245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressié sonora en refrigeracié a velocitat alta/baixa: 37/32 dBA,
pressi6 sonora en calefaccié a velocitat alta/baixa: 38/32 dBA, poténcia sonora 62 dBA, control
remot BRC1E53A, amb programacié setmanal, funci6 engegada/parada, canvi de mode de
funcionament, ajust de la temperatura de consigna, seleccié de la velocitat del ventilador,
visualitzacié de senyal en el receptor, reinicialitzacié de filtre brut en el comandament i sonda
de temperatura ambient, inclus loneta antivibratoria de connexié a conducte de fibra, i una
unitat exterior AZAS125MV1, cabal d'aire en refrigeracié 71 m3/min, cabal d'aire en calefacci6 82
m3/min, gas refrigerant R-32, compressor swing, dimensions 990x940x320 mm, pes 70 kg,
pressié sonora en refrigeracié 53 dBA, pressié sonora en calefaccié 57 dBA, poténcia sonora 71
dBA, longitud maxima de canonada 30 m, diferéncia maxima d'altura entre la unitat exterior i la
unitat interior 30 m. Inclou connexié elastica a conductes i part proporcional de connexié a
desaiglie de condensats i connexions eléctriques i de control. Inclis elements antivibratoris i
suports de paret per a recolzament de la unitat exterior i elements per a suspensié del sostre
per a la unitat interior. Inclou comandament
Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou la canalitzaci6 ni el cablejat eléctric
d'alimentacio.

Inclou: Replanteig de les unitats. Col-locaci6 i fixacié de la unitat interior. Col-locacié i fixacié
de la unitat exterior. Connexié a les linies frigorifigues. Connexi6 a la xarxa eléectrica.
Col-locaci6 i fixacié del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables
entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior
i el control remot per cable. Connexi6 a la xarxa de desguas. Posada en marxa.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

56,000

de Projecte.

Total U ..... :

3.2.2 M Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense
soldadura, de 5/8" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomerica, de 16
mm de diametre interior i 20 mm de gruix, a forca de cautxi sintétic flexible, d'estructura
cellular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de 11 mm de diametre
interior i 15 mm de gruix, a for¢a de cautxu sintetic flexible, d'estructura cel-lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locacié de
l'aillament. Muntatge i fixacié de la linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

1,000

3.3.- Material de difusié

30,000

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Ne U Descripcié

Pressupost parcial n® 3 Sistema de climatitzacio

Amidament

de Projecte.

3.3.1 M2 Conducte rectangular per a la distribucié d'aire climatitzat format per panell rigid d'alta densitat
de llana de vidre Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor,
revestit per un complex triplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per I'exterior i un
teixit de vidre acustic d'alta resisténcia mecanica (teixit NETO) per l'interior, resisténcia téermica
0,78 m2K/W, conductivitat térmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, segellat d'unions
amb cola Climaver, embocadures, suports metal-lics galvanitzats, elements de fixacié, segellat
de trams amb cinta Climaver Neto d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.

Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixaci6 de conductes. Segellat de les unions. Comprovacié del seu
correcte funcionament. Neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie projectada, segons documentacié grafica de
Projecte, calculada com a producte del perimetre exterior per la longitud del tram, mesurada
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

de Projecte.

Total m?

3.3.2 M Xarxa de conductes flexibles de distribucié d'aire per climatitzacié, constituida per tub flexible
de 203 mm de diametre, Flexiver Clima "ISOVER", compost per un tub interior d'un complex de
poliester i alumini amb reforg de filferro tractat contra I'oxidacié en forma d'espiral helicoidal
Flexiver D, aillament de feltre de llana de vidre de 20 mm d'espessor i recobriment exterior d'un
complex de poliester i alumini reforcat. Inclis cinta d'alumini i elements de fixaci6 amb una
separacié maxima de 1,50 m.

Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situacié dels elements de subjecci6.
Presentaci6 de tubs flexibles per a conduccié d'aire. Col-locaci6 i fixacié de tubs flexibles per a
conduccié d'aire. Comprovaci6 del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

300,000

de Projecte.

Total m

3.33 M Xarxa de conductes flexibles de distribucié d'aire per climatitzacié, constituida per tub flexible
de 152 mm de diametre, Flexiver Clima "ISOVER", compost per un tub interior d'un complex de
poliester i alumini amb reforg de filferro tractat contra I'oxidacié en forma d'espiral helicoidal
Flexiver D, aillament de feltre de llana de vidre de 20 mm d'espessor i recobriment exterior d'un
complex de poliéster i alumini reforcat. Inclis cinta d'alumini i elements de fixaci6 amb una
separacié maxima de 1,50 m.

Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situacié dels elements de subjeccio.
Presentaci6 de tubs flexibles per a conduccié d'aire. Col-locacié i fixacié de tubs flexibles per a
conducci6 d'aire. Comprovaci6 del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

10,000

Projecte.

Total m

3.34 U Maneguet de xapa galvanitzada Manguito Corona "ISOVER", de 203 mm de diametre, per a la
fixacié de tub flexible de la gamma Flexiver a conductes de climatitzacié de la gamma Climaver.
Inclus cinta d'alumini i elements de fixacio.
Inclou: Col-locacié i fixacié de les peces especials a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

25,000

Projecte.

Total U

3.35 U Maneguet de xapa galvanitzada Manguito Corona "ISOVER", de 152 mm de diametre, per a la
fixacié de tub flexible de la gamma Flexiver a conductes de climatitzacié de la gamma Climaver.
Inclds cinta d'alumini i elements de fixacié.
Inclou: Col-locacié i fixacié de les peces especials a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2,000

Total U

19,000

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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(e
v
oD
()]
[q=1
S Pressupost parcial n® 3 Sistema de climatitzacio
<8 Ne U Descripcié Amidament
~—
[q =3 3.3.6 U Reixeta de pas SGA marca SCHAKO model SGA-0325-125-ELOX-SM-GR1-EROAL-ELOX-SN-ER1
D 0 equivalent tant en qualitats com prestacions. Especial per instal-laci6 en portes i parets,
% composta per marcs amb lamel-les perfilades en V superposades inserides per una total
1 privadesa. El marc de la coberta i les pales estan fabricats en alumini anoditzat en color natural
I (E6/EV1) i es poden pintar sota comanda a RAL9010 (blanc) o amb una pintura especial amb
O carrec addicional.
‘!x_) Inclus accessoris de muntatge i elements de fixacié.
HI— Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de la reixeta.
() Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de
g Projecte.
1 Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
Sl especificacions de Projecte.
~—
Lo Total U ......: 16,000
L
CJ) 3.3.7 U Reixeta de pas SGA marca SCHAKO model SGA-0525-125-ELOX-SM-GR1-EROAL-ELOX-SN-ER1
P 0 equivalent tant en qualitats com prestacions. Especial per instal-laci6 en portes i parets,
s composta per marcs amb lamel-les perfilades en V superposades inserides per una total
[ privadesa. El marc de la coberta i les pales estan fabricats en alumini anoditzat en color natural
CLS)) (E6/EV1) i es poden pintar sota comanda a RAL9010 (blanc) o amb una pintura especial amb
-— carrec addicional.
<D Inclus accessoris de muntatge i elements de fixacié.
( — . o .
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
TotalU ......: 4,000
3.38 U Reixeta de pas SGA marca SCHAKO model SGA-0525-225-ELOX-SM-GR1-EROAL-ELOX-SN-ER1
0 equivalent tant en qualitats com prestacions. Especial per instal-laci6 en portes i parets,
composta per marcs amb lamel-les perfilades en V superposades inserides per una total
privadesa. El marc de la coberta i les pales estan fabricats en alumini anoditzat en color natural
(E6/EV1) i es poden pintar sota comanda a RAL9010 (blanc) o amb una pintura especial amb
carrec addicional.
Inclus accessoris de muntatge i elements de fixaci6.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ...... 1,000
3.39 U Reixeta per impulsi6 o retorn, marca SCHAKO model IB-Q-08-00325-075-N-L000-SB-RAL
9010-VM-ER1 o equivalent tant en qualitats com prestacions. Reixeta per muntatge en
conductes o sota paret, amb lamel-les deflectores orientables a la cara frintal. Model amb
comporta de regulaci6 tipus corredissa (IB 8). Marc i lamel-les en xapa d'acer galvanitzat, en
execuci6 estandar lacat en blanc RAL9010 o RAL a definir sota comanda. Fixacié mitjancant
muntatge ocult (VM) i amb marc de muntatge.
Inclus accessoris de muntatge i elements de fixacié.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de la reixeta.
- Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de
£ Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades
5 segons especificacions de Projecte.
o
s Total U ......: 15,000
(5]
3 3.3.10 U Reixeta per impulsi6 o retorn, marca SCHAKO model IB-Q-08-00525-125-N-L000-SB-RAL
g 9010-VM-ER1 o equivalent tant en qualitats com prestacions. Reixeta per muntatge en
E conductes o sota paret, amb lamel-les deflectores orientables a la cara frintal. Model amb
8 comporta de regulacié tipus corredissa (IB 8). Marc i lamel-les en xapa d'acer galvanitzat, en
; execucio estandar lacat en blanc RAL9010 o RAL a definir sota comanda. Fixacié mitjancant
2 muntatge ocult (VM) i amb marc de muntatge.
% Inclus accessoris de muntatge i elements de fixacio.
D
3 Inclou: Replanteig. Muntatge i fixacié de la reixeta.
ag Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
&8 Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades
8 g segons especificacions de Projecte.
Lo
w'o
E g PROJECTE DE MODIFICACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO | VENTILACIO DE L'EDIFICI DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES Pagina 11
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Ne U Descripcié

Pressupost parcial n® 3 Sistema de climatitzacio

Amidament

TotalU ......: 3,000

3.3.11 U Reixeta per impulsi6 o retorn, marca SCHAKO model IB-Q-08-01025-075-N-L000-SB-RAL
9010-VM-ER1 o equivalent tant en qualitats com prestacions. Reixeta per muntatge en
conductes o sota paret, amb lamel-les deflectores orientables a la cara frintal. Model amb
comporta de regulacié tipus corredissa (IB 8). Marc i lamel-les en xapa d'acer galvanitzat, en
execucid estandar lacat en blanc RAL9010 o RAL a definir sota comanda. Fixacié mitjancant
muntatge ocult (VM) i amb marc de muntatge.

Inclus accessoris de muntatge i elements de fixacio.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de la reixeta.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

3.3.12 U Difusor

1 ¢1350063

~

Total U ......: 1,000

rotacional de sostre, marca SCHAKO, model
DQJ-Q-SQ-Z-500(600X600)-SB-9010-000-PS-L9005-A-MM-M0-SN-D0-A0-BO + plenum
SK-Q-01-Z-500-MM-SV-DK1-GD0-VMEO-ROBO-li-KHS-SDS-S1  d'alta inducci6é, adequat per
instal-lacions de cabal d'aire variable, adequat per impulsié -Z. Lamel-les deflectores, mobils i
orientables amb possibilitat d'ajust sense necessitat de desmontar el difusor, en disposicié
geometrica quadrada SQ, amb perfil aerodinamic en forma d'ala que permet el guiat de la fletxa
d'aire garantint que la secci6 lliure roman constant en auglsevol de les posicions i la seva
resisténcia i nivell sonor no varien, construides en execucié estandar en plastic, blanc (LW)
similar a RAL9010. Placa frontal contruida en xapa d'acer electrozincat d'lmm de gruix, lacada

al forn en RAL blanc 9010. Fixacié mitjancant cargols central (MM) a plenum. Plénum ASK per
impulsié -Z, construit en xapa d'acer galvanitzat sense fuites ni sortints tallants, orelletes de
subjecci6, boca de connexié horitzontal -H, i seccié equalitzadora per a distribucié de l'aire
integrada, amb comporta reguladora de cabal daire (DK) a la boca. Amb aillament
térmic/acustic al seu inteiror (li).

Inclus accessoris de muntatge i elements de fixacié.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixacié de la reixeta.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

TotalU ......: 4,000

3.3.13 U Difusor d'aire de retorn amb filtre, marca SCHAKO, model LAQ-K-600-SB-RAL 9010-G3 + plenum
SK-Q-59-A-600-VM-DK1-GD0-VMEOQ-ROBO-Li-KHS-SDS-S1. Difusor d'aire de retorn perforat per
Us en sistemes d'aire de retorn LAQ-K. Difusor abatible, amb placa perforada abatibler per un
costat, fabricat en xapa d'acer (-SB) pintada en RAL9010 o un altre color RAI de lliure eleccio
(-xxxx). Marc frontal fabricat amb perfils d'alumini extrusionat en color natural anoditzat
(E6/EV1), pintat amb RAL9010 (blanc 9010) o en un altre color RAL de lliure eleccié (-xxxx). Marc
frontal fixat mitjangant cargol central (muntatge ocult -VM), amb estorafiltrant G3. Plenum
(-SK-Q-...), disseny quadrat, de xapa d'acer galvanitzat (-SV, estandar) interior lacat en color
RAL9005 (negre), amb orelletes de fixacié, muntatge ocult (-VM) amb comporta (-DK1)m de xapa
d'acer galvanitzat, a la carcassa del plenum, orientable, per a sipler regulacié del volum d‘aire,
sense junta de goma (-GDO) estandar, amb aillament interior (-li)m aillament térmic a l'interior
del plenum, amb una boca lateral a la caixa (-S1) estandar.

Inclus accessoris de muntatge i elements de fixacio.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de la reixeta.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U ......: 2,000

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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(e
v
oD
()]
[q=1
3] Pressupost parcial n° 4 Sistema de ventilacio
[de) Ne U Descripcié Amidament
O
~—
(qu} 4.1 U Recuperador de calor SOLER & PALAU, model CADB-HE D 27 ECOWATT, amb bescanviador de
D plaques dalta eficiéncia (fins al 93%), sense aportacié adicional de calefaccio, certificat per
% EUROVENT, muntats en caixes d'acer galvanitzat plastificat de color blanc, de doble paret amb
1 aillament interior termoacustic ininflamable (A1/MO0) de fibra de llana mineral de 25mm de gruix.
I Boques d'entrada i sortida configurables. Temperatura minima de laire exterior -10°C.
O Alimentacié monofasica, potéencia absorbida de cada ventialdor 0,91 kW, cabal nominal 2700
‘!x_) m3/h (150 Pa), velocitat maxima 2.450 rpm, intensistat maxima de cada ventilador 3.6A, diametre
1 de les connexions d'aire 400 mm. Pes 360 kg. Inclus elements de fixacio.
S Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacié del recuperador de calor. Connexié a la xarxa de
() desguas. Connexid a la xarxa eléctrica. Connexionat dels conductes mitjangant loneta flexible.
g Comprovacié del seu correcte funcionament.
1 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de
Sl Projecte.
— Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
L(mﬁ especificacions de Projecte.
CJD Total U ... 1,000
O ) N
- 4.2 U Filtre AFR-HE-400/21 F7 980x590x48 MARC METALIC
o
Lo Total U ..... : 1,000
(g )]
t') 4.3 U Recuperador de calor SOLER & PALAU, model CADB-HE D 12 ECOWATT, amb bescanviador de
plagues dalta eficiéncia (fins al 93%), sense aportacié adicional de calefaccio, certificat per
,_ EUROVENT, muntats en caixes d'acer galvanitzat plastificat de color blanc, de doble paret amb
aillament interior termoacustic ininflamable (A1/M0) de fibra de llana mineral de 25mm de gruix.
Boques d'entrada i sortida configurables. Temperatura minima de laire exterior -10°C.
Alimentacié monofasica, potéencia absorbida de cada ventilador 0,54 kW, cabal nominal 1200
m3/h (150 Pa), velocitat maxima 2.550 rpm, intensistat maxima de cada ventilador 1.6A, diametre
de les connexions d'aire 315 mm. Pes 180 kg. Inclis elements de fixacio.
Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacid del recuperador de calor. Connexié a la xarxa de
desguas. Connexi6 a la xarxa eléctrica. Connexionat dels conductes mitjangant loneta flexible.
Comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ..... : 1,000
4.4 U Filtre AFR-HE-315/12 F7 980x590x48 MARC METALIC
Total U ..... : 1,000
4.5 U Subministrament i muntatge de Sensor CO2 conducte SCO2-G 0/10V o similar Sensors per a
conducte que, en combinacié amb un element de control, permeten l'optimitzacié energética del
sistema de ventilacié. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Fixacié de la comporta. Connexi6 al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ..... : 2,000
4.6 u Subministrament i muntatge de Modul de control electronic, BEAS o similar, d'adaptacié de
senyal que permet convertir un senyal tipus contacte lliure de potencial (detector de preséncia)
= o0 analogica (sonda de CO2,% HR o T°C) en un senyal compatible amb I'aparell utilitzat:
g - Convertidor de freqiiéncia.
5 - Comporta motoritzada.
2 - Ventilador amb motor de corrent continu.
g - Ventilador monofasic de dues velocitats.
2 Els ajustos de les entrades i sortides permeten adequar el resultat a la necessitat real de la
= instal-laci6. Totalment muntada, connexionada i provada.
Q
% Inclou: Replanteig. Fixacié de la comporta. Connexi6 al conducte.
:‘5’ Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
3 Projecte.
8 Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre dunitats realment executades segons
s especificacions de Projecte.
o Total U ... 2,000
W
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Pressupost parcial n° 4 Sistema de ventilacio

(e
v
oD
()]
[q =1
[q =3
[a) N° U Descripcié Amidament
O
(qu} 4.7 U Modul de control CAD REG per a integracié al sistema de control centralitzat
D
g Inclou: Replanteig. Fixacié de la comporta. Connexié al conducte.
1 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
el Projecte.
O Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
(DI especificacions de Projecte.
Y 1 TotalU ... 2,000
~— 4.8 Ut  Integraci6 del sistema de ventilaci6 a la centraleta d'incendis
S
Y 1 Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcte integracio.
— .
LOY Totalment provada, muntada i posada en marxa
L
1 Total ut ......: 1,000
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Pressupost parcial n° 5 Eléctriques
Ne U Descripcié Amidament

5.1 U Subquadre eléctric dels elements de Climatitzacié format per caixes encastables de material
aillant amb porta opaca, per a allotjament de dispositius individuals de comandament i
proteccio. Inclis elements de fixacid, reglets de connexié i quants accessoris siguin necessaris
per a la seva correcta instal-lacié. Totalment muntat, connexionat i provat. Format per:

APARELLATGE

2 ut- ilD 4P 40A 300mA AC. REF:Schneider Electrics A9R84440
3 ut- iID 2P 40A 30mA AC. REF:Schneider Electrics AOR81240
2 ut- IC60H 4P 63A C. REF:Schneider Electrics A9F89450

1 ut- iC60H 4P 40A C. REF:Schneider Electrics A9F89440

1 ut- iC60H 4P 20A C. REF:Schneider Electrics A9F89420

4 ut- iC60H 2P 16A C. REF:Schneider Electrics A9F89216

1 ut- Analizador de red trifasico CVM Mini

ENVOLVENT

1 ut- Carril modular P,ancho 650mm. REF:Schneider Electrics LVS03401

1 ut- Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm. REF:Schneider Electrics LVS03203
1 ut- Carril modular G,ancho 600mm. REF:Schneider Electrics LVS03001

1 ut- Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm. REF:Schneider Electrics LVS03203
1 ut- Kit aparato entrada INS160-NG125. REF:Schneider Electrics LVS03260

1 ut- Cofret PrismaSeT250, 12 modulos. REF:Schneider Electrics LVS08064

1 ut- Tejado Prisma G IP41,ancho 600mm. REF:Schneider Electrics LVS08830

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

Inclou: Replanteig. Col-locaci6é de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels
components.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de

Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Quadre individual 1 1 1,000
1,000 1,000
Total U ......: 1,000
5.2 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reacci¢ al foc classe

Cca-slb,d1,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm? de secci6, amb aillament de
polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forca de poliolefina lliure de halogens
amb baixa emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1). Inclis accessoris i elements de subjeccio.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovaci6 del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

de Projecte.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Derivaci6 individual (Quadre 1 12,000 12,000
individual 1)
12,000 12,000
Totalm ......: 12,000
5.3 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reacci6 al foc classe
Cca-slb,d1,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm?2 de secci6, amb aillament de
polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a for¢a de poliolefina lliure de halogens
. amb baixa emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1). Inclis accessoris i elements de subjeccid.
EE Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte funcionament.
g Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
o Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
£ de Projecte.
% Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
£ Instal-lacié interior (Quadre 1 55,000 55,000
2 individual 1)
3 55,000 55,000
©
g Totalm ... 55,000
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Ne U Descripcié

Pressupost parcial n° 5 Eléctriques

Amidament

de Projecte.

5.4 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe
Cca-slb,d1,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G4 mm?2 de secci6, amb aillament de
polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forca de poliolefina lliure de halogens
amb baixa emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1). Inclis accessoris i elements de subjeccid.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Instal-lacié interior (Quadre
individual 1)

1 55,000 55,000

55,000 55,000

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T
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de Projecte.

~

Totalm ......: 55,000

5.5 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6é assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe
Cca-slb,d1,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G4 mm?2 de secci6, amb aillament de
polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forca de poliolefina lliure de halogens
amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Inclds accessoris i elements de subjeccid.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovaci6 del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Instal-lacié interior (Quadre
individual 1)

1 75,000 75,000

75,000 75,000

de Projecte.

Totalm ......: 75,000

5.6 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reacci6 al foc classe
Cca-slb,d1,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm? de seccid, amb aillament de
polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a for¢a de poliolefina lliure de halogens
amb baixa emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1). Inclis accessoris i elements de subjeccid.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

Instal-lacié interior (Quadre
individual 1)

1 260,000 260,000

260,000 260,000

de Projecte.

Totalm ......: 260,000

5.7 M Canalitzaci6 de tub corbable de poliamida, exempt d'halogens, transversalment elastic,
corrugat, de color gris, de 20 mm de diametre nominal, resisténcia a la compressié 320 N, amb
grau de proteccio IP547. Instal-lacié encastada en element de construccié d'obra de fabrica.
Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacié del tub.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Instal-lacié interior (Quadre
individual 1)

1 60,000 60,000

60,000 60,000

de Projecte.

Totalm ......: 60,000

5.8 M Canalitzaci6 de tub rigid de policarbonat, exempt d'halogens, endollable, corbable en calent, de
color gris, de 20 mm de diametre nominal, resisténcia a la compressié 1250 N, amb grau de
protecci6 IP547. Instal-lacio6 fix en superficie.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Instal-lacié interior (Quadre
individual 1)

1 65,000 65,000

65,000 65,000

Totalm ......: 65,000

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Ne U Descripcié

Pressupost parcial n° 5 Eléctriques

Amidament

5.9 M

de Projecte.

Canalitzacié de tub rigid de policarbonat, exempt d'haldgens, endollable, corbable en calent, de
color gris, de 25 mm de diametre nominal, resisténcia a la compressié 1250 N, amb grau de
protecci6 IP547. Instal-laci6 fix en superficie.

Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacié del tub.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Instal-lacié interior (Quadre
individual 1)

1 50,000 50,000

50,000 50,000

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

de Projecte.

Totalm ......: 50,000

Safata perforada d'U48X lliure de halogens, color gris RAL 7038, codi de comanda 66100-48,
serie 66 "UNEX", de 60x100 mm, resisténcia a I'impacte 10 joules, propietats eléctriques: aillant,
no propagador de la flama, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempérie
i enfront de l'acci6 dels agents quimics, amb 1 compartiment i tapa d'U48X lliure de halogens,
color gris RAL 7038, codi de comanda 66102-48, amb suport horitzontal, d'U48X lliure de
halogens, color gris RAL 7038, codi de comanda 60103-44. Inclus accessoris i peces especials.

Inclou: Replanteig. Fixacié del suport. Col-locaci¢ i fixacié de la safata.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions

50,000

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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(e
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[q =1 ) ]
[q =3 Pressupost parcial n® 6 Control centralitzat
(L) N° U Descripcio Amidament
O
(qu} 6.1 Ut Integracié del sistema de climatitzaci6 i ventilacié al control centralitzat present a I'edifici del
D Firal. Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcte integracio.
:|: Totalment provada, muntada i posada en marxa
CD:I Total ut ....... 1,000
e
1
e
O
~—
1
e
—
LO
1
()
O
_
[
LO
(g )]
—
[ ]
f —
K]
£
=2
5
Q
f=4
2
3
o
[}
<
Q
£
3
Q
o
©
]
h=l
1]
S
<
Q
=]
©
n
w'as
55
S®
0S5
Lo
w'o
E 5 PROJECTE DE MODIFICACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO | VENTILACIO DE L'EDIFICI DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES Pagina 18
i
8
=
5%
>R=2
<<




DOCUMENT ORGAN REFERENCIA
Document annexat Serveis Urbans GSUR2024000160

" e il ~ 3 3 - SIGNATURES

8ﬁggﬁ?%?atg§évenﬂcamo. ¢1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33 12 ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56
Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 153 de 255

Pressupost parcial n® 7 Seguretat i Salut
Ne U Descripcié Amidament

7.1.- Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar
7.1.1.- Mobiliari, equipament i formacié

7111 Ut De formaci6 per operaris durant el trancurs de I'obra.

Total ut ......: 8,000

7.1.1.2 ] Conjunt de sistemes de proteccié col-lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en materia de Seguretat i Salut en el Treball. Inclis manteniment en condicions segures
durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacié o reposicio i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

(o] Total U ......: 1,000
_c'..(: 7.2.- Senyalitzaci6 provisional d'obres
% 7.2.1.- Senyalitzacié de seguretat i salut
(g )]
— 7211 Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3
o usos, fixat amb brides.
_—
, Total Ut ....... 3,000
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Pressupost parcial n° 8 Varis

(e
v
[P
()]
[q=1
[q =3
[a) N° U Descripcié Amidament
O
[q =3 8.1 Pa  Projecte de legalitzaci6 RITE de la nova instal.lacié de climatitzacié i ventilacié. Inclou Taxeds i
D inspecci6 EIC
(e p ) Total PA ......: 1,000
1
OO:I 8.2 Pa  Documentacié As-Built formada per planols, certificats i assaigos realitzats segons normativa
wl Total PA ... 1,000
1
S 8.3 Pa Postaen marxade lainstal-laci6
O
~— Total PA ......: 1,000
1
e 8.4 Pa  Neteja d'obra
Lo Total PA ... 1,000
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Quadre de preus n° 1

pretext d'error o omissio.

Adverténcia
Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en
la subhasta en el seu cas, son els que fan de base al
s'utilitzaran per valorar I'obra executada, segons la Clausula 46 del Plec de
Clausules Administratives Generals per a la Contractaci6 d'Obres de I'Estat,
considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials
necessaris per a lI'execucié de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el
que prescriu la Clausula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el
Contractista no podra reclamar que s'introdueixi cap modificacid, sota cap

contracte, i

N° Designacio

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

1 U Grua autopropulsada de brag telescopic
amb una capacitat d'elevacié de 30 ti 27 m
d'altura maxima de treball.

Criteri de valoracié economica: El preu
inclou el manteniment i l'asseguranca de
responsabilitat civil.

Inclou: Revisio6 periodica per a garantir la
seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Amortitzacié en
forma d'alquiler diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
I'empresa suministradora.

1 ¢1350063

~

2 ut De formacié per operaris durant el
trancurs de I'obra.

3 V] Desmuntatge d'instal-lacio d'aire
condicionat formada per unitat
condensadora, unitat evaporadora aixi com
tots els conductes, difusors, reixes,linies
eléctriques i tots els accessoris que
formen l'instal-lacié, en local o oficina;

amb mitjans manuals, i carrega manual sobre
cami6 o contenidor i posterior transport a
abocador homologat i destruccié de gas
refrigerant..

Criteri de valoraci6 economica: El preu
inclou el desmuntatge dels accessoris i
I'obturacié de les conduccions connectades

a l'element.

Inclou: Desmuntatge de I'element. Obturacié

de les conduccions connectades a la
instal-laci6. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de
I'obra. Carrega manual del material
desmuntat i restes de I'obra sobre camié o
contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacio
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara el
nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

761,69

27,05

4.034,29

SET-CENTS SEIXANTA-U EUROS
AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS

VINT-I-SET EUROS AMB CINC
CENTIMS

QUATRE MIL TRENTA-QUATRE
EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

Neo

Import

Designaci6
En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

contenidor.
Criteri de valoracio

bigues i dels acabats.

Fragmentacié dels

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

enderrocs. Neteja de

contenidor.

Projecte.

1 ¢1350063

superficie  realment

~

d'amplada, a base

Criteri de valoracio

paviment acabat

junts.

UNE 92305.

m2 Demolici6 de fals sostre continu de
plaques de guix o d'escaiola, situat a una
altura menor de 4 m, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius
contigus, i carrega manual sobre camié o

inclou la demolici6 de [l'estructura
metal-lica de subjecci6, de les falses

Inclou: Demolicié de I'element.
manejables. Retirada i arreplegat de
Carrega manual d'enderrocs sobre camié o

Criteri d'amidament de projecte: Superficie
mesurada segons documentacié grafica de

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la

especificacions de Projecte.

5 m2 Construccié de caix6 RF per a conduccié
d'instal-lacions tallafoc, amb plaques de
guix laminat, de 78 mm de gruix total, amb
nivell de qualitat de l'acabat estandard
(Q2), format per una estructura simple de
perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm

verticals) separats 400 mm entre si, amb
disposicié6 normal "N" i canals (elements
horitzontals), a la que es cargolen dues
plaques en total (una placa tipus tallafoc
en cada cara, de 15 mm d'espessor cada
placa). Inclis banda acustica de dilatacié
autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge
de canals i muntants metal-lics; cargols
per a la fixacié de les plaques; cinta de
paper amb refor¢ metal-lic i pasta i cinta
per al tractament de junts.

inclou la resoluci6 de trobades i punts
singulars, perd no inclou laillament a
col-locar entre els muntants.

Inclou: Replanteig i tracat en el forjat
inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col-locacié de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre

Col-locacié de banda d'estanquitat i canals
superiors, sota forjats. Col-locacié i
fixacié dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixacié

de les plaques per al tancament d'una de
les cares de I'enva. Fixaci6 de les plaques
per al tancament de la segona cara de
I'enva. Replanteig de les caixes per a
allotjiament de mecanismes eléctrics i de
pas d'instal-lacions, i posterior
perforaci6 de les plaques. Tractament de

Criteri d'amidament de projecte: Superficie
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
superficie  realment
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma

economica: El preu

enderrocs en  peces

les restes de l'obra.

enderrocada segons

de muntants (elements

econdmica: El preu

o base de seient.

executada  segons

6,85

50,10

SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC

CENTIMS

CINQUANTA EUROS AMB DEU

CENTIMS
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[q =3 °
= Quadre de preus n° 1
O
O
— Import
g Ne Designaci6
D En xifra En lletra
(e p ] (Euros) (Euros)
1
I 6 U Subministrament i muntatge bancades
OO tipus BigFoot, d'estructura lleugera d'acer
b galvanitzat i  adaptable, amb  potes
<xl> regulables en alcada
o Inclou: Replanteig i tracat de la bancada.
< Col-locacié del geotextil. Col-locacio i
— fixaci6 del marc. Collocaci6 de les
1 armadures amb  separadors  homologats.
1 Abocament i compactacié del formigé.
e Reglejat i anivellaci6 de la capa de
~ compressid. Curat del formigé.
Lo Criteri d'amidament de projecte: Nombre
1 d'unitats previstes, segons documentacid

grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 673,21 | SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS
AMB VINT-I-U CENTIMS

7 U Ajudes de fusteria per a realitzaci6 de
forat per ubicar reixes de pas per
ventilaci6 en portes. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucié dels
treballs.

1 ¢1350063

~

Inclou: Execucié d'estries i perforacions

en panells i taulers de murs i forjats, per

a pas d'installlacions. Col-locacié i
fixacié de caixes per a elements encastats.
Segellat de forats i buits de pas
d'instal-lacions.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie
construida, mesurada segons documentacio
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
superficie  realment  executada  segons
especificacions de Projecte. 24,07 | VINT-I-QUATRE EUROS AMB SET
CENTIMS

8 m2 Repercussi6 per m2 de superficie
construida d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessaries per a

la correcta execucié de linstal-laci6 de
climatitzaci6 formada per: conductes amb
els seus accessoris i peces especials,
reixetes, boques de ventilacié, comportes,
toveres, reguladors, difusors, qualsevol
altre element component de l'instal-lacié i

p/p de connexions a les xarxes eléctriques,

de fontaneria i de salubritat, amb un grau

de complexitat mig, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclis material auxiliar per a la correcta
execucio dels treballs.

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per

al pas dinstal-lacions. Collocaci6 de
passamurs. Col-locaci6é i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal-lacions.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie
construida, mesurada segons documentacio
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
superficie  realment executada  segons

especificacions de Projecte. 4,96 | QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS
CENTIMS
PROJECTE DE MODIFICACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO | VENTILACIO DE L'EDIFICI DE... Pagina 3
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Quadre de preus n° 1

Neo

Import

Designaci6
En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

sistema  VRV-IV
Variable), de casset
via, model FXKQ25

potencia  frigorifica
(temperatura de bulb
27°C, temperatura d

l'aire exterior 35°C),
nominal 3,2 kW (tem|

sec de laire

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

consum eléctric nomi

215x1110x710 mm

de drenatge, bloc de
cable de 2 fils de ti
(bus D-lll Net) a unit

1 ¢1350063

~

automatica

a l'acoblament
d'impulsi6.
connexi6 a desai

elements per

inclou
eléctric d'alimentacio.

Connexi6 a les
Connexi6 a la xarxa

cables entre la u

cables entre la u

Criteri  d'amidament
d'unitats  previstes,
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d

especificacions de Pr

U Unitat interior d'aire condicionat, per a

R-410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz),

interior 19°C, temperatura de bulb sec de

l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
exterior
eléctric nominal en

pressié sonora a velocitat baixa 33 dBA,
cabal d'aire a velocitat alta 11 m3/min, de

kg, valvula d'expansi6 electronica, bomba

per microprocessador, orientacié vertical
(distribucio
l'aire), senyal de neteja de filtre, filtre

d'aire de succi6 i connexi6 pretallada per

Inclou part proporcional de
connexions eléctriques i de control. Inclis

a suspensio del
mitjancant Silenblocks.

Criteri de valoracié economica: El preu no
la canalitzacié ni el

Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacio.

i fixacié del tub entre la unitat interior

i el control remot per cable. Estesa de
control remot per cable. Connexionat de

control remot per cable. Connexi6 a la
xarxa de desguas. Posada en marxa.

nombre d'unitats realment executades segons

(Volum de Refrigerant

, de cantonada, de 1

MA "DAIKIN", per a gas
nominal 2,8 kW

sec de l'aire interior

e bulb humit de l'aire

poténcia calorifica
peratura de bulb sec de

7°C), consum
refrigeracié6 66 W,
nal en calefaccié 46 W,
(de perfil baix), pes 31
terminals F1-F2 per a
ransmissié i control

at exterior, control

uniforme de

d'un  petit conducte

glle de condensats i

sostre

cablejat

linies  frigorifiques.
eléctrica. Col-locacié

nitat interior i el

nitat interior i el

de projecte: Nombre
segons documentacio
'obra: Es mesurara el

ojecte. 1.888,98

MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT
EUROS AMB NORANTA-VUIT

CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Quadre de preus n° 1

Neo

Import

Designaci6
En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

10
sistema  VRV-IV

Variable), de casset
via, model FXKQ32

potencia  frigorifica
(temperatura de bulb
27°C, temperatura d

l'aire exterior 35°C),
sec de laire

electric nominal
consum eléctric nomi

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

215x1110x710 mm

de drenatge, bloc de
cable de 2 fils de ti

1 ¢1350063

~

automatica
l'aire), senyal de nete

a l'acoblament
d'impulsi6.
connexi6 a desai

elements per a

inclou
eléctric d'alimentaci6.

Connexi6 a les
Connexi6 a la xarxa

cables entre la u
cables entre la u
control remot per

Criteri d'amidament
d'unitats  previstes,
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d

especificacions de Pr

U Unitat interior d'aire condicionat, per a

R-410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz),

interior 19°C, temperatura de bulb sec de
nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
exterior
en

pressié sonora a velocitat baixa 33 dBA,
cabal d'aire a velocitat alta 11 m3/min, de

kg, valvula d'expansi6 electronica, bomba
(bus D-lll Net) a unitat exterior, control

per microprocessador, orientacié vertical
(distribucio
d'aire de succi6 i connexi6 pretallada per
Inclou part proporcional
connexions eléctriques i de control. Inclis
mitjancant Silenblocks.

Criteri de valoracié economica: El preu no
la canalitzaci6 ni el
Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacio.

i fixacié del tub entre la unitat interior

i el control remot per cable. Estesa de

control remot per cable. Connexionat de

xarxa de desguas. Posada en marxa.

nombre d'unitats realment executades segons

(Volum de Refrigerant

, de cantonada, de 1

MA "DAIKIN", per a gas
nominal 3,6 kW

sec de l'aire interior

e bulb humit de l'aire

poténcia calorifica

7°C), consum
refrigeracié6 66 W,
nal en calefaccié 46 W,

(de perfil baix), pes 31

terminals F1-F2 per a
ransmissié i control

uniforme de

ja de filtre, filtre

conducte
de
condensats i

d'un  petit

glie de

suspensi6 del sostre

cablejat

linies  frigorifiques.
eléctrica. Col-locacio

nitat interior i el

nitat interior i el
cable. Connexi6 a la

de projecte: Nombre
segons documentacid

‘'obra: Es mesurara el

ojecte. 1.900,54

MIL NOU-CENTS EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CENTIMS
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Import

Designaci6
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(Euros)
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~

amb control

longitud total

unitat  exterior i

recuperacioé de

I-Demand).

Connexi6 a les

d'unitats  previstes,
grafica de Projecte.

11 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+
(Volum de Refrigerant Variable), bomba de
calor, model RXYQ8U "DAIKIN", per a gas
R-410A, amb temperatura de refrigerant
variable per a la millora de I'eficiéncia
estacional, alimentacio trifasica
(400V/50Hz), potencia frigorifica nominal
22,4 KW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), SEER 7,6, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en refrigeracié des de -5

fins a 43°C, poténcia calorifica nominal 25

kW (temperatura de bulb sec de [aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en calefaccié des de -20
fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 17
unitats interiors amb un percentatge de
capacitat minim del 50% i maxim del 130%,
control mitjangant microprocessador,
compressor scroll herméticament segellat,

1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressié sonora
58 dBA, cabal d'aire nominal 162 m3/min,
maxima  de canonada
frigorifica 1000 m, longitud maxima entre
unitat interior més
allunyada 165 m
diferéencia maxima d'altura d'instal-lacié
90 m si la unitat exterior es troba per
sobre de les unitats interiors i 90 m si es
troba per sota, longitud maxima entre el
primer kit de ramificacié (unié Refnet) de
canonada frigorifica i unitat interior més
allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per
a cable de 2 fils de transmissi6 i control
(bus D-lll Net), pantalla de configuraci6 i
software que fa que la posada en marxa, la
configuracié i la personalitzacié siguin
més rapides i precises, i possibilitat
d'instal-lacié en interior com a resultat

de l'alta pressio estatica externa d'aire,
tractament  anticorrosiu  especial  del
bescanviador de

automatica addicional de refrigerant, prova
automatica de funcionament i ajust de
limitaci6 de consum d'energia (funcio

Criteri de valoraci6 economica: El preu
inclou els elements antivibratoris de
terra, la canalitzaci6 ni el cablejat
eléctric d'alimentaci6.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié.

Connexié a la xarxa eléectrica. Connexi6é a

la xarxa de desguas. Posada en marxa.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
segons documentacio

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 12.426,46

Inverter, dimensions

(190 m equivalents),

calor, funcié de
refrigerant, carrega

linies  frigorifiques.

DOTZE MIL QUATRE-CENTS
VINT-I-SIS EUROS AMB
QUARANTA-SIS CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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45 kW (temperatura
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l'aire exterior 7°C),
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~

amb control

allunyada 165 m

bescanviador de
recuperacioé de

I-Demand).

Criteri de valoracio
eléctric d'alimentaci6.
Connexi6 a les
Criteri d'amidament

d'unitats  previstes,
grafica de Projecte.

12 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+
(Volum de Refrigerant Variable), bomba de
calor, model RXYQ16U "DAIKIN", per a gas
R-410A, amb temperatura de refrigerant
variable per a la millora de I'eficiéncia
estacional, alimentacio trifasica
(400V/50Hz), potencia frigorifica nominal

interior 27°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), SEER 6, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en refrigeracié des de -5

fins a 43°C, poténcia calorifica nominal 50
kW (temperatura de bulb sec de [aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de

funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en calefaccié des de -20
fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 34
unitats interiors amb un percentatge de
capacitat minim del 50% i maxim del 130%,
control mitjangant microprocessador,
compressors scroll herméticament segellats,

1685x1240x765 mm, pes 275 kg, pressio
sonora 64 dBA, cabal d'aire nominal 260
m3/min, longitud total maxima de canonada
frigorifica 1000 m, longitud maxima entre
unitat exterior i unitat interior més

diferéencia maxima d'altura d'instal-lacié
90 m si la unitat exterior es troba per
sobre de les unitats interiors i 90 m si es
troba per sota, longitud maxima entre el
primer kit de ramificacié (unié Refnet) de
canonada frigorifica i unitat interior més
allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per
a cable de 2 fils de transmissi6 i control
(bus D-lll Net), pantalla de configuraci6 i
software que fa que la posada en marxa, la
configuracié i la personalitzacié siguin
més rapides i precises, i possibilitat
d'instal-lacié en interior com a resultat

de l'alta pressio estatica externa d'aire,
tractament  anticorrosiu  especial  del

automatica addicional de refrigerant, prova
automatica de funcionament i ajust de
limitaci6 de consum d'energia (funcio

inclou els elements antivibratoris de
terra, la canalitzaci6 ni el cablejat
Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié.

Connexié a la xarxa eléectrica. Connexi6é a
la xarxa de desguas. Posada en marxa.

segons documentacio
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el

nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 21.778,61

de bulb sec de laire

SCOP 4, rang de

Inverter, dimensions

(190 m equivalents),

calor, funcié de
refrigerant, carrega

economica: El preu

linies  frigorifiques.

de projecte: Nombre

VINT-I-U MIL SET-CENTS
SETANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-U CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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d'unitats  previstes,
grafica de Projecte.

blanc, de doble

d'unitats  previstes,
grafica de Projecte.

13 U Recuperador de calor SOLER & PALAU, model
CADB-HE D 27 ECOWATT, amb bescanviador de
plagques d'alta eficiencia (fins al 93%),

sense aportacié adicional de calefaccio,
certificat per EUROVENT, muntats en caixes
d'acer galvanitzat plastificat de color

interior termoacustic ininflamable (A1/MO0)

de fibra de llana mineral de 25mm de gruix.
Boques d'entrada i sortida configurables.
Temperatura minima de l'aire exterior
-10°C. Alimentaci6 monofasica, poténcia
absorbida de cada ventialdor 0,91 kW, cabal
nominal 2700 m3/h (150 Pa), velocitat
maxima 2.450 rpm, intensistat maxima de
cada ventilador 3.6A, diametre de les
connexions d'aire 400 mm. Pes 360 Kkg.
Inclus elements de fixacio.

Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacié

del recuperador de calor. Connexi6 a la
xarxa de desguas. Connexi6 a la xarxa
eléctrica. Connexionat dels conductes
mitjancant loneta flexible. Comprovaci6 del

seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
segons documentacié

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

14 U Recuperador de calor SOLER & PALAU, model
CADB-HE D 12 ECOWATT, amb bescanviador de
plaques d'alta eficiencia (fins al 93%),

sense aportacié adicional de calefaccio,
certificat per EUROVENT, muntats en caixes
d'acer galvanitzat plastificat de color

interior termoacustic ininflamable (A1/MO0)

de fibra de llana mineral de 25mm de gruix.
Boques d'entrada i sortida configurables.
Temperatura minima de laire exterior
-10°C. Alimentaci6 monofasica, poténcia
absorbida de cada ventilador 0,54 kW, cabal
nominal 1200 m3/h (150 Pa), velocitat
maxima 2.550 rpm, intensistat maxima de
cada ventilador 1.6A, diametre de les
connexions d'aire 315 mm. Pes 180 Kkg.
Inclis elements de fixacio.

Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacié

del recuperador de calor. Connexi6 a la
xarxa de desguas.
electrica.  Connexionat dels  conductes
mitjancant loneta flexible. Comprovacié del
seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
segons documentacid

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

paret amb aillament

paret amb aillament

Connexi6 a la xarxa

10.521,53 | DEU MIL CINC-CENTS VINT-I-U

EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CENTIMS

6.472,52 | SIS MIL QUATRE-CENTS

SETANTA-DOS EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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~

17

18

19

U Derivacié de linia frigorifica formada

per conjunt de dues juntes Refnet aillades
segons RITE, una per a la linia de liquid i

una altra per a la linia de gas, per a
sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M20T "DAIKIN", amb
index maxim de connexié d'unitats interiors

de 199.

Inclou: Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacio
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

U Derivacié de linia frigorifica formada

per conjunt de dues juntes Refnet aillades
segons RITE, una per a la linia de liquid i

una altra per a la linia de gas, per a
sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M29T9 "DAIKIN", amb
index maxim de connexié d'unitats interiors

de 289.

Inclou: Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacio
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

U Derivacié de linia frigorifica formada

per conjunt de dues juntes Refnet aillades
segons RITE, una per a la linia de liquid i

una altra per a la linia de gas, per a
sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M64T "DAIKIN", amb
index maxim de connexié d'unitats interiors

de 639.

Inclou: Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

U Derivacié de linia frigorifica formada

per conjunt de dues juntes Refnet aillades
segons RITE, una per a la linia de liquid i

una altra per a la linia de gas, per a
sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M75T "DAIKIN", amb
index maxim de connexié d'unitats interiors

de 1000.

Inclou: Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacid
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

U Kit connexié canonades unitats exteriors
BHFQ22P1007 "DAIKIN" inclis aillament amb
espessor segons RITE amb  proteccid
mitjancant xapa d'alumini

183,26

225,28

277,81

317,73

325,09

CENT VUITANTA-TRES EUROS
AMB VINT-I-SIS CENTIMS

DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS
AMB VINT-I-VUIT CENTIMS

DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS
AMB VUITANTA-U CENTIMS

TRES-CENTS DISSET EUROS AMB
SETANTA-TRES CENTIMS

TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS
AMB NOU CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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23

24

U Unitat de control remot multifuncié per
cable Ref.: BRC1E53A "DAIKIN".

Inclou programacio, menus, i
multillenguatge. Pantalla retroil-luminada.
Funcié d'estalvi d'energia.

U Panell decoratiu per a unitat d'aire
condicionat de casset de cantonada, model
BYK45F "DAIKIN", de color blanc i
70x1240%x800 mm.

U Sistema de control centralitzat "DAIKIN",
per a sistema VRV (Volum de Refrigerant
Variable) amb unitats connectades
mitjangant bus de control Dlll-net, amb un
maxim de 32 unitats interiors, format per
controlador de sistema centralitzat, per a
gestid de fins a 32 unitats interiors i

fins a 10 moduls d'unitats exteriors, model
iTABController DCC601A51.

Criteri de valoracié economica: El preu no
inclou la canalitzaci6 ni el cablejat
eléctric d'alimentaci6.

Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacio.
Col-locaci6 i fixacid6 dels accessoris.
Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacio
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

m Cable bus de comunicacions, de manega
sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm? de
secci6 per fil, sense polaritat.

Criteri de valoracié economica: El preu no
inclou la canalitzacio.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

m Linia frigorifica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjancant tub de coure
sense soldadura, de 5/8" de diametre i 1 mm
de gruix amb camisa aillant d'escuma
elastomerica, de 16 mm de diametre interior

i 20 mm de gruix, a forca de cautxu
sintetic flexible, d'estructura cel-lular
tancada i canonada per a liquid mitjancant
tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aillant d'escuma elastomerica, de 11 mm de
diametre interior i 15 mm de gruix, a forgca

de cautxi sintetic flexible, d'estructura
cel-lular tancada.

Inclou: Replantejament del recorregut de la
linia. Encintat dels extrems. Col-locaci

de l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la
linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

87,37

422,27

1.861,66

3,08

43,93

VUITANTA-SET EUROS AMB
TRENTA-SET CENTIMS

QUATRE-CENTS VINT-I-DOS
EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS

MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-U
EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CENTIMS

TRES EUROS AMB VUIT CENTIMS

QUARANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-TRES CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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m Linia frigorifica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjancant tub de coure
sense soldadura, de 1/2" de diametre i 0,8
mm de gruix amb camisa aillant d'escuma
elastomerica, de 13 mm de diametre interior

i 15 mm de gruix, a forca de cautxd
sintétic flexible, d'estructura cel-lular
tancada i canonada per a liquid mitjangant
tub de coure sense soldadura, de 1/4" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aillant d'escuma elastomerica, de 7 mm de
diametre interior i 15 mm de gruix, a forga

de cautxt sintétic flexible, d'estructura
cel-lular tancada.

Inclou: Replantejament del recorregut de la
linia. Encintat dels extrems. Col-locacié

de l'aillament. Muntatge i fixacié de la
linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

m Linia frigorifica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjancant tub de coure
sense soldadura, de 3/4" de diametre i 1 mm
de gruix amb camisa aillant d'escuma
elastomerica, de 19 mm de diametre interior

i 20 mm de gruix, a forca de cautxu
sintetic flexible, d'estructura cel-lular
tancada i canonada per a liquid mitjancant
tub de coure sense soldadura, de 1/2" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aillant d'escuma elastomerica, de 13 mm de
diametre interior i 15 mm de gruix, a forgca

de cautxi sintetic flexible, d'estructura
cel-lular tancada.

Inclou: Replantejament del recorregut de la
linia. Encintat dels extrems. Col-locacio

de l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la
linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

38,39

48,33

TRENTA-VUIT EUROS AMB
TRENTA-NOU CENTIMS

QUARANTA-VUIT EUROS AMB
TRENTA-TRES CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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m Linia frigorifica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjancant tub de coure
sense soldadura, de 7/8" de diametre i 1 mm
de gruix amb camisa aillant d'escuma
elastomerica, de 23 mm de diametre interior

i 20 mm de gruix, a forca de cautxu
sintétic flexible, d'estructura cel-lular
tancada i canonada per a liquid mitjangant
tub de coure sense soldadura, de 1/2" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aillant d'escuma elastomeérica, de 13 mm de
diametre interior i 15 mm de gruix, a forga

de cautxt sintétic flexible, d'estructura
cel-lular tancada.

Inclou: Replantejament del recorregut de la
linia. Encintat dels extrems. Col-locacié

de l'aillament. Muntatge i fixacié de la
linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

m Linia frigorifica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjancant tub de coure
sense soldadura, de 5/8" de diametre i 1 mm
de gruix amb camisa aillant d'escuma
elastomerica, de 16 mm de diametre interior

i 20 mm de gruix, a forca de cautxu
sintetic flexible, d'estructura cel-lular
tancada i canonada per a liquid mitjancant
tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aillant d'escuma elastomerica, de 11 mm de
diametre interior i 15 mm de gruix, a forgca

de cautxi sintetic flexible, d'estructura
cel-lular tancada.

Inclou: Replantejament del recorregut de la
linia. Encintat dels extrems. Col-locacio

de l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la
linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

51,23

43,93

CINQUANTA-U EUROS AMB
VINT-I-TRES CENTIMS

QUARANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-TRES CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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30

m Linia frigorifica doble (1 1/8"-5/8")
realitzada amb canonada per a gas
mitjangant tub de coure sense soldadura, de

1 1/8" de diametre i 1 mm de gruix amb
camisa aillant d'escuma elastomérica, de 29
mm de diametre interior i 25 mm de gruix, a
forca de cautxd  sintetic flexible,
d'estructura cel-lular tancada i canonada

per a liquid mitjancant tub de coure sense
soldadura, de 5/8" de diametre i 1 mm de
gruix amb  camisa aillant  d'escuma
elastomerica, de 16 mm de diametre interior

i 20 mm de gruix, a forca de cautxu
sintetic flexible, d'estructura cel-lular
tancada.

Inclou: Replantejament del recorregut de la
linia. Encintat dels extrems. Col-locaci6

de l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la

linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

m Linia frigorifica doble (1 1/8"-3/4")
realitzada amb canonada per a gas
mitjancant tub de coure sense soldadura, de

1 1/8" de diametre i 1 mm de gruix amb
camisa aillant d'escuma elastomérica, de 29
mm de diametre interior i 25 mm de gruix, a
forca de cautxd  sintetic flexible,
d'estructura cel-lular tancada i canonada

per a liquid mitjancant tub de coure sense
soldadura, de 3/4" de diametre i 1 mm de
gruix amb  camisa aillant  d'escuma
elastomerica, de 19 mm de diametre interior

i 20 mm de gruix, a forca de cautxu
sintetic flexible, d'estructura cel-lular
tancada.

Inclou: Replantejament del recorregut de la
linia. Encintat dels extrems. Col-locacio

de l'aillament. Muntatge i fixacié de la

linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

66,08

68,48

SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUIT
CENTIMS

SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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33

m Linia frigorifica doble (1 1/8"-3/4")
realitzada amb canonada per a gas
mitjangant tub de coure sense soldadura, de

1 3/8" de diametre i 1,25 mm de gruix amb
camisa aillant d'escuma elastomérica, de 36
mm de diametre interior i 25 mm de gruix, a
forca de cautxd  sintetic flexible,
d'estructura cel-lular tancada i canonada

per a liquid mitjancant tub de coure sense
soldadura, de 3/4" de diametre i 1 mm de
gruix amb  camisa aillant  d'escuma
elastomerica, de 19 mm de diametre interior

i 20 mm de gruix, a forca de cautxu
sintetic flexible, d'estructura cel-lular
tancada.

Inclou: Replantejament del recorregut de la
linia. Encintat dels extrems. Col-locaci6

de l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la

linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

m Linia frigorifica (TRAM EXTERIOR) doble
(1 3/8"-3/4") realitzada amb canonada per a
gas mitjangant tub de coure sense
soldadura, de 1 3/8" de diametre i 1,25 mm

de gruix amb camisa aillant d'escuma
elastomerica, de 36 mm de diametre interior

i 25 mm de gruix, a forca de cautxu
sintetic flexible, d'estructura cel-lular
tancada i canonada per a liquid mitjancant
tub de coure sense soldadura, de 3/4" de
diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant
d'escuma elastomerica, de 19 mm de diametre
interior i 20 mm de gruix, a forca de
cautxii  sintetic flexible, d'estructura
cellular tancada. Amb xapa d'alumini de
proteccio

Inclou: Replantejament del recorregut de la
linia. Encintat dels extrems. Col-locacié

de l'aillament. Muntatge i fixacié de la

linia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

kg Carrega de la installaci6 amb gas
refrigerant R-410A, subministrat en ampolla
amb 50 kg de refrigerant.

Inclou: Carrega del gas refrigerant.

Criteri d'amidament de projecte: Pes tedric
de la carrega, estimat a partir de la
densitat aparent, de la pressi6 i del volum

a ocupar, segons documentaci6 grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinara el
pes de la carrega realment introduida en la
instal-lacié, segons especificacions de
Projecte.

78,99

99,40

89,21

SETANTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-NOU CENTIMS

NORANTA-NOU EUROS AMB
QUARANTA CENTIMS

VUITANTA-NOU EUROS AMB
VINT-I-U CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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- Quadre de preus n° 1
O
O
— Import
CD':G Ne Designaci6
D En xifra En lletra
C$I> (Euros) (Euros)
S 34 m Xarxa d'evacuacio de condensats,
OO col-locada superficialment i fixada al
P!
D arament, formada per tub rigid de PVC, de
p p [¢]
<xl> 32 mm de diametre i 3 mm de gruix, que
o connecta la unitat d'aire condicionat amb
la xarxa de petita evacuacio, el baixant,
O
— el col-lector o el caixa sifonica. També
1 material auxiliar para muntatge i subjecci6
1 a l'obra, accessoris i peces especials
S col-locats mitjangant unié enganxada amb
~ adhesiu.
L(mﬁ Inclou: Replanteig. Presentacié de tubs,
1 accessoris i peces especials. Fixaci6 del
oD material ~auxiliar per a muntatge |
O subjeccié a l'obra. Col-locaci6 i fixacio
_ de tubs, accessoris i peces especials.
[ Criteri d'amidament de projecte: Longitud
L mesurada segons documentacié grafica de
< >| Projecte.
< Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons R
f_ especificacions de Projecte. 6,10 | SIS EUROS AMB DEU CENTIMS
35 m  Xarxa devacuaci6 de condensats,

col-locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub rigid de PVC, de
40 mm de diametre i 3 mm de gruix, que
connecta la unitat d'aire condicionat amb

la xarxa de petita evacuacio, el baixant,

el collector o el caixa sifonica. També
material auxiliar para muntatge i subjeccié

a l'obra, accessoris i peces especials
col-locats mitjangcant uni6 enganxada amb
adhesiu.

Inclou: Replanteig. Presentacié de tubs,
accessoris i peces especials. Fixaci6 del
material auxiliar per a muntatge i
subjeccié a l'obra. Col-locaci6 i fixacio

de tubs, accessoris i peces especials.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

6,68

SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT

CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Quadre de preus n° 1

Import

Ne Designaci6
En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

36 U Equip daire condicionat, sistema
aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma
Sky Air, serie Active, model ADEAS125A
"DAIKIN", poténcia frigorifica nominal 12,1

kW (temperatura de bulb sec en linterior
27°C, temperatura de bulb humit en
l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en
I'exterior 35°C), poténcia calorifica
nominal 13,5 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 20°C temperatura de bulb sec en
I'exterior 7°C, temperatura de bulb humit

en l'exterior 6°C), diametre de connexié de

la canonada de liquid 3/8", diametre de
connexi6 de la canonada de gas 5/8",
monofasica (230V/50Hz), SEER 4,73, SCOP
3,5, consum d'energia anual estacional en
refrigeracié6 1497 kWh, consum d'energia
anual estacional en calefacci6 2366 kWh,
format per una unitat interior de sostre
amb distribucié6 per conducte rectangular
ADEA125A, amb, cabal d'aire en refrigeracié

a velocitat alta/baixa: 34/23,5 m3/min,
cabal daire en calefacci6 a velocitat
alta/baixa: 34/23,5 m3/min, pressid
disponible a velocitat nominal/alta: 50/150

Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg,
pressié sonora en refrigeracio a velocitat
alta/baixa: 37/32 dBA, pressi6 sonora en
calefacci6 a velocitat alta/baixa: 38/32
dBA, poténcia sonora 62 dBA, control remot
BRC1E53A, amb programacié setmanal, funcié
engegada/parada, canvi de mode  de
funcionament, ajust de la temperatura de
consigna, selecci6 de la velocitat del
ventilador, visualitzacié de senyal en el
receptor, reinicialitzacié de filtre brut

en el comandament i sonda de temperatura
ambient, inclus loneta antivibratoria de
connexié a conducte de fibra, i una unitat
exterior AZAS125MV1, cabal daire en
refrigeraci6 71 m3/min, cabal daire en
calefaccié 82 m3/min, gas refrigerant R-32,
compressor swing, dimensions 990x940x320
mm, pes 70 kg, pressi6 sonora en
refrigeraci6 53 dBA, pressi6 sonora en
calefacci6 57 dBA, poténcia sonora 71 dBA,
longitud maxima de canonada 30 m,
diferencia maxima d'altura entre la unitat
exterior i la unitat interior 30 m. Inclou
connexi6 elastica a conductes i part
proporcional de connexi6 a desaigiie de
condensats i connexions eléctriques i de
control. Inclis elements antivibratoris i
suports de paret per a recolzament de la
unitat exterior i elements per a suspensié

del sostre per a la unitat interior. Inclou
comandament

Criteri de valoracié economica: El preu
inclou la canalitzaci6 ni el cablejat
electric d'alimentacio.

Inclou:  Replanteig de les unitats.
Col-locaci6 i fixaci6 de la unitat
interior. Col-locaci6 i fixaci6 de la
unitat exterior. Connexi6 a les linies
frigorifigues.  Connexi6 a la xarxa
electrica. Col-locaci6 i fixacié del tub

entre la unitat interior i el control remot

per cable. Estesa de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable.
Connexionat de cables entre la unitat
interior i el control remot per cable.
Connexié a la xarxa de desguas. Posada en
marxa.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacio
grafica de Projecte.

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~
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Neo
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-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

cola Climaver,

fixacié, segellat

1 ¢1350063

~

conductes. Marcat

perimetre exterior

38 m Xarxa de
distribucié6  d'aire

tractat contra

Inclou:  Replanteig

funcionament.

Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 3.660,19

37 m2  Conducte rectangular per a la
distribucié d'aire climatitzat format per

panell rigid d'alta densitat de llana de

vidre Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN
14303, de 25 mm d'espessor, revestit per un
complex triplex alumini vist + malla de
fibra de vidre + kraft per I'exterior i un

teixit de vidre acustic d'alta resisténcia
mecanica (teixit NETO) per [linterior,
resisténcia térmica 0,78 m2K/W,
conductivitat térmica 0,032 W/(mK). També
colzes, derivacions, segellat d'unions amb

metallics  galvanitzats, elements de
de
Climaver Neto dalumini, accessoris de
muntatge i peces especials.

Inclou: Replanteig del recorregut dels

dels suports dels conductes. Muntatge i
fixaci6 de conductes. Segellat de les
unions. Comprovacié del seu correcte
funcionament. Neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie
projectada, segons documentacié grafica de
Projecte, calculada com a producte del
per la longitud del
tram, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
superficie  realment
especificacions de Projecte. 41,10

conductes flexibles de

constituida per tub flexible de 203 mm de
diametre, Flexiver Clima "ISOVER", compost
per un tub interior d'un complex de
poliester i alumini amb reforg de filferro
l'oxidaci6 en  forma
d'espiral helicoidal Flexiver D, aillament

de feltre de llana de vidre de 20 mm
d'espessor i recobriment exterior d'un
complex de poliester i alumini reforgat.
Inclds cinta dalumini i elements de
fixacié amb una separacié6 maxima de 1,50 m.

conducte i de la situacié dels elements de
subjeccié. Presentacié6 de tubs flexibles
per a conduccié daire. Col-locacid i
fixacié de tubs flexibles per a conduccio
d'aire.  Comprovacié

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacidé grafica de

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment
especificacions de Projecte. 19,81

embocadures, suports

trams amb cinta

posterior ancoratge

executada segons

per  climatitzacio,

del recorregut del

del seu correcte

executada segons

TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA
EUROS AMB DINOU CENTIMS

QUARANTA-U EUROS AMB DEU

CENTIMS

DINOU EUROS AMB VUITANTA-U

CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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40

41

m Xarxa de conductes flexibles de
distribuci6  d'aire  per climatitzacio,
constituida per tub flexible de 152 mm de
diametre, Flexiver Clima "ISOVER", compost
per un tub interior d'un complex de
poliéster i alumini amb refor¢ de filferro

tractat contra l'oxidaci6 en forma
d'espiral helicoidal Flexiver D, aillament

de feltre de llana de vidre de 20 mm
d'espessor i recobriment exterior d'un
complex de poliester i alumini reforgat.
Inclis cinta dalumini i elements de
fixacié amb una separaci6 maxima de 1,50 m.
Inclou: Replanteig del recorregut del
conducte i de la situacié dels elements de
subjeccié. Presentacié de tubs flexibles
per a conducci6 daire. Col-locacio i
fixacié de tubs flexibles per a conduccié
d'aire. Comprovacié6 del seu correcte
funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

U Maneguet de xapa galvanitzada Manguito
Corona "ISOVER", de 203 mm de diametre, per
a la fixacié de tub flexible de la gamma
Flexiver a conductes de climatitzaci6 de la
gamma Climaver. Inclis cinta d'alumini i
elements de fixacio.

Inclou: Col-locacié i fixacié de les peces
especials a la xarxa de conductes.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

U Maneguet de xapa galvanitzada Manguito
Corona "ISOVER", de 152 mm de diametre, per
a la fixacié de tub flexible de la gamma
Flexiver a conductes de climatitzaci6 de la
gamma Climaver. Inclis cinta d'alumini i
elements de fixacio.

Inclou: Col-locacié i fixacié de les peces
especials a la xarxa de conductes.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacio
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

17,83

12,47

11,61

DISSET EUROS AMB
VUITANTA-TRES CENTIMS

DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET
CENTIMS

ONZE EUROS AMB SEIXANTA-U
CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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44

U Reixeta de pas SGA marca SCHAKO model
SGA-0325-125-ELOX-SM-GR1-EROAL-ELOX-SN-ER1
o equivalent tant en qualitats com
prestacions. Especial per instal-laci6 en

portes i parets, composta per marcs amb
lamel-les perfilades en V superposades
inserides per una total privadesa. El marc

de la coberta i les pales estan fabricats

en alumini anoditzat en color natural
(E6/EV1) i es poden pintar sota comanda a
RAL9010 (blanc) o amb una pintura especial

amb carrec addicional.

Inclus accessoris de muntatge i elements de
fixacio.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de

la reixeta.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacid
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

U Reixeta de pas SGA marca SCHAKO model
SGA-0525-125-ELOX-SM-GR1-EROAL-ELOX-SN-ER1
0 equivalent tant en qualitats com
prestacions. Especial per instal-laci6 en

portes i parets, composta per marcs amb
lamel-les perfilades en V superposades
inserides per una total privadesa. El marc

de la coberta i les pales estan fabricats

en alumini anoditzat en color natural
(E6/EV1) i es poden pintar sota comanda a
RAL9010 (blanc) o amb una pintura especial

amb carrec addicional.

Inclus accessoris de muntatge i elements de
fixacio.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de

la reixeta.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

U Reixeta de pas SGA marca SCHAKO model
SGA-0525-225-ELOX-SM-GR1-EROAL-ELOX-SN-ER1
o0 equivalent tant en qualitats com
prestacions. Especial per instal-laci6 en

portes i parets, composta per marcs amb
lamel-les perfilades en V superposades
inserides per una total privadesa. El marc

de la coberta i les pales estan fabricats

en alumini anoditzat en color natural
(E6/EV1) i es poden pintar sota comanda a
RAL9010 (blanc) o amb una pintura especial

amb carrec addicional.

Inclus accessoris de muntatge i elements de
fixacio.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de

la reixeta.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacid
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

154,68

193,48

226,78

CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS
AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS

CENT NORANTA-TRES EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS

DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS
AMB SETANTA-VUIT CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

46

U Reixeta per impulsi6 o retorn, marca
SCHAKO

1B-Q-08-00325-075-N-L000-SB-RAL 9010-VM-ER1

0 equivalent tant en qualitats com
prestacions. Reixeta per muntatge en
conductes o sota paret, amb lamelles
deflectores orientables a la cara frintal.
Model amb comporta de regulacié tipus
corredissa (IB 8). Marc i lamel-les en xapa
d'acer galvanitzat, en execucié estandar
lacat en blanc RAL9010 o RAL a definir sota
comanda. Fixacié mitjancant muntatge ocult
(VM) i amb marc de muntatge.

Inclus accessoris de muntatge i elements de
fixacio.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixacié de

la reixeta.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacié
grafica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions
de Projecte.

U Reixeta per impulsi6 o retorn, marca
SCHAKO

1B-Q-08-00525-125-N-L000-SB-RAL 9010-VM-ER1

0 equivalent tant en qualitats com
prestacions. Reixeta per muntatge en
conductes o sota paret, amb lamelles
deflectores orientables a la cara frintal.
Model amb comporta de regulacié tipus
corredissa (IB 8). Marc i lamel-les en xapa
d'acer galvanitzat, en execucié estandar
lacat en blanc RAL9010 o RAL a definir sota
comanda. Fixacié mitjancant muntatge ocult
(VM) i amb marc de muntatge.

Inclus accessoris de muntatge i elements de
fixacio.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de

la reixeta.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacid
grafica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions
de Projecte.

model

model

67,02

72,92

SEIXANTA-SET EUROS AMB DOS
CENTIMS

SETANTA-DOS EUROS AMB
NORANTA-DOS CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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1 ¢1350063

~

48

U Reixeta per impulsi6 o retorn, marca
SCHAKO model
1B-Q-08-01025-075-N-L000-SB-RAL 9010-VM-ER1
0 equivalent tant en qualitats com
prestacions. Reixeta per muntatge en
conductes o sota paret, amb lamelles
deflectores orientables a la cara frintal.

Model amb comporta de regulacié tipus
corredissa (IB 8). Marc i lamel-les en xapa

d'acer galvanitzat, en execucié estandar

lacat en blanc RAL9010 o RAL a definir sota
comanda. Fixacié mitjancant muntatge ocult
(VM) i amb marc de muntatge.

Inclus accessoris de muntatge i elements de
fixacio.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixacié de

la reixeta.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacié
grafica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions
de Projecte.

U Difusor rotacional de sostre, marca
SCHAKO, model
DQJ-Q-SQ-Z-500(600X600)-SB-9010-000-PS-L900
5-A-MM-MO0-SN-D0-A0-BO + plenum
SK-Q-01-Z-500-MM-SV-DK1-GD0-VMEOQ-ROBO-li-KH
S-SDS-S1  dalta induccié, adequat per
instal-lacions de cabal d'aire variable,

adequat per impulsi6 -Z. Lamelles
deflectores, mobils i orientables amb
possibilitat d'ajust sense necessitat de
desmontar el difusor, en disposicio
geometrica quadrada SQ, amb  perfil
aerodinamic en forma d'ala que permet el

guiat de la fletxa d'aire garantint que la

secci6 lliure roman constant en auglsevol

de les posicions i la seva resisténcia i

nivell sonor no varien, construides en
execuci6 estandar en plastic, blanc (LW)

similar a RAL9010. Placa frontal contruida

en xapa dacer electrozincat d'lmm de
gruix, lacada al forn en RAL blanc 9010.

Fixaci6 mitjancant cargols central (MM) a

pléenum. Plénum ASK per impulsié -Z,
construit en xapa d'acer galvanitzat sense

fuites ni sortints tallants, orelletes de

subjecci6, boca de connexié horitzontal -H,

i secci6 equalitzadora per a distribucié de

l'aire integrada, amb comporta reguladora

de cabal daire (DK) a la boca. Amb
aillament térmic/acustic al seu inteiror

().

Inclus accessoris de muntatge i elements de
fixacio.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de

la reixeta.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacié
grafica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions
de Projecte.

115,05

311,78

CENT QUINZE EUROS AMB CINC
CENTIMS

TRES-CENTS ONZE EUROS AMB
SETANTA-VUIT CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Neo
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Designaci6
En xifra
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49 U Difusor d'aire de
marca  SCHAKO,
9010-G3

SK-Q-59-A-600-VM-D

per Us en sistemes d'
Difusor abatible,

color RAI de lliure el
frontal fabricat
extrusionat

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

(-XXXX).

estorafiltrant  G3.

muntatge ocult (-VM)

1 ¢1350063

~

del plénum,
regulacié del volum d
goma (-GDO0)
interior  (-li)m
l'interior del plenum, a

fixacio.

la reixeta.

Criteri d'amidament
d'unitats  previstes,
grafica de Projecte.

realment executades
de Projecte.

50
conducte SCO2-G 0/1
a conducte que,

energética  del

Connexi6 al conducte.
Criteri d'amidament
d'unitats  previstes,
grafica de Projecte.

DS-S1. Difusor d'aire de retorn perforat

amb placa perforada
abatibler per un costat, fabricat en xapa
d'acer (-SB) pintada en RAL9010 o un altre

amb perfils d'alumini
en color
(E6/EV1), pintat amb RAL9010 (blanc 9010) o
en un altre color RAL de lliure eleccié

Marc frontal
cargol central (muntatge ocult -VM), amb

disseny quadrat, de xapa d'acer galvanitzat
(-SV, estandar) interior lacat en color
RAL9005 (negre), amb orelletes de fixacio,

de xapa d'acer galvanitzat, a la carcassa
orientable,

estandar,
aillament

a la caixa (-S1) estandar.

Inclus accessoris de muntatge i elements de

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de

d'obra: Es mesurara el

U Subministrament i muntatge de Sensor CO2

en combinaci6 amb un
element de control, permeten I'optimitzacio

sistema de
Totalment muntada, connexionada i provada.

Inclou: Replanteig. Fixaci6 de la comporta.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

retorn amb filtre,
model  LAQ-K-600-SB-RAL
+ plenum
K1-GDO0-VMEO0-ROBO-Li-KHS-S

aire de retorn LAQ-K.

eccid (-xxxx). Marc

natural anoditzat

fixat mitjancant

Pléenum  (-SK-Q-...),

amb comporta (-DK1)m

per a sipler
‘aire, sense junta de

amb  aillament
termic  a

mb una boca lateral

de projecte: Nombre
segons documentacid
Criteri de mesura
nombre d'unitats
segons especificacions
506,43

0V o similar Sensors per

ventilacio.

de projecte: Nombre
segons documentacié

420,22

CINC-CENTS SIS EUROS AMB
QUARANTA-TRES CENTIMS

QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB
VINT-I-DOS CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Neo

Designaci6
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(Euros)

En lletra
(Euros)

51

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

52

53

54

55

U Subministrament i muntatge de Modul de
control  electronic, BEAS o  similar,
d'adaptacié de senyal que permet convertir
un senyal tipus contacte lliure de
potencial  (detector de preséncia) o
analogica (sonda de CO2,% HR o T°C) en un
senyal compatible amb I'aparell utilitzat:

- Convertidor de freqiiéncia.

- Comporta motoritzada.

- Ventilador amb motor de corrent continu.

- Ventilador monofasic de dues velocitats.

Els ajustos de les entrades i sortides
permeten adequar el resultat a la
necessitat real de la instal-lacid.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Inclou: Replanteig. Fixaci6 de la comporta.
Connexi6 al conducte.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

U Modul de control CAD REG per a integracié
al sistema de control centralitzat

Inclou: Replanteig. Fixaci6é de la comporta.
Connexi6 al conducte.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacio
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

U Filtre AFR-HE-400/21 F7 980x590x48 MARC
METALIC

U Filtre AFR-HE-315/12 F7 980x590x48 MARC
METALIC

m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccié al

foc classe Cca-slb,d1,al, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm2 de secci6,
amb aillament de polietilé reticulat (R) i
coberta de compost termoplastic a forca de
poliolefina lliure de haldogens amb baixa
emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclis accessoris i elements de subjecci6.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

101,49

590,79

249,79

110,35

2,86

CENT U EUROS AMB
QUARANTA-NOU CENTIMS

CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB
SETANTA-NOU CENTIMS

DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROSY
AMB SETANTA-NOU CENTIMS

CENT DEU EUROS AMB
TRENTA-CINC CENTIMS

DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS
CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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56
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57

1 ¢1350063

~

58

59

m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reaccié al

foc classe Cca-slb,d1,al, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 3G4 mm2 de seccid,
amb aillament de polietilé reticulat (R) i
coberta de compost termoplastic a forca de
poliolefina lliure de haldgens amb baixa
emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclis accessoris i elements de subjecci6.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovaci6 del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccié al

foc classe Cca-slb,d1,al, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 5G4 mm2 de secci6,
amb aillament de polietilé reticulat (R) i
coberta de compost termoplastic a forca de
poliolefina lliure de halogens amb baixa
emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclis accessoris i elements de subjecci6.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reaccié al

foc classe Cca-slb,d1,al, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 5G6 mm? de secci6,
amb aillament de polietilé reticulat (R) i
coberta de compost termoplastic a forca de
poliolefina lliure de halogens amb baixa
emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclis accessoris i elements de subjecci6.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovaci6 del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reaccié al

foc classe Cca-slb,d1,al, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 5G10 mm? de seccio,
amb aillament de polietilé reticulat (R) i
coberta de compost termoplastic a forca de
poliolefina lliure de halogens amb baixa
emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclis accessoris i elements de subjecci6.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

3,90

5,76

9,20

13,93

TRES EUROS AMB NORANTA
CENTIMS

CINC EUROS AMB SETANTA-SIS
CENTIMS

NOU EUROS AMB VINT CENTIMS

TRETZE EUROS AMB
NORANTA-TRES CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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1 ¢1350063

~

61

U Subquadre electric dels elements de
Climatitzaci6 format per caixes encastables

de material aillant amb porta opaca, per a
allotjiament de dispositius individuals de
comandament i proteccié. Inclis elements de
fixacié, reglets de connexi6 i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal-laci6. Totalment muntat,
connexionat i provat. Format per:

APARELLATGE

2 ut- iID 4P 40A 300mA AC. REF:Schneider
Electrics A9R84440

3 ut- iID 2P 40A 30mA AC. REF:Schneider
Electrics A9R81240

2 ut- iC60H 4P 63A C. REF:Schneider
Electrics A9F89450

1 ut- iC60H 4P 40A C. REF:Schneider
Electrics A9F89440

1 ut- iC60H 4P 20A C. REF:Schneider
Electrics A9F89420

4 ut- iC60H 2P 16A C. REF:Schneider
Electrics A9F89216

1 ut- Analizador de red trifasico CVM Mini

ENVOLVENT

1 ut- Carril modular P,ancho 650mm.
REF:Schneider Electrics LVS03401

1 ut- Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto
150mm. REF:Schneider Electrics LVS03203

1 ut- Carril modular G,ancho 600mm.
REF:Schneider Electrics LVS03001

1 ut- Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto
150mm. REF:Schneider Electrics LVS03203

1 ut- Kit aparato entrada INS160-NG125.
REF:Schneider Electrics LVS03260

1 ut- Cofret PrismaSeT250, 12 modulos.
REF:Schneider Electrics LVS08064

1 ut- Tejado Prisma G IP41,ancho 600mm.
REF:Schneider Electrics LVS08830

Inclou: Replanteig. Col-locaci6 de la caixa

per al quadre. Connexionat. Muntatge dels
components.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacid
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el

nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

m Canalitzaci6 de tub corbable de
poliamida, exempt d'halogens,
transversalment elastic, corrugat, de color

gris, de 20 mm de diametre nominal,
resisténcia a la compressié 320 N, amb grau

de proteccié IP547. Instal-lacié encastada

en element de construcci6 dobra de
fabrica.

Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacié

del tub.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

4.823,26

1,82

QUATRE MIL VUIT-CENTS
VINT-I-TRES EUROS AMB
VINT-I-SIS CENTIMS

U EURO AMB VUITANTA-DOS

CENTIMS

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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64

65

m Canalitzacié de tub rigid de
policarbonat, exempt d'halogens,
endollable, corbable en calent, de color
gris, de 20 mm de diametre nominal,
resisténcia a la compressié 1250 N, amb
grau de proteccié IP547. Instal-lacié fix

en superficie.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié

del tub.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

m Canalitzacié de tub rigid de
policarbonat, exempt d'halogens,
endollable, corbable en calent, de color
gris, de 25 mm de diametre nominal,
resisténcia a la compressié 1250 N, amb
grau de protecci6 IP547. Instal-lacié fix

en superficie.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié

del tub.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

m Safata perforada d'U48X lliure de
halogens, color gris RAL 7038, codi de
comanda 66100-48, seérie 66 "UNEX", de
60x100 mm, resistencia a limpacte 10
joules, propietats electriques: aillant, no
propagador de la flama, estable davant els
raigs UV i amb bon comportament a la
intemperie i enfront de I'accié dels agents
quimics, amb 1 compartiment i tapa d'U48X
liure de halogens, color gris RAL 7038,

codi de comanda 66102-48, amb suport
horitzontal, d'U48X lliure de haldgens,
color gris RAL 7038, codi de comanda
60103-44. Inclus accessoris i peces
especials.

Inclou: Replanteig. Fixaci6 del suport.
Col-locaci6 i fixaci6 de la safata.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Ut Partida d'imprevistos a justificar

5,56

6,87

56,41

ICINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CENTIMS

SIS EUROS AMB VUITANTA-SET
CENTIMS

CINQUANTA-SIS EUROS AMB
QUARANTA-U CENTIMS

6,6 0,/ 6(7 &(176
&,148$17$ (8526
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69
70
71

72

Ut Independittzacié de les sales
d'actuacio, amb passos provisionals
protegits fins la zona d'actuacié inclosa
obertura de pas pel personal, amb
tancaments fixes o practicables, i en
general cobricions varies amb cartr6, dm o
plastics durs de zones de feina o bé amb
xapa d'acer ancorada als tancaments amb
tacs mecanics soldats a la xapa i segellat
perimetral amb cinta per la pols, segons
dictami la DF. Es facilitara panys amb clau

a aquells tancaments existens que sigui
necessari i almenys un dels nous tancaments
provisionals sera practicable i es podra
tancar amb pany i clau. Inclou la posterior
restitucié, tot tipus de materials,
sistemes, i feines i ma d'obra auxiliar
necessari.

PA Projecte de legalitzacié RITE de la nova
instal.laci6 de climatitzacio i ventilacio.
Inclou Taxeds i inspecci6 EIC

PA  Documentaci6 As-Built formada per
planols, certificats i assaigos realitzats
segons normativa

PA Posta en marxa de la instal-lacié
PA Neteja d'obra

ut Integracié del sistema de climatitzacié

i ventilaci6 al control centralitzat
present a l'edifici del Firal. Inclou tots

els elements necessaris per a la seva
correcte integracio.

Totalment provada, muntada i posada en
marxa

ut Integracié del sistema de ventilacié a

la centraleta d'incendis

Inclou tots els elements necessaris per a
la seva correcte integracio.

Totalment provada, muntada i posada en
marxa

3.150,00

1.699,50

1.150,00
750,00
550,00

3.500,00

750,00

TRES MIL CENT CINQUANTA
EUROS

MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU
EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS

MIL CENT CINQUANTA EUROS
SET-CENTS CINQUANTA EUROS
CINC-CENTS CINQUANTA EUROS

TRES MIL CINC-CENTS EUROS

SET-CENTS CINQUANTA EUROS
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75

m2 Fals sostre registrable suspés, situat a

una altura menor de 4 m, constituit per:
ESTRUCTURA: perfileria semivista T 24, amb
sola de 24 mm damplaria, dacer
galvanitzat, color blanc, comprenent
perfils primaris i secundaris, suspesos del

forjat o element suport amb varetes i
penjants; PANELLS: panells acustics
autoportantes de llana de roca, compostos
per moduls de 600x600x15 mm, acabat llis
color blanc amb cantell esglaonat de 8 mm.
Inclis perfils angulars, fixacions per a
'ancoratge dels perfils i accessoris de
muntatge. Incloses mermes

Inclou: Replanteig dels eixos de la trama
modular. Anivellacié i colfixaci6 dels
perfils  perimetrals.  Replanteig  dels
perfils primaris de la trama. Senyalitzacié

dels punts  dancoratge al  sostre.
Anivellacié i suspensi6 dels perfils
primaris i secundaris de la trama. Tall
dels panells. Col-locacié dels panells.
Resolucié de trobades i punts singulars.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie
mesurada entre paraments, segons
documentacié grafica de Projecte, sense
descomptar buits per instal-lacions.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la
superficie  realment  executada  segons
especificacions de Projecte, sense
descomptar buits per instal-lacions.

U Conjunt de sistemes de proteccid
collectiva, necessaris per al compliment

de la normativa vigent en matéria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclus
manteniment en condicions segures durant
tot el periode de temps que es requereixi,
reparacié o reposicié i transport fins al

lloc demmagatzematge o retirada a
contenidor.

Inclou: Nada.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre dunitats realment collocades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Basic de Seguretat i Salut.

Ut Cartell general indicatiu de riscos, de
PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.

27,67

1.287,50

8,40

VINT-I-SET EUROS AMB
SEIXANTA-SET CENTIMS

MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET
EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS

VUIT EUROS AMB QUARANTA
CENTIMS
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Quadre de preus n° 2

Adverténcia
Els preus d'aquest quadre s'aplicaran Unica i exclusivament en els casos que
sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissié o una altra causa no
arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoracié
de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a I'esmentat

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

quadre.
Import
No° Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 U de Grua autopropulsada de brag telescopic amb una capacitat
d'elevacio de 30 ti 27 m d'altura maxima de treball.
()
% Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou el manteniment i
o I'assegurancga de responsabilitat civil.
Lo Inclou: Revisié periddica per a garantir la seva estabilitat i
oD condicions de seguretat.
— Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
O documentacio grafica de Projecte.
,— Criteri de mesura d'obra: Amortitzacié en forma d'alquiler diari,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb I'empresa
suministradora.
Magquinaria 725,00
Mitjans auxiliars 14,50
3 % Costos indirectes 22,19
761,69
2 ut de De formaci6 per operaris durant el trancurs de I'obra.
Sense descomposicié 26,26
3 % Costos indirectes 0,79
27,05
3 U de Desmuntatge d'instal-laci6 d'aire condicionat formada per unitat
condensadora, unitat evaporadora aixi com tots els conductes,
difusors, reixes,linies eléctriques i tots els accessoris que formen
l'instal-lacié, en local o oficina; amb mitjans manuals, i carrega
manual sobre cami6 o contenidor i posterior transport a abocador
homologat i destruccié de gas refrigerant..
Criteri de valoracié economica: El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris i I'obturacié de les conduccions connectades a I'element.
Inclou: Desmuntatge de I'element. Obturacié de les conduccions
connectades a la instal-lacié. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual del material
desmuntat i restes de I'obra sobre camié o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
Ma d'obra 2.369,40
Resta d'Obra 1.500,00
Mitjans auxiliars 47,39
3 % Costos indirectes 117,50
4.034,29
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Total
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4 m2 de Demolicié de fals sostre continu de plaques de guix o
d'escaiola, situat a una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius contigus, i carrega manual
sobre cami6 o contenidor.

Criteri de valoracié economica: El preu inclou la demolicié de
I'estructura metal-lica de subjeccio, de les falses bigues i dels
acabats.

Inclou: Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre cami6 o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

5 m2 de Construccié de caixé RF per a conduccié d'instal-lacions
tallafoc, amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total, amb
nivell de qualitat de I'acabat estandard (Q2), format per una

estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm
entre si, amb disposicié normal "N" i canals (elements horitzontals),

a la que es cargolen dues plaques en total (una placa tipus tallafoc

en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa). Inclis banda acustica
de dilatacié autoadhesiva; fixacions per a I'ancoratge de canals i
muntants metal-lics; cargols per a la fixacio de les plaques; cinta de
paper amb reforg metal-lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoracio economica: El preu inclou la resolucié de

trobades i punts singulars, pero no inclou l'aillament a col-locar

entre els muntants.

Inclou: Replanteig i tracat en el forjat inferior i en el superior

dels envans a realitzar. Col-locaci6 de banda d'estanquitat i canals
inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col-locacié de
banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col-locacio i
fixacié dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les
plaques. Fixaci6 de les plaques per al tancament d'una de les cares de
I'enva. Fixaci6 de les plaques per al tancament de la segona cara de
I'enva. Replanteig de les caixes per a allotiament de mecanismes
eléctrics i de pas d'instal-lacions, i posterior perforaci6 de les

plaques. Tractament de junts.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons
documentacié grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.

~

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

6 U de Subministrament i muntatge bancades tipus BigFoot, d'estructura
lleugera d'acer galvanitzat i adaptable, amb potes regulables en

alcada

Inclou: Replanteig i tracat de la bancada. Col-locacié del geotéxtil.
Col-locacié i fixacié del marc. Col-locacié de les armadures amb
separadors homologats. Abocament i compactacié del formigé. Reglejat i
anivellaci6 de la capa de compressi6. Curat del formigo.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra
Materials
3 % Costos indirectes

6,52
0,13
0,20

14,49
33,20
0,95
1,46

78,60
575,00
19,61

6,85

50,10

673,21

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES

PROJECTE DE MODIFICACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO | VENTILACIO DE L'EDIFICI DE...

Pagina 2




DOCUMENT ORGAN REFERENCIA

Document annexat Serveis Urbans GSUR2024000160

. e il ~ 3 - - SIGNATURES

gtr)igleﬁie%lill;[ggé\/enflcamo. ¢1350d63-551f-41cf-8f84-9eealc64aal33 12 ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56
Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590
Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39

Pagina 189 de 255

Quadre de preus n° 2

N° Designacié

Import
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Total
(Euros)

7 U de Ajudes de fusteria per a realitzaci6 de forat per ubicar reixes
de pas per ventilaci6 en portes. Inclis material auxiliar per a la
correcta execucio dels treballs.

Inclou: Execucié d'estries i perforacions en panells i taulers de murs

i forjats, per a pas d'instal-lacions. Col-locacié i fixacié de caixes

per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal-lacions.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie construida, mesurada
segons documentacio6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

8 m2 de Repercussié per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la correcta
execucio6 de l'instal-lacié de climatitzacié formada per: conductes amb
els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de l'instal-lacié i p/p de connexions a les xarxes
eléctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclids material auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal-lacions. Col-locacié de passamurs. Col-locacié i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal-lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie construida, mesurada
segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Magquinaria

Materials

Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1 ¢1350063

~

22,47
0,90
0,70

1,41
0,14
3,08
0,19
0,14

24,07

4,96
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10

U de Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum
de Refrigerant Variable), de casset, de cantonada, de 1 via, model
FXKQ25MA "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentacié monofasica
(230V/50Hz), potencia frigorifica nominal 2,8 kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire

interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
poténcia calorifica nominal 3,2 kW (temperatura de bulb sec de I'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum
eléctric nominal en refrigeracié 66 W, consum eléctric nominal en
calefacci6é 46 W, pressi6 sonora a velocitat baixa 33 dBA, cabal d'aire
a velocitat alta 11 m3min, de 215x1110x710 mm (de perfil baix), pes
31 kg, valvula d'expansi6 electronica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissié i control (bus
D-lll Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientacié
vertical automatica (distribucié uniforme de l'aire), senyal de neteja
de filtre, filtre d'aire de succié i connexié pretallada per a
I'acoblament d'un petit conducte d'impulsié. Inclou part proporcional
de connexié a desaiglie de condensats i connexions eléctriques i de
control. Inclis elements per a suspensié del sostre mitjancant
Silenblocks.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la canalitzacié ni
el cablejat electric d'alimentacio.

Inclou: Replanteig. Col-locaci¢ i fixaci6. Connexié a les linies
frigorifiques. Connexié a la xarxa eléctrica. Col-locacié i fixacié

del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa

de cables entre la unitat interior i el control remot per cable.
Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per
cable. Connexi6 a la xarxa de desguas. Posada en marxa.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum
de Refrigerant Variable), de casset, de cantonada, de 1 via, model
FXKQ32MA "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentacié monofasica
(230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de I'aire

interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
poténcia calorifica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de I'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum
eléctric nominal en refrigeracié 66 W, consum eléctric nominal en
calefacci6 46 W, pressio sonora a velocitat baixa 33 dBA, cabal d'aire
a velocitat alta 11 m3/min, de 215x1110x710 mm (de perfil baix), pes
31 kg, valvula d'expansio electronica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissié i control (bus
D-lll Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientacié
vertical automatica (distribuci6 uniforme de l'aire), senyal de neteja
de filtre, filtre d'aire de succié i connexié pretallada per a
I'acoblament d'un petit conducte d'impulsié. Inclou part proporcional
de connexi6 a desaiglie de condensats i connexions eléctriques i de
control. Inclis elements per a suspensié del sostre mitjancant
Silenblocks.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la canalitzacié ni
el cablejat electric d'alimentacio.

Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixaci6. Connexio a les linies
frigorifiques. Connexié a la xarxa eléctrica. Col-locaci6 i fixacié

del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa

de cables entre la unitat interior i el control remot per cable.
Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per
cable. Connexi6 a la xarxa de desguas. Posada en marxa.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

49,05
1.748,95

35,96

55,02

1.888,98

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES

PROJECTE DE MODIFICACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO | VENTILACIO DE L'EDIFICI DE...

Pagina 4




DOCUMENT
Document annexat

ORGAN
Serveis Urbans

REFERENCIA
GSUR2024000160

Codi Segur de Verificacié: ¢1350d63-551f-41cf-8f84-O9eealc64aa33 | SIGNATURES

Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590

Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39
Pagina 191 de 255

1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

Quadre de preus n° 2

Ne°

Designacio

Import

Parcial Total
(Euros) (Euros)

11

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant
Variable), bomba de calor, model RXYQ8U "DAIKIN", per a gas R-410A,
amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de

I'eficiencia estacional, alimentaci6 trifasica (400V/50Hz), poténcia
frigorifica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire

interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER
7,6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire
exterior en refrigeracié des de -5 fins a 43°C, poténcia calorifica
nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de I'aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de I'aire exterior en
calefacci6 des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 17
unitats interiors amb un percentatge de capacitat minim del 50% i
maxim del 130%, control mitjancant microprocessador, compressor scroll
hermeticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765
mm, pes 198 kg, pressié sonora 58 dBA, cabal d'aire nominal 162
m3/min, longitud total maxima de canonada frigorifica 1000 m, longitud
maxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m
(190 m equivalents), diferéncia maxima d'altura d'instal-lacié 90 m si
la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m

si es troba per sota, longitud maxima entre el primer kit de

ramificaci6 (unié Refnet) de canonada frigorifica i unitat interior

més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissid i control (bus D-IlI Net), pantalla de configuracio i
software que fa que la posada en marxa, la configuracié i la
personalitzaci6 siguin més rapides i precises, i possibilitat
d'instal-lacié en interior com a resultat de I'alta pressi6 estatica
externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de
calor, funcié de recuperacié de refrigerant, carrega automatica
addicional de refrigerant, prova automatica de funcionament i ajust de
limitacié de consum d'energia (funcié I-Demand).

Criteri de valoracié economica: El preu inclou els elements
antivibratoris de terra, la canalitzacié ni el cablejat electric
d'alimentacio.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié. Connexi6 a les linies
frigorifiques. Connexi6 a la xarxa eléctrica. Connexié a la xarxa de
desguas. Posada en marxa.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

49,05
1.759,95

36,18

55,36
1.900,54

294,96
11.533,00

236,56

361,94
12.426,46

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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13

U de Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant
Variable), bomba de calor, model RXYQ16U "DAIKIN", per a gas R-410A,
amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de
I'eficiencia estacional, alimentaci6 trifasica (400V/50Hz), poténcia
frigorifica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6, rang
de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en
refrigeracié des de -5 fins a 43°C, poténcia calorifica nominal 50 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de I'aire exterior en calefacci6 des de -20
fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 34 unitats interiors amb un
percentatge de capacitat minim del 50% i maxim del 130%, control
mitjangant microprocessador, compressors scroll herméticament
segellats, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 275
kg, pressi6 sonora 64 dBA, cabal d'aire nominal 260 m3/min, longitud
total maxima de canonada frigorifica 1000 m, longitud maxima entre
unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m
equivalents), diferencia maxima d'altura d'instal-lacié 90 m si la
unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si

es troba per sota, longitud maxima entre el primer kit de ramificacié
(uni6é Refnet) de canonada frigorifica i unitat interior més allunyada
40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissio i
control (bus D-II Net), pantalla de configuracio i software que fa

gue la posada en marxa, la configuracio i la personalitzaci6 siguin
més rapides i precises, i possibilitat d'instal-lacié en interior com

a resultat de |'alta pressio estatica externa d'aire, tractament
anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funcié de recuperacié
de refrigerant, carrega automatica addicional de refrigerant, prova
automatica de funcionament i ajust de limitacié de consum d'energia
(funcié I-Demand).

Criteri de valoracié economica: El preu inclou els elements
antivibratoris de terra, la canalitzaci6 ni el cablejat eléctric
d'alimentacio.

Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixaci6. Connexio a les linies
frigorifiques. Connexié a la xarxa eléctrica. Connexi6 a la xarxa de
desguas. Posada en marxa.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Recuperador de calor SOLER & PALAU, model CADB-HE D 27 ECOWATT,
amb bescanviador de plaques d'alta eficiencia (fins al 93%), sense
aportacio adicional de calefaccid, certificat per EUROVENT, muntats en
caixes d'acer galvanitzat plastificat de color blanc, de doble paret
amb aillament interior termoacustic ininflamable (A1/MO0) de fibra de
llana mineral de 25mm de gruix. Boques d'entrada i sortida
configurables. Temperatura minima de l'aire exterior -10°C.
Alimentacié monofasica, potencia absorbida de cada ventialdor 0,91 kW,
cabal nominal 2700 m3/h (150 Pa), velocitat maxima 2.450 rpm,
intensistat maxima de cada ventilador 3.6A, diametre de les connexions
d'aire 400 mm. Pes 360 kg. Inclis elements de fixacio.
Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié del recuperador de calor.
Connexi6 a la xarxa de desguas. Connexi6 a la xarxa eléctrica.
Connexionat dels conductes mitjangant loneta flexible. Comprovacié del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentaci6 grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

338,69
20.391,00

414,59

634,33

9,78
10.005,00

200,30

306,45

21.778,61

10.521,53

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES

PROJECTE DE MODIFICACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO | VENTILACIO DE L'EDIFICI DE...

Pagina 6




DOCUMENT
Document annexat

ORGAN REFERENCIA

Serveis Urbans GSUR2024000160

Codi Segur de Verificacié: ¢1350d63-551f-41cf-8f84-O9eealc64aa33 | SIGNATURES

Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590

Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39
Pagina 193 de 255

1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

Quadre de preus n° 2

Ne°

Designacio

Import

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

14

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

15

16

17

U de Recuperador de calor SOLER & PALAU, model CADB-HE D 12 ECOWATT,
amb bescanviador de plaques d'alta eficiéncia (fins al 93%), sense
aportacio adicional de calefaccid, certificat per EUROVENT, muntats en
caixes d'acer galvanitzat plastificat de color blanc, de doble paret

amb aillament interior termoacustic ininflamable (A1/MO0) de fibra de
llana mineral de 25mm de gruix. Boques d'entrada i sortida
configurables. Temperatura minima de I'aire exterior -10°C.

Alimentacié monofasica, poténcia absorbida de cada ventilador 0,54 kW,
cabal nominal 1200 m3/h (150 Pa), velocitat maxima 2.550 rpm,
intensistat maxima de cada ventilador 1.6A, diametre de les connexions
d'aire 315 mm. Pes 180 kg. Inclis elements de fixaci6.

Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacié del recuperador de calor.
Connexi6 a la xarxa de desguas. Connexi6 a la xarxa eléctrica.
Connexionat dels conductes mitjangant loneta flexible. Comprovacié del
seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Derivacioé de linia frigorifica formada per conjunt de dues juntes
Refnet aillades segons RITE, una per a la linia de liquid i una altra

per a la linia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M20T "DAIKIN", amb index maxim de connexid
d'unitats interiors de 199.

Inclou: Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Derivacio de linia frigorifica formada per conjunt de dues juntes
Refnet aillades segons RITE, una per a la linia de liquid i una altra

per a la linia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M29T9 "DAIKIN", amb index maxim de connexié
d'unitats interiors de 289.

Inclou: Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Derivacio de linia frigorifica formada per conjunt de dues juntes
Refnet aillades segons RITE, una per a la linia de liquid i una altra
per a la linia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M64T "DAIKIN", amb index maxim de connexid
d'unitats interiors de 639.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

9,78
6.151,00

123,22

188,52

2,43
172,00
3,49
5,34

2,43
212,00
4,29
6,56

2,43
262,00
5,29
8,09

6.472,52

183,26

225,28

277,81

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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— Import
D Ne° Designacio
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I
‘OOI 18 U de Derivacio de linia frigorifica formada per conjunt de dues juntes
P’ Refnet aillades segons RITE, una per a la linia de liquid i una altra
1 per a la linia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
S Variable), model KHRQ22M75T "DAIKIN", amb index maxim de connexio
O d'unitats interiors de 1000.
— Inclou: Connexionat.
i Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Y 1 documentaci6 grafica de Projecte.
1 Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
Lo executades segons especificacions de Projecte.
Lo Ma d'obra 2,43
o Materials 300,00
P ) Mitjans auxiliars 6,05
- 3 % Costos indirectes 9,25
[ 317,73
LO
(e ] 19 U de Kit connexié canonades unitats exteriors BHFQ22P1007 "DAIKIN"
— inclus aillament amb espessor segons RITE amb proteccié mitjancant
o xapa d'alumini
f m— Ma d'obra 2,43
Materials 307,00
Mitjans auxiliars 6,19
3 % Costos indirectes 9,47
325,09
20 U de Unitat de control remot multifunci6 per cable Ref.: BRC1E53A
"DAIKIN".
Inclou programaci6, menus, i multillenguatge. Pantalla
retroil-luminada. Funcié d'estalvi d'energia.
Ma d'obra 2,43
Materials 80,74
Mitjans auxiliars 1,66
3 % Costos indirectes 2,54
87,37
21 U de Panell decoratiu per a unitat d'aire condicionat de casset de
cantonada, model BYK45F "DAIKIN", de color blanc i 70x1240x800 mm.
Ma d'obra 2,43
Materials 399,50
Mitjans auxiliars 8,04
3 % Costos indirectes 12,30
422,27
22 U de Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV
(Volum de Refrigerant Variable) amb unitats connectades mitjangant bus
de control DIll-net, amb un maxim de 32 unitats interiors, format per
controlador de sistema centralitzat, per a gesti6 de fins a 32 unitats
interiors i fins a 10 moduls d'unitats exteriors, model iTABController
DCC601A51.
Criteri de valoraci6 economica: El preu no inclou la canalitzacié ni
el cablejat electric d'alimentacio.
Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié. Col-locacié i fixacié dels
accessoris. Connexionat.
. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
£ documentacié grafica de Projecte.
g Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
o executades segons especificacions de Projecte.
c
2 Ma d'obra 49,05
8 Materials 1.722,95
2 Mitjans auxiliars 35,44
15 3 % Costos indirectes 54,22
£ 1.861,66
Q
3
3
3
g
2
E
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s
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m de Cable bus de comunicacions, de manega sense apantallar, de 2

fils, de 1 mm?2 de secci6 per fil, sense polaritat.

Criteri de valoracié economica: El preu no inclou la canalitzaci6.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m de Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas
mitjancant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diametre i 1 mm de
gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 16 mm de diametre
interior i 20 mm de gruix, a forga de cautxu sintétic flexible,

d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjancant tub

de coure sense soldadura, de 3/8" de diametre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 11 mm de diametre interior i
15 mm de gruix, a forga de cautxu sintetic flexible, d'estructura

cellular tancada.

Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels

extrems. Col-locacié de l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m de Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas
mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diametre i 0,8 mm
de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomerica, de 13 mm de
diametre interior i 15 mm de gruix, a forga de cautxu sintétic
flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid
mitjancant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diametre i 0,8 mm
de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomerica, de 7 mm de diametre
interior i 15 mm de gruix, a forga de cautxu sintétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels
extrems. Col-locacio de I'aillament. Muntatge i fixacié de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacio
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

2,43
0,50
0,06
0,09

9,83
31,98
0,84
1,28

9,83
26,71
0,73
1,12

3,08

43,93

38,39

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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27

28

m de Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas
mitjancant tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diametre i 1 mm de
gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de 19 mm de diametre
interior i 20 mm de gruix, a forgca de cautxu sintétic flexible,

d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjancant tub

de coure sense soldadura, de 1/2" de diametre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 13 mm de diametre interior i
15 mm de gruix, a forca de cautxu sintétic flexible, d'estructura

cel-lular tancada.

Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels

extrems. Col-locacié de l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m de Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas
mitjangant tub de coure sense soldadura, de 7/8" de diametre i 1 mm de
gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 23 mm de diametre
interior i 20 mm de gruix, a forga de cautxu sintetic flexible,

d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjancant tub

de coure sense soldadura, de 1/2" de diametre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aillant d'escuma elastomérica, de 13 mm de diametre interior i
15 mm de gruix, a forga de cautxu sintetic flexible, d'estructura

cel-lular tancada.

Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels

extrems. Col-locacié de l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m de Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas
mitjancant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diametre i 1 mm de
gruix amb camisa aillant d'escuma elastomerica, de 16 mm de diametre
interior i 20 mm de gruix, a forgca de cautxu sintétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjancant tub
de coure sense soldadura, de 3/8" de diametre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aillant d'escuma elastomerica, de 11 mm de diametre interior i
15 mm de gruix, a forca de cautxu sintétic flexible, d'estructura
cel-lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels
extrems. Col-locaci6 de I'aillament. Muntatge i fixacié de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

9,83
36,17
0,92
1,41

9,83
38,93
0,98
1,49

9,83
31,98
0,84
1,28

48,33

51,23

43,93

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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30

31

m de Linia frigorifica doble (1 1/8"-5/8") realitzada amb canonada per

a gas mitjancant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diametre i
1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 29 mm de
diametre interior i 25 mm de gruix, a forca de cautxd sintétic

flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid

mitjancant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diametre i 1 mm de
gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de 16 mm de diametre
interior i 20 mm de gruix, a forca de cautxu sintétic flexible,

d'estructura cel-lular tancada.

Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels

extrems. Col-locacié de l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m de Linia frigorifica doble (1 1/8"-3/4") realitzada amb canonada per

a gas mitjancant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diametre i
1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 29 mm de
diametre interior i 25 mm de gruix, a forga de cautxu sintétic

flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid

mitjangant tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diametre i 1 mm de
gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de 19 mm de diametre
interior i 20 mm de gruix, a forga de cautxu sintetic flexible,

d'estructura cel-lular tancada.

Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels

extrems. Col-locacié de l'aillament. Muntatge i fixaci6 de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m de Linia frigorifica doble (1 1/8"-3/4") realitzada amb canonada per
a gas mitjancant tub de coure sense soldadura, de 1 3/8" de diametre i
1,25 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 36 mm de
diametre interior i 25 mm de gruix, a forca de cautxu sintétic
flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid
mitjancant tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diametre i 1 mm de
gruix amb camisa aillant d'escuma elastomerica, de 19 mm de diametre
interior i 20 mm de gruix, a forca de cautxu sintétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels
extrems. Col-locaci6 de I'aillament. Muntatge i fixacié de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

9,83
53,07
1,26
1,92

9,83
55,36
1,30
1,99

9,83
65,36
1,50
2,30

66,08

68,48

78,99

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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33

34

m de Linia frigorifica (TRAM EXTERIOR) doble (1 3/8"-3/4") realitzada
amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1
3/8" de diametre i 1,25 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma
elastomerica, de 36 mm de diametre interior i 25 mm de gruix, a forca
de cautxu sintetic flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada

per a liquid mitjancant tub de coure sense soldadura, de 3/4" de
diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de
19 mm de diametre interior i 20 mm de gruix, a for¢a de cautxu

sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada. Amb xapa d'alumini

de protecci6

Inclou: Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels

extrems. Col-locacio de I'aillament. Muntatge i fixacié de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

kg de Carrega de la instal-laci6 amb gas refrigerant R-410A,
subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant.

Inclou: Carrega del gas refrigerant.

Criteri d'amidament de projecte: Pes teoric de la carrega, estimat a
partir de la densitat aparent, de la pressié i del volum a ocupar,
segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinara el pes de la carrega realment
introduida en la instal-lacié, segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m de Xarxa d'evacuaci6 de condensats, col-locada superficialment i
fixada al parament, formada per tub rigid de PVC, de 32 mm de diametre
i 3 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la
xarxa de petita evacuacio, el baixant, el col-lector o el caixa
sifonica. També material auxiliar para muntatge i subjecci6 a I'obra,
accessoris i peces especials col-locats mitjan¢ant unié enganxada amb
adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentacié de tubs, accessoris i peces especials.
Fixacié del material auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra.
Col-locacio i fixacio de tubs, accessoris i peces especials.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

9,83
84,78
1,89
2,90

4,91
80,00
1,70
2,60

3,03
2,77
0,12
0,18

99,40

89,21

6,10

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES

PROJECTE DE MODIFICACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO | VENTILACIO DE L'EDIFICI DE...

Pagina 12




DOCUMENT
Document annexat

ORGAN REFERENCIA

Serveis Urbans GSUR2024000160

Codi Segur de Verificacié: ¢1350d63-551f-41cf-8f84-O9eealc64aa33 | SIGNATURES

Origen: Ciutada

Identificador document original: ES_L01170669_2024_4399590

Data d'impressié: 05/12/2024 16:30:39
Pagina 199 de 255

1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

Quadre de preus n° 2

Ne°

Designacio

Import

Parcial Total
(Euros) (Euros)

35

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

~

36

m de Xarxa d'evacuaci6 de condensats, col-locada superficialment i
fixada al parament, formada per tub rigid de PVC, de 40 mm de diametre
i 3 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la

xarxa de petita evacuacio, el baixant, el col-lector o el caixa

sifonica. També material auxiliar para muntatge i subjecci6 a I'obra,
accessoris i peces especials col-locats mitjan¢ant unié enganxada amb
adhesiu.

Inclou: Replanteig. Presentacié de tubs, accessoris i peces especials.
Fixacié del material auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra.
Col-locacio i fixacio de tubs, accessoris i peces especials.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de
calor, gamma Sky Air, série Active, model ADEAS125A "DAIKIN", poténcia
frigorifica nominal 12,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior
27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de
bulb sec en I'exterior 35°C), potencia calorifica nominal 13,5 kW
(temperatura de bulb sec en l'interior 20°C temperatura de bulb sec en
I'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en I'exterior 6°C), diametre
de connexié de la canonada de liquid 3/8", diametre de connexié de la
canonada de gas 5/8", monofasica (230V/50Hz), SEER 4,73, SCOP 3,5,
consum d'energia anual estacional en refrigeracié 1497 kWh, consum
d'energia anual estacional en calefacci6 2366 kWh, format per una
unitat interior de sostre amb distribucié per conducte rectangular
ADEA125A, amb, cabal d'aire en refrigeracié a velocitat alta/baixa:
34/23,5 m3/min, cabal d'aire en calefaccio a velocitat alta/baixa:
34/23,5 m3/min, pressié disponible a velocitat nominal/alta: 50/150
Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressi6 sonora en
refrigeraci6 a velocitat alta/baixa: 37/32 dBA, pressié sonora en
calefacci6 a velocitat alta/baixa: 38/32 dBA, poténcia sonora 62 dBA,
control remot BRC1E53A, amb programacioé setmanal, funcié
engegada/parada, canvi de mode de funcionament, ajust de la
temperatura de consigna, seleccié de la velocitat del ventilador,
visualitzacié de senyal en el receptor, reinicialitzacié de filtre
brut en el comandament i sonda de temperatura ambient, inclus loneta
antivibratoria de connexié a conducte de fibra, i una unitat exterior
AZAS125MV1, cabal d'aire en refrigeracié 71 m3/min, cabal d'aire en
calefaccié 82 m3min, gas refrigerant R-32, compressor swing,
dimensions 990x940x320 mm, pes 70 kg, pressié sonora en refrigeracié
53 dBA, pressi6 sonora en calefaccié 57 dBA, potencia sonora 71 dBA,
longitud maxima de canonada 30 m, diferencia maxima d'altura entre la
unitat exterior i la unitat interior 30 m. Inclou connexi6 elastica a
conductes i part proporcional de connexié a desaigiie de condensats i
connexions eléctriques i de control. Inclis elements antivibratoris i
suports de paret per a recolzament de la unitat exterior i elements
per a suspensi6 del sostre per a la unitat interior. Inclou
comandament
Criteri de valoraci6 economica: El preu inclou la canalitzacié ni el
cablejat electric d'alimentaci6.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col-locacié i fixacié de la unitat
interior. Col-locaci6 i fixacié de la unitat exterior. Connexié a les
linies frigorifiques. Connexi6 a la xarxa eléctrica. Col-locacio i
fixacié del tub entre la unitat interior i el control remot per cable.
Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per
cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control
remot per cable. Connexi6 a la xarxa de desguas. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentaci6 grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

3,03
3,33
0,13
0,19
6,68

98,05
3.385,85
69,68
106,61
3.660,19
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38

39

m2 de Conducte rectangular per a la distribucié d'aire climatitzat
format per panell rigid d'alta densitat de llana de vidre Climaver

Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per
un complex triplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per
I'exterior i un teixit de vidre acustic d'alta resisténcia mecanica

(teixit NETO) per l'interior, resisténcia térmica 0,78 m2K/W,
conductivitat térmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions,
segellat d'unions amb cola Climaver, embocadures, suports metal-lics
galvanitzats, elements de fixacio, segellat de trams amb cinta
Climaver Neto d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixaci6 de
conductes. Segellat de les unions. Comprovacié del seu correcte
funcionament. Neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie projectada, segons
documentacié grafica de Projecte, calculada com a producte del
perimetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos
dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m de Xarxa de conductes flexibles de distribucié d'aire per
climatitzacio, constituida per tub flexible de 203 mm de diametre,
Flexiver Clima "ISOVER", compost per un tub interior d'un complex de
poliéster i alumini amb reforg de filferro tractat contra I'oxidacio

en forma d'espiral helicoidal Flexiver D, aillament de feltre de llana

de vidre de 20 mm d'espessor i recobriment exterior d'un complex de
poliester i alumini reforgat. Inclis cinta d'alumini i elements de

fixaci6 amb una separacié maxima de 1,50 m.

Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situaci6 dels
elements de subjecci6. Presentacio de tubs flexibles per a conduccié
d'aire. Col-locaci6 i fixacié de tubs flexibles per a conduccié

d'aire. Comprovacié del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m de Xarxa de conductes flexibles de distribucié d'aire per
climatitzacio, constituida per tub flexible de 152 mm de diametre,
Flexiver Clima "ISOVER", compost per un tub interior d'un complex de
poliéster i alumini amb reforg de filferro tractat contra I'oxidacié

en forma d'espiral helicoidal Flexiver D, aillament de feltre de llana

de vidre de 20 mm d'espessor i recobriment exterior d'un complex de
poliester i alumini reforcat. Inclis cinta d'alumini i elements de

fixacié6 amb una separacié maxima de 1,50 m.

Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situaci6 dels
elements de subjeccié. Presentacié de tubs flexibles per a conduccié
d'aire. Col-locaci6 i fixacié de tubs flexibles per a conduccio

d'aire. Comprovaci6 del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

17,19
21,93
0,78
1,20

10,27
8,58
0,38
0,58

9,83
7,14
0,34
0,52

41,10

19,81

17,83
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40

41

42

U de Maneguet de xapa galvanitzada Manguito Corona "ISOVER", de 203 mm
de diametre, per a la fixacié de tub flexible de la gamma Flexiver a

conductes de climatitzacié de la gamma Climaver. Inclis cinta

d'alumini i elements de fixacio.

Inclou: Col-locacié i fixacié de les peces especials a la xarxa de

conductes.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Maneguet de xapa galvanitzada Manguito Corona "ISOVER", de 152 mm
de diametre, per a la fixacioé de tub flexible de la gamma Flexiver a

conductes de climatitzacié de la gamma Climaver. Inclis cinta

d'alumini i elements de fixacio.

Inclou: Col-locacié i fixacié de les peces especials a la xarxa de

conductes.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Reixeta de pas SGA marca SCHAKO model
SGA-0325-125-ELOX-SM-GR1-EROAL-ELOX-SN-ERL1 o equivalent tant en
qualitats com prestacions. Especial per instal-lacié en portes i

parets, composta per marcs amb lamel-les perfilades en V superposades
inserides per una total privadesa. El marc de la coberta i les pales

estan fabricats en alumini anoditzat en color natural (E6/EV1) i es

poden pintar sota comanda a RAL9010 (blanc) o amb una pintura especial
amb carrec addicional.

Inclus accessoris de muntatge i elements de fixacio.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixacié de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentaci6 grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

4,91
6,96
0,24
0,36

4,91
6,14
0,22
0,34

10,91
136,32
2,94
4,551

12,47

11,61

154,68
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I
‘?S 43 U de Reixeta de pas SGA marca SCHAKO model
P’ SGA-0525-125-ELOX-SM-GR1-EROAL-ELOX-SN-ER1 o equivalent tant en
1 qualitats com prestacions. Especial per instal-lacié en portes i
S parets, composta per marcs amb lamel-les perfilades en V superposades
O inserides per una total privadesa. El marc de la coberta i les pales
— estan fabricats en alumini anoditzat en color natural (E6/EV1) i es
i poden pintar sota comanda a RAL9010 (blanc) o amb una pintura especial
Y 1 amb carrec addicional.
— Inclus accessoris de muntatge i elements de fixacio.
[We Inclou: Replanteig. Muntatge i fixacié de la reixeta.
1 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
() documentacio grafica de Projecte.
o Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
8 executades segons especificacions de Projecte.
LO Ma d'obra 10,91
(] Materials 173,25
~ Mitjans auxiliars 3,68
O 3 % Costos indirectes 5,64
( — 193,48
44 U de Reixeta de pas SGA marca SCHAKO model
SGA-0525-225-ELOX-SM-GR1-EROAL-ELOX-SN-ER1 o equivalent tant en
qualitats com prestacions. Especial per instal-lacié en portes i
parets, composta per marcs amb lamel-les perfilades en V superposades
inserides per una total privadesa. El marc de la coberta i les pales
estan fabricats en alumini anoditzat en color natural (E6/EV1) i es
poden pintar sota comanda a RAL9010 (blanc) o amb una pintura especial
amb carrec addicional.
Inclus accessoris de muntatge i elements de fixacio.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Ma d'obra 10,91
Materials 204,94
Mitjans auxiliars 4,32
3 % Costos indirectes 6,61
226,78
45 U de Reixeta per impulsié o retorn, marca SCHAKO model
1B-Q-08-00325-075-N-L000-SB-RAL 9010-VM-ERL1 o equivalent tant en
qualitats com prestacions. Reixeta per muntatge en conductes o sota
paret, amb lamel-les deflectores orientables a la cara frintal. Model
amb comporta de regulaci6 tipus corredissa (IB 8). Marc i lamel-les en
xapa d'acer galvanitzat, en execucié estandar lacat en blanc RAL9010 o
RAL a definir sota comanda. Fixacié mitjangcant muntatge ocult (VM) i
amb marc de muntatge.
Inclus accessoris de muntatge i elements de fixacio.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
e mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
= especificacions de Projecte.
S Ma d'obra 10,91
s Materials 52,88
5 Mitjans auxiliars 1,28
o 3 % Costos indirectes 1,95
= 67,02
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48

U de Reixeta per impulsié o retorn, marca SCHAKO model
1B-Q-08-00525-125-N-L000-SB-RAL 9010-VM-ERL1 o equivalent tant en
qualitats com prestacions. Reixeta per muntatge en conductes o sota
paret, amb lamel-les deflectores orientables a la cara frintal. Model

amb comporta de regulacié tipus corredissa (IB 8). Marc i lamel-les en
xapa d'acer galvanitzat, en execuci6 estandar lacat en blanc RAL9010 o
RAL a definir sota comanda. Fixacié mitjancant muntatge ocult (VM) i
amb marc de muntatge.

Inclus accessoris de muntatge i elements de fixacio.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixacié de la reixeta.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Reixeta per impulsié o retorn, marca SCHAKO model
1B-Q-08-01025-075-N-L000-SB-RAL 9010-VM-ERL1 o equivalent tant en
qualitats com prestacions. Reixeta per muntatge en conductes o sota
paret, amb lamel-les deflectores orientables a la cara frintal. Model

amb comporta de regulacié tipus corredissa (IB 8). Marc i lamel-les en
xapa d'acer galvanitzat, en execucié estandar lacat en blanc RAL9010 o
RAL a definir sota comanda. Fixacié mitjancant muntatge ocult (VM) i
amb marc de muntatge.

Inclus accessoris de muntatge i elements de fixacio.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de la reixeta.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

U de Difusor rotacional de sostre, marca SCHAKO, model
DQJ-Q-SQ-Z-500(600X600)-SB-9010-000-PS-L9005-A-MM-M0-SN-D0-A0-BO +
plenum SK-Q-01-Z-500-MM-SV-DK1-GD0-VMEO-ROBO-Ii-KHS-SDS-S1 d'alta
induccié, adequat per instal-lacions de cabal d'aire variable, adequat

per impulsié -Z. Lamel-les deflectores, mobils i orientables amb

possibilitat d'ajust sense necessitat de desmontar el difusor, en

disposicié geometrica quadrada SQ, amb perfil aerodinamic en forma

d'ala que permet el guiat de la fletxa d'aire garantint que la secci6

lliure roman constant en auglsevol de les posicions i la seva

resisténcia i nivell sonor no varien, construides en execucié estandar

en plastic, blanc (LW) similar a RAL9010. Placa frontal contruida en

xapa d'acer electrozincat d'lmm de gruix, lacada al forn en RAL blanc

9010. Fixaci6 mitjangant cargols central (MM) a plénum. Plénum ASK per
impulsi6 -Z, construit en xapa d'acer galvanitzat sense fuites ni

sortints tallants, orelletes de subjeccid, boca de connexié

horitzontal -H, i secci6 equalitzadora per a distribucié de I'aire

integrada, amb comporta reguladora de cabal d'aire (DK) a la boca. Amb
aillament termic/acustic al seu inteiror (li).

Inclus accessoris de muntatge i elements de fixacio.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixacié de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacid grafica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

10,91
58,50
1,39
2,12

10,91
98,60
2,19
3,35

10,91
285,85
5,94
9,08

72,92

115,05

311,78

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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49 U de Difusor d'aire de retorn amb filtre, marca SCHAKO, model
LAQ-K-600-SB-RAL 9010-G3 + plenum
SK-Q-59-A-600-VM-DK1-GD0-VMEO-ROBO-Li-KHS-SDS-S1. Difusor d'aire de
retorn perforat per Us en sistemes d'aire de retorn LAQ-K. Difusor
abatible, amb placa perforada abatibler per un costat, fabricat en

xapa d'acer (-SB) pintada en RAL9010 o un altre color RAI de lliure
elecci6 (-xxxx). Marc frontal fabricat amb perfils d'alumini

extrusionat en color natural anoditzat (E6/EV1), pintat amb RAL9010
(blanc 9010) o en un altre color RAL de lliure eleccié (-xxxx). Marc

frontal fixat mitjancant cargol central (muntatge ocult -VM), amb
estorafiltrant G3. Pléenum (-SK-Q-...), disseny quadrat, de xapa d'acer
galvanitzat (-SV, estandar) interior lacat en color RAL9005 (negre),

amb orelletes de fixaci6, muntatge ocult (-VM) amb comporta (-DK1)m de
xapa d'acer galvanitzat, a la carcassa del plénum, orientable, per a

sipler regulacié del volum d'aire, sense junta de goma (-GDO)

estandar, amb aillament interior (-li)m aillament termic a l'interior

del plénum, amb una boca lateral a la caixa (-S1) estandar.

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

1 ¢1350063

Inclus accessoris de muntatge i elements de fixacio.

~

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixaci6 de la reixeta.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Ma d'obra 10,91
Materials 471,13
Mitjans auxiliars 9,64
3 % Costos indirectes 14,75
506,43

50 U de Subministrament i muntatge de Sensor CO2 conducte SCO2-G 0/10V o
similar Sensors per a conducte que, en combinacié amb un element de
control, permeten l'optimitzacié energética del sistema de ventilacié.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Inclou: Replanteig. Fixacié de la comporta. Connexié al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra 7,58
Materials 400,40
3 % Costos indirectes 12,24
420,22

51 U de Subministrament i muntatge de Modul de control electronic, BEAS o
similar, d'adaptaci6 de senyal que permet convertir un senyal tipus
contacte lliure de potencial (detector de preséncia) o analogica
(sonda de CO2,% HR o T°C) en un senyal compatible amb I'aparell
utilitzat:

- Convertidor de freqliencia.

- Comporta motoritzada.

- Ventilador amb motor de corrent continu.

- Ventilador monofasic de dues velocitats.

Els ajustos de les entrades i sortides permeten adequar el resultat a
la necessitat real de la instal-lacié. Totalment muntada, connexionada
i provada.

Inclou: Replanteig. Fixacié de la comporta. Connexi6 al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra 7,58
Materials 90,95
3 % Costos indirectes 2,96
101,49
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I
‘OOI 52 U de Modul de control CAD REG per a integracié al sistema de control
P’ centralitzat
1
S Inclou: Replanteig. Fixacio de la comporta. Connexi6 al conducte.
O Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
— documentacio grafica de Projecte.
i Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
Y 1 executades segons especificacions de Projecte.
~—i Ma d'obra 7,58
Lo Materials 566,00
L‘? 3 % Costos indirectes 17,21
o 590,79
O ) N
] 53 U de Filtre AFR-HE-400/21 F7 980x590x48 MARC METALIC
8 Ma d'obra 4,87
o Materials 237,64
-— 3 % Costos indirectes 7,28
(&b 249,79
f m— 54 | U de Filtre AFR-HE-315/12 F7 980x590x48 MARC METALIC
Ma d'obra 4,87
Materials 102,27
3 % Costos indirectes 3,21
110,35
55 m de Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de
0,6/1 kV, reacci6 al foc classe Cca-s1b,d1,al, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G2,5 mm? de seccid, amb aillament de polietilé
reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de poliolefina
lliure de halogens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclis accessoris i elements de subjecci6.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovaci6 del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Ma d'obra 0,72
Materials 2,01
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08
2,86
56 m de Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de
0,6/1 kV, reacci6 al foc classe Cca-s1b,d1,al, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G4 mmz2 de secci6, amb aillament de polietilé
reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de poliolefina
lliure de haldgens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclis accessoris i elements de subjecci6.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
. segons especificacions de Projecte.
é Ma d'obra 0,72
S Materials 3,00
2 Mitjans auxiliars 0,07
2 3 % Costos indirectes 0,11
2 3,90
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57 m de Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de
0,6/1 kV, reacci6 al foc classe Cca-slb,d1,al, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 5G4 mm2 de secci6, amb aillament de polietilé
reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de poliolefina
lliure de haldgens amb baixa emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclis accessoris i elements de subjeccio.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Ma d'obra 0,72
Materials 4,76
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,17
5,76
58 m de Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de
0,6/1 kV, reacci6 al foc classe Cca-s1b,d1,al, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 5G6 mm? de secci6, amb aillament de polietile
reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de poliolefina
lliure de haldgens amb baixa emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclis accessoris i elements de subjeccio.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Ma d'obra 1,94
Materials 6,81
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27
9,20
59 m de Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de
0,6/1 kV, reacci6 al foc classe Cca-slb,d1,al, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 5G10 mm? de secci6, amb aillament de polietilé
reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de poliolefina
lliure de haldgens amb baixa emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclis accessoris i elements de subjecci6.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Ma d'obra 1,94
Materials 11,31
Mitjans auxiliars 0,27
3 % Costos indirectes 0,41
13,93
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U de Subquadre eléctric dels elements de Climatitzacié format per
caixes encastables de material aillant amb porta opaca, per a
allotjament de dispositius individuals de comandament i proteccié.
Inclis elements de fixacio, reglets de connexié i quants accessoris
siguin necessaris per a la seva correcta instal-lacié. Totalment
muntat, connexionat i provat. Format per:

APARELLATGE

2 ut- ilD 4P 40A 300mA AC. REF:Schneider Electrics A9R84440
3 ut- iID 2P 40A 30mA AC. REF:Schneider Electrics A9R81240
2 ut- iC60H 4P 63A C. REF:Schneider Electrics A9F89450

1 ut- iC60H 4P 40A C. REF:Schneider Electrics A9F89440

1 ut- iC60H 4P 20A C. REF:Schneider Electrics A9F89420

4 ut- iC60H 2P 16A C. REF:Schneider Electrics A9F89216

1 ut- Analizador de red trifasico CVM Mini

ENVOLVENT

1 ut- Carril modular P,ancho 650mm. REF:Schneider Electrics LVS03401
1 ut- Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm. REF:Schneider Electrics
LVS03203

1 ut- Carril modular G,ancho 600mm. REF:Schneider Electrics LVS03001
1 ut- Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm. REF:Schneider Electrics
LVS03203

1 ut- Kit aparato entrada INS160-NG125. REF:Schneider Electrics
LVS03260

1 ut- Cofret PrismaSeT250, 12 modulos. REF:Schneider Electrics
LVS08064

1 ut- Tejado Prisma G IP41,ancho 600mm. REF:Schneider Electrics
LVS08830

Inclou: Replanteig. Col-locaci6 de la caixa per al quadre.
Connexionat. Muntatge dels components.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

m de Canalitzacié de tub corbable de poliamida, exempt d'halogens,
transversalment elastic, corrugat, de color gris, de 20 mm de diametre
nominal, resisténcia a la compressié 320 N, amb grau de proteccid

IP547. Instal-lacié encastada en element de construcci6 d'obra de

fabrica.

Inclou: Replanteig. Col-locacid i fixacié del tub.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

540,96
4.050,00
91,82
140,48
4.823,26

0,87
0,87
0,03
0,05
1,82

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Quadre de preus n° 2

Import

N° Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)

62 m de Canalitzacié de tub rigid de policarbonat, exempt d'halogens,
endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diametre
nominal, resisténcia a la compressié 1250 N, amb grau de proteccié
IP547. Instal-laci6 fix en superficie.

Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacié del tub.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra 2,17
Materials 3,12
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,16

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

5,56

63 m de Canalitzaci6 de tub rigid de policarbonat, exempt d'halogens,
endollable, corbable en calent, de color gris, de 25 mm de diametre
nominal, resisténcia a la compressié 1250 N, amb grau de protecci6
IP547. Instal-laci6 fix en superficie.

Inclou: Replanteig. Col-locaci¢ i fixacié del tub.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra 2,24
Materials 4,30
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos indirectes 0,20

1 ¢1350063

~

6,87

64 m de Safata perforada d'U48X lliure de haldgens, color gris RAL 7038,

codi de comanda 66100-48, série 66 "UNEX", de 60x100 mm, resisténcia a
I'impacte 10 joules, propietats eléctriques: aillant, no propagador de

la flama, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la
intempeérie i enfront de I'acci6 dels agents quimics, amb 1

compartiment i tapa d'U48X lliure de halogens, color gris RAL 7038,

codi de comanda 66102-48, amb suport horitzontal, d'U48X lliure de
halogens, color gris RAL 7038, codi de comanda 60103-44. Inclus
accessoris i peces especials.

Inclou: Replanteig. Fixacié del suport. Col-locaci6 i fixaci6 de la

safata.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra 12,85
Materials 40,85
Mitjans auxiliars 1,07
3 % Costos indirectes 1,64
56,41

65 Ut de Partida d'imprevistos a justificar

Sense descomposicié . s
3 % Costos indirectes , 0
0,00

66 Ut de Independittzacié de les sales d'actuacié, amb passos
provisionals protegits fins la zona d'actuacié inclosa obertura de pas
pel personal, amb tancaments fixes o practicables, i en general
cobricions varies amb cartr6, dm o plastics durs de zones de feina o
bé amb xapa d'acer ancorada als tancaments amb tacs mecanics soldats a
la xapa i segellat perimetral amb cinta per la pols, segons dictami la
DF. Es facilitara panys amb clau a aquells tancaments existens que
sigui necessari i almenys un dels nous tancaments provisionals sera
practicable i es podra tancar amb pany i clau. Inclou la posterior
restitucid, tot tipus de materials, sistemes, i feines i ma d'obra
auxiliar necessari.

Sense descomposicié 3.058,25
3 % Costos indirectes 91,75
3.150,00
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67

68

-551f-41cf-8f84-Oeealcodaads T

69

70

1 ¢1350063

~

71

72

73

PA de Projecte de legalitzacié RITE de la nova instal.laci6 de
climatitzacio i ventilacio. Inclou Taxeds i inspecci6 EIC

Sense descomposicié
3 % Costos indirectes

PA de Documentacié As-Built formada per planols, certificats i
assaigos realitzats segons normativa

Sense descomposicié
3 % Costos indirectes

PA de Posta en marxa de la instal-lacié

Sense descomposicié
3 % Costos indirectes

PA de Neteja d'obra

Sense descomposicié
3 % Costos indirectes

ut de Integracié del sistema de climatitzacié i ventilacié al control
centralitzat present a I'edifici del Firal. Inclou tots els elements
necessaris per a la seva correcte integracio.

Totalment provada, muntada i posada en marxa

Sense descomposicié
3 % Costos indirectes

ut de Integracié del sistema de ventilaci6 a la centraleta d'incendis
Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcte integracio.

Totalment provada, muntada i posada en marxa

Sense descomposicié
3 % Costos indirectes

m?2 de Fals sostre registrable suspes, situat a una altura menor de 4

m, constituit per: ESTRUCTURA: perfileria semivista T 24, amb sola de
24 mm d'amplaria, d'acer galvanitzat, color blanc, comprenent perfils
primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb
varetes i penjants; PANELLS: panells acustics autoportantes de llana
de roca, compostos per moduls de 600x600x15 mm, acabat llis color
blanc amb cantell esglaonat de 8 mm. Inclus perfils angulars,

fixacions per a I'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.
Incloses mermes

Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellacié i
col-fixacié dels perfils perimetrals. Replanteig dels perfils primaris
de la trama. Senyalitzaci6 dels punts d'ancoratge al sostre.
Anivellacio i suspensi6 dels perfils primaris i secundaris de la
trama. Tall dels panells. Col-locaci6 dels panells. Resolucié de
trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada entre paraments,
segons documentacié grafica de Projecte, sense descomptar buits per
instal-lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada
segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits per
instal-lacions.

Ma d'obra

Materials

Mitjans auxiliars

3 % Costos indirectes

1.650,00
49,50

1.116,50
33,50

728,16
21,84

533,98
16,02

3.398,06
101,94

728,16
21,84

9,83
16,50
0,53
0,81

1.699,50

1.150,00

750,00

550,00

3.500,00

750,00

27,67

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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[q =3 °
= Quadre de preus n° 2
O
— Import
D Ne Designacio
D Parcial Total
C!I > (Euros) (Euros)
I
e Conjunt de sistemes de protecci6 col-lectiva, necessaris per al
s 74 |U de Conjunt de si d i6 col-lecti i |
P’ compliment de la normativa vigent en materia de Seguretat i Salut en
1 el Treball. Inclis manteniment en condicions segures durant tot el
S periode de temps que es requereixi, reparacié o reposicio i transport
O fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
— Inclou: Nada.
i Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Y 1 Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
1 Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
Lo col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de
[We Seguretat i Salut.
CJ) Sense descomposicio 1.250,00
P ) 3 % Costos indirectes 37,50
1.287,50
o
LO 75 Ut de Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de
() 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.
< Ma d'obra 4,24
f— Materials 3,76
, Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos indirectes 0,24
8,40
£
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Projecte: PROJECTE DE MODIFICACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO | VENTILACIO DE L'EDIFICI DE LA GU...
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Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
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X Capitol Import
é.’ Capitol 1 Actuacions Previes i ajudes ,32
lq =] Capitol 2 Mitjans d'elevacio 761,69
D Capitol 3 Sistema de climatitzacié 143.844,57
D Capitol 3.1 Climatitzacié mitjangant sistema VRV centralitzat 118.572,43
SO Capitol 3.1.13 Canonada frigorifica 15.610,09
II Capitol 3.2 Climatitzacié 1x1 Auditori 4.978,09
oo Capitol 3.3 Material de difusié 20.294,05
e Capitol 4 Sistema de ventilacié 20.329,19
o0 Capitol 5 Eléctriques 10.483,92
1 Capitol 6 Control centralitzat 3.500,00
S Capitol 7 Seguretat i Salut 1.529,10
O Capitol 7.1 Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar 1.503,90
= Capitol 7.1.1 Mobiliari, equipament i formacié 1.503,90
:ll Capitol 7.2 Senyalitzacié provisional d'obres 25,20
€. Capitol 7.2.1 Senyalitzaci6 de seguretat i salut 25,20
— Capitol 8 Varis 4.149,50
L(Loﬁ Pressupost d'execucié material 2 . 29
1 13% de despeses generals 2. , 6
6% de benefici industrial 1. ,66
Suma 2 . ,1
21% IVA 5. s
Pressupost d'execucié per contracta 39.
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